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Voditelj izrade studije ¿ŜƭƧƪƻ YƻǊŜƴΣ ŘƛǇƭΦ ƛƴƎΦ ƎǊŀŚΦ  

OIKON d.o.o. 2ƭŀƴƻǾƛ 
ǎǘǊǳőƴƻƎ ǘƛƳŀ ƪƻƧƛ ǎǳ ƴŀ 
popisu zaposlenika 
suglasnosti za obavljanje 
ǎǘǊǳőƴƛƘ ǇƻǎƭƻǾŀ 

dr. sc. ±ƭŀŘƛƳƛǊ YǳǑŀƴΣ mag. ing. silv., CE  

(tlo i poljoprivreda) 

dr. sc. DƻǊŀƴ DǳȌǾƛŎŀΣ mag. geol. 
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5ŀƭƛōƻǊ IŀǘƛŏΣ mag. ing. silv. 

όǑǳƳŜ ƛ ǑǳƳŀǊǎǘǾƻΣ ŘƛǾƭƧŀő ƛ ƭƻǾǎǘǾƻύ   

Tena Birov, mag. ing. prosp. arch., CE  

(koordinacija, ƪǊŀƧƻōǊŀȊƴŜ ȊƴŀőŀƧƪŜύ  
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DVOKUT ECRO d.o.o. Ines Geci, mag. geol., ovl. geol. 

(koordinacija, geologija, hidrogeologija, vode) 

¢ƻƳƛǎƭŀǾ IǊƛōŜǊǑŜƪΣ mag. geol., ovl. geol. 

(geologija, hidrogeologija, vode) 

mr.sc. YƻƴǊŀŘ YƛǑΣ ƳŀƎΦ ƛƴƎΦ ǎƛƭǾΦΤ ƻǾƭΦƛΦǑΦ 

(Analiza prostorno planske dokumentacije, detaljan opis trase) 

aŀǊǘŀ .ǊƪƛŏΣ mag. ing. prosp. arch 

ό!ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ ǇƭŀƴǎƪŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛƧŜΣ ƴŀǎŜƭƧŀ ƛ ǎǘŀƴƻǾƴƛǑǘǾƻύ 

Tajana UzelŀŎ hōǊŀŘƻǾƛŏΣ mag. biol. 

ό!ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ ǇƭŀƴǎƪŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛƧŜΣ ƴŀǎŜƭƧŀ ƛ ǎǘŀƴƻǾƴƛǑǘǾƻύ 

aŀǊƛƻ tƻƪǊƛǾŀőΣ ƳŀƎΦ ƛƴƎΦ ǘǊŀŦŦΦΣ ǎǘǊǳőΦ ǎǇŜŎΦ ƛƴƎΦ ǎŜŎΦ  

ό!ƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ ǇƭŀƴǎƪŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛƧŜΣ ƴŀǎŜƭƧŀ ƛ ǎǘŀƴƻǾƴƛǑǘǾƻύ 

EKONERG d.o.o. Brigita Masnjak, univ.spec.oecoing., dipl. ing. kem. tehn.  
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ǇƭƛƴƻǾƛΣ ǇǊƛǇŀŘŀƧǳŏƛ ǳǘƧŜŎŀƧƛύ 

Veronika Tomac, dipl.ing.kem.tehn. 

(vibracije - ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ǎǘŀƴƧŜΣ ƪǾŀƭƛǘŜǘŀ ȊǊŀƪŀ ƛ ǳǘƧŜŎŀƧƛύ 

dr.sc. VladƛƳƛǊ WŜƭŀǾƛŏ, dipl.ing.stroj. 

(opis zahvata) 

aŀƧŀ WŜǊƳŀƴ ±ǊŀƴƛŏΣ dipl.ing.kem. 

(klima ς ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ǎǘŀƴƧŜύ 

9ƭǾƛǊŀ IƻǊǾŀǘƛŏ ±ƛŘǳƪŀ, dipl.ing.fiz. (meteo) 

(klima ς ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ǎǘŀƴƧŜύ 

bƛƪƻƭŀ IŀǾŀƛŏΣ dipl.ing.stroj 

(tehnologija, opis zahvata) 



{ǘǳŘƛƧŀ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ 
Plinovod Slatina ς Velimirovac DN 200/50 bar            

 

5ƻǊŀ wǳȌŘƧŀƪ, mag.ing. agroekologije  

(opis zahvata) 

.ŜǊƛǎƭŀǾ aŀǊƪƻǾƛŏ, mag.ing.prosp.arch. 

όƎǊŀŦƛőƪƛ ǇǊƛƭƻȊƛύ 

.Ǌŀƴƪŀ WǳǑƛƴǎƪƛ 

όƎǊŀŦƛőƪƛ ǇǊƛƭƻȊƛύ 

Vanjski suradnici 

 

 

 

½ŀǇƻǎƭŜƴƛŎƛ ƪƻƧƛ ƴƛǎǳ ǾƛǑŜ 
djelatnici Oikona d.o.o. 

 

Wŀǎƴŀ ~ƛƳƛŏΣ dr. sc. 

(kulturno ς ǇƻǾƛƧŜǎƴŀ ōŀǑǘƛƴŀύ 

aŀǊƪƻ !ǳƎǳǎǘƛƴƻǾƛŏ, mag. ing. silv. 

όŘƛǾƭƧŀő ƛ ƭƻǾǎǘǾƻύ  

dr. sc. Alen Berta, mag. ing. silv. 

όǑǳƳŜ ƛ ǑǳƳŀǊǎǘǾƻύ 

wƛǘŀ DǳƛŏΣ ƳŀƎΦ ƻŜŎƻƭΦ  

όŜƪƻƭƻǑƪŀ ƳǊŜȌŀύ 

bŀǘŀǑŀ hōǊƛŏΣ mag. ing.aedif. mag. ing. geoing. 

(buka, svjetlosno ƻƴŜőƛǑŏŜƴƧŜ) 

VƧŜǊŀ tŀǾƛŏΣ mag. biol. exp. 

όŜƪƻƭƻǑƪŀ ƳǊŜȌaΣ ōƛƻǊŀȊƴƻƭƛƪƻǎǘΣ ȊŀǑǘƛŏŜƴŀ ǇƻŘǊǳőƧŀ) 

aƛƘŀŜƭŀ ¢Ǌőŀƪ, mag.ing.agr. 

όƪƻǊƛǑǘŜƴƧŜ ȊŜƳƭƧƛǑǘŀΣ ǘƭƻ ƛ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘŀύ  

KlŀǊŀ aŀƘƳƛŏΣ mag. geogr. 

(koordinacija, integracija) 

Direktor 5ŀƭƛōƻǊ Iŀǘƛŏ, mag. ing. silv.  
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1 

 

Uvod 

LŘŜƧƴƛƳ ǊƧŜǑŜƴƧŜƳ ŘŜŦƛƴƛǊŀne su temeljne odrednice, analiza lokacije, imovinsko pravni odnosi, prostorno 
planske smjernice i odredbe na ǇƻŘǊǳőƧǳ ƻōǳƘǾŀǘŀ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴƻƎ Ȋŀ ƛȊƎǊŀŘƴƧǳ aagistralnog plinovoda Slatina-
Velimirovac DN 200/50 bar. Predmetni plinovod ōƛǘ ŏŜ ǇƻƭƻȌŜƴ ǇƻŘǊǳőƧŜƳ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-podravske (Grad Slatina, 
hǇŏƛƴŀ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΣ hǇŏƛƴŀ aƛƪƭŜǳǑΣ hǇŏƛƴŀ 2ŀőƛƴŎƛ ƛ DǊŀŘ hǊŀƘƻǾƛŎŀύ ƛ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όhǇŏƛƴŀ 
CŜǊƛőŀƴŎƛΣ hǇŏƛƴŀ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ƛ DǊŀŘ bŀǑƛŎŜύ. 

Izgradnja MP Slatina-Velimirovac DN 200/50 bar ǳ ƻōǳƘǾŀǘǳ ƧŜ ǇǊƛƳƧŜƴŜ ǎƭƧŜŘŜŏƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛƘ ǇƭŀƴƻǾŀΥ  

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪo-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ т!κ00, 
1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12 - ǇǊƻőƛǑŏŜƴe  odredbe, 2/13, 3/13 - ǇǊƻőƛǑŏŜƴe  odredbe, 11/18 i 2/19 ς 
ǇǊƻőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜ) 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ό{ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ DǊŀŘŀ Slatine br. 6/06, 1/15) 

¶ Urbŀƴƛǎǘƛőƪƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ōǊΦ лнκлтΣ лмκмн ƛ лмκмрύ 

¶ ¦Ǌōŀƴƛǎǘƛőƪƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ [ƛǇƛƪΣ {ƭŀǘƛƴŀ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ōǊΦ лмκмрύ 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ bƻǾŀ Bukovica ό{ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ hǇŏƛƴŜ bƻǾŀ Bukovica br. 7/07) 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ aƛƪƭŜǳǑ ({ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ hǇŏƛƴŜ aƛƪƭŜǳǑ ōǊΦ сκлтΣ пκмоΣ нκ16, 5/16 ς 
ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 1/19 i 7/19 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ Ǉƭŀƴ) 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ 2ŀőƛƴŎƛ ό{ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ hǇŏƛƴŜ 2ŀőƛƴŎƛ ōǊΦ р/06, 2/13 i 8/19) 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ hǊŀƘƻǾƛŎŜ ({ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ DǊŀŘŀ hǊŀƘƻǾƛŎŜ ōǊΦ пκлтΣ уκмл, 4/16,9A/18 i 
6/20) 

¶ ¦Ǌōŀƴƛǎǘƛőƪƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ tƻŘǳȊŜǘƴƛőƪŀ Ȋƻƴŀ hǊŀƘƻǾƛŎŀ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ hǊŀƘƻǾƛŎŜ ōǊΦ лтκлуύ 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ hǎƧŜőƪƻ-barŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ό¿ǳǇŀƴƛƧǎƪƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ мκлнΣ пκмлΣ 
3/16, 5/16, 6/16ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ tekst i 7/20) 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ CŜǊƛőŀƴŎƛ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ hǇŏƛƴŜ CŜǊƛőŀƴŎƛ ōǊΦ осκлпΣ спκлфΣ сκммΣ оκмрΣ 
8/16 i 9/16-ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪst) 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ hǇŏƛƴŜ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ōǊΦ уκлсΣ сκмнΣ рκму ƛ 
6/18-ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪǎǘύ 

¶ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ bŀǑƛŎŜ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ bŀǑƛŎŀ ōǊΦ ммκлсΣ нκмлΣ уκмрΣ уκмт ƛ мκму-
ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪǎǘύ 

Prema UǊŜŘōƛ ƻ ǇǊƻŎƧŜƴƛ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ȊŀƘǾŀǘŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ όbb смκмп i 03/17) obavezna je procjena utjecaja zahvata 
na okoliǑ Ȋŀ αaŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛ ƛ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƛ ŎƧŜǾƻǾƻŘƛ Ȋŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǇƭƛƴŀΣ ƴŀŦǘŜ ƛ ƴŀŦǘƴƛƘ ŘŜǊƛǾŀǘŀ ǳƪƭƧǳőƛǾƻ ǘŜǊƳƛƴŀƭΣ 
otpremnu i mjerno ς regulacijsku (redukcƛƧǎƪǳύ ǎǘŀƴƛŎǳ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ǇƻǾŜȊŀƴǳ ǎ ǘƛƳ ŎƧŜǾƻǾƻŘƻƳά (Prilog I. 
Uredbe ς Popis zahvata za koje je obvezna proŎƧŜƴŀ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ȊŀƘǾŀǘŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑΣ ǊŜŘƴƛ ōǊƻƧ 33.).  

{ǘǳŘƛƧŀ ƻ ǳǘƧŜŎŀƧǳ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ όǳ ŘŀƭƧƴƧŜƳ ǘŜǎǘǳ {ǘǳŘƛƧŀύ Ȋŀ Magistralni plinovod Slatina-Velimirovac DN 200/50 
bar ƧŜ ǎǘǊǳőƴŀ ǇƻŘƭƻƎŀ Ȋŀ ǇƻǎǘǳǇŀƪ ǇǊƻŎƧŜƴŜ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑΣ ŀ ƻōǳƘǾŀŏŀ ǎǾŜ ǇƻǘǊŜōƴŜ ǇƻŘŀǘƪe, 
ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛƧǳΣ ƻōǊŀȊƭƻȌŜƴƧŀ ƛ ƻǇƛǎŜ ǳ ǘŜƪǎǘǳŀƭƴƻƳ ƛ ƎǊŀŦƛőƪƻƳ ƻōƭƛƪǳΦ /ƛƭƧ ƛȊǊŀŘŜ {ǘǳŘƛƧŜ ƛ ǎŀƳƻƎ ǇƻǎǘǳǇƪŀ 
ǇǊƻŎƧŜƴŜ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ȊŀƘǾŀǘŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ƧŜ Řŀ ǎŜ ŀƴŀƭƛȊƻƳ ǎǘŀƴƧŀ ƻƪƻƭƛǑŀ ƛ ǳǘǾǊŚƛǾŀƴƧŜƳ ƳƻƎǳŏŜƎ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ȊŀƘǾŀǘŀ 
ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ǇǊƻƴŀŚŜ ƻǇǘƛƳŀƭƴŀ varijanta ȊŀƘǾŀǘŀ ƪƻƧŀ ƧŜ ŜƪƻƭƻǑƪƛ ǇǊƛƘǾŀǘƭƧƛǾŀ ƛ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ƛȊǾŜŘƛǾŀΦ tǊƻǇƛǎƛǾŀƴƧŜƳ 
ŘƻŘŀǘƴƛƘ ƳƧŜǊŀ ȊŀǑǘƛǘŜ ƻƪƻƭƛǑŀ ƛ ǳǘǾǊŚƛǾŀƴƧŀ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ǇǊŀŏŜƴƧŀ ǎǘŀƴƧŀ ƻƪƻƭƛǑŀ ǳǘƧŜŎŀƧƛ ȊŀƘǾŀǘŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ǎǾƻŘŜ 
ǎŜ ƴŀ ƴŀƧƳŀƴƧǳ ƳƻƎǳŏǳ ƳƧŜǊǳΦ ¦ ǇƻǎǘǳǇƪǳ ǇǊƻŎƧŜƴŜ ǳǘƧŜŎŀƧŀ Ȋahvata na ƻƪƻƭƛǑ ȊƴŀőŀƧƴŀ ƧŜ ǇǊƛǎǳǘƴƻǎǘ ƛ 
edukacija zainteǊŜǎƛǊŀƴŜ ƧŀǾƴƻǎǘƛΣ Ǒǘƻ ǎǾŜ ƛŘŜ ǳ ǇǊƛƭƻƎ ƳŀƪǎƛƳŀƭƴƻƧ ȊŀǑǘƛǘƛ ƻƪƻƭƛǑŀ ǾŜŏ ǳ ǇǊƻƧŜƪǘƴƛƳ 
dokumentima, a slijedom toga stalnoj i neposrednoj kontroli korektne izvedbe ǇǊŜŘǾƛŚŜƴƛƘ radova u praksi. 

Nositelj zahvata, ǳƧŜŘƴƻ ƛ ƛȊǊŀŚƛǾŀő LŘŜƧƴƻƎ ǊƧŜǑŜƴƧŀΣ je Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb.  

Navedenƻ ƛŘŜƧƴƻ ǊƧŜǑŜƴƧŜ ǎƭǳȌƛlo je kao podloga izradi ƻǾŜ {ǘǳŘƛƧŜ ƻ ǳǘƧŜŎŀƧǳ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑΦ 
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1 Opis zahvata 

 Svrha ƛȊƎǊŀŘƴƧŜ ƛ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 

Planom razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (2018. ς 2027., 2017. ς 2026., 2015. ς 2024.) 
ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀ ƧŜ ǎƪǳǇƛƴŀ ǇǊƻƧŜƪŀǘŀ ƻǎƴƻǾƴƻƎ ƴŀŎƛƻƴŀƭƴƻƎ Ǉƭƛƴǎƪog transportnog sustava. Opseg i dinamika 
ƴƧƛƘƻǾƻƎ ƻǎǘǾŀǊŜƴƧŀ ōƛǘ ŏŜ ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎ ǇƻǘǊŜōŀƳŀ ƘǊǾŀǘǎƪƻƎ ǘǊȌƛǑǘŀΣ ali ovisi i o opsegu i dinamici drugih vezanih 
projekata. U sklopu navedene skupine projekata planiran je novi magistralni plinovod Slatina ς Velimirovac DN 
200/50 bar. 

Trasa magistralnog plinovoda Slatina ς Velimirovac DN 200/50 duljine je oko 48 km te se ǇƭŀƴƛǊŀ ǇƻƭƻȌƛǘƛ 
ǇƻŘǊǳőƧŜƳ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όDǊŀŘ {ƭŀǘƛƴŀΣ hǇŏƛƴŀ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΣ hǇŏƛƴŀ aƛƪƭŜǳǑΣ hǇŏƛƴŀ 
2ŀőƛƴŎƛΣ DǊŀŘ hǊŀƘƻǾƛŎŀύ ƛ ǇƻŘǊǳőƧŜƳ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όhǇŏƛƴŀ CŜǊƛőŀƴŎƛΣ hǇŏƛƴŀ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎΣ DǊŀŘ 
bŀǑƛŎŜύ.  

tƻőŜǘƴŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾoda biǘ ŏŜ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ōƭƻƪŀŘƴƻ ς ƛǎǇǳƘƛǾŀőƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜ .ŀƪƛŏ ƪƻƧŀ ƧŜ ǎŀǎǘŀǾƴƛ Řƛƻ 
plinovoda Budrovac ς 5ƻƴƧƛ aƛƘƻƭƧŀŎ 5b прлκрл ƴŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ ƎǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜΣ Řƻƪ ŏŜ ǎŜ ƪǊŀƧƴƧŀ ǘƻőƪŀ ǇƭŀƴƛǊŀƴƻƎ 
ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƴŀƭŀȊƛǘƛ ƴŀ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƳ ǇƭƛƴǎƪƻƳ őǾƻǊǳ ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ, ŀ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ .ŜƴƛőŀƴŎƛ ς bŀǑƛŎŜ 5b 
300/50 bar.  

DǊŀŦƛőƪƛ ǇǊƛƭƻȊƛ мΦнΦмΦ-1 do 1.2.1-5. (u Knjizi 2. ς DǊŀŦƛőƪƛ ǇǊƛƭƻȊƛύ 

 

 5ŜǘŀƭƧƴƛ ǎƳƧŜǑǘŀƧ ǘǊŀǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǳ ǇǊƻǎǘƻǊǳ 

Planirani magistralni plinovod Slatina ς ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ 5b нллκрл ōŀǊ ōƛǘ ŏŜ ǇƻƭƻȌŜƴ ǇƻŘǊǳőƧŜƳ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-
ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ όDǊŀŘ {ƭŀǘƛƴŀΣ DǊŀŘ hǊŀƘƻǾƛŎŀΣ hǇŏƛƴŀ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΣ hǇŏƛƴŀ 2ŀőƛƴŎƛ ƛ hǇŏƛƴŀ aƛƪƭŜǳǑύ ƛ hǎƧŜőƪƻ-
ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όhǇŏƛƴŀ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎΣ hǇŏƛƴŀ FŜǊƛőŀƴŎƛ ƛ DǊŀŘ bŀǑƛŎŜύΦ  

tƻőŜǘƴŀ ǘƻőƪa ovog plinovoda biǘ ŏŜ ǳ .L{ .ŀƪƛŏ ƎŘƧŜ ŏŜ ǎŜ Ȋŀ ǇƻǘǊŜōŜ őƛǑŏŜƴƧŀ ƛ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŀ ŎƛƧŜǾƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 
ǳƎǊŀŘƛǘƛ őƛǎǘŀőƪŀ ƎƭŀǾŀ ǘŜ ōƭƻƪŀŘƴƻ-ƛǎǇǳƘƛǾŀőƪŀ ǎǘŀƴƛŎŀΦ bŀ ƛǎǘƛ ƴŀőƛƴ ǳǊŜŘƛǘ ŏŜ ǎŜ ƛ ȊŀŘƴƧŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǳ 
sklopu posǘƻƧŜŏŜƎ t2 ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ ƎŘƧŜ ŏŜ ǎŜ ǇǊƻǑƛǊƛǘƛ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛ ƻōƧŜƪǘ s .{ ƛ ht2{Φ  

tƻƭƻȌƛǘ ŏŜ ǎŜ ŘƛƧŜƭƻƳ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ǎƭƧŜŘŜŏƛƘ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΥ ǎǇƻƧƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ .L{ .ŀƪƛŏ ς MRS Podravska 
{ƭŀǘƛƴŀ 5b мрлκрл ōŀǊΣ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ς 2ŀőƛƴŎƛ 5b мллκрл ōŀǊ ƛ ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ ς 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ 5b мрлκрл ōŀǊΣ ǳȊ 
neka odstupanja. Na plinovodu je ǇǊŜŘǾƛŚŜƴ ƴƻǾƛ ƻōƧŜƪǘ .{ 2ŀőƛƴŎƛΦ 

Tablica 1.2-1. Pregled ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ƛ ǇƭŀƴƛǊŀƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ 

{ǘŀŎƛƻƴŀȌŀ 
Objekt 

ǳȊ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛ ƻōƧŜƪǘ novi objekt 

0+000 
blokadno - ƛǎǇǳƘƛǾŀőƪŀ ǎǘŀƴica (BIS) 

.ŀƪƛŏ 
 

23+961  Blokadna staƴƛŎŀ ό.{ύ 2ŀőƛƴŎƛ 

47+713 Ǉƭƛƴǎƪƛ őǾƻǊ όt2ύ ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ  
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Slika 1.2-1. tǊŜƎƭŜŘƴŀ ǎƛǘǳŀŎƛƧŀ ǎƳƧŜǑǘŀƧŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƴŀ TK/DOF ς umanjeni prikaz (krupniji prikaz nalazi se u Knjizi 2. ς DǊŀŦƛőƪƛ ǇǊƛƭƻȊƛύ  
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Slika 1.2-нΦ {ƘŜƳŀǘǎƪƛ ǇǊƛƪŀȊ ǇƭŀƴƛǊŀƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎ ǇƻǎǘƻƧŜŏƻƳ ǇƭƛƴǎƪƻƳ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƻƳ 
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Duljina plinovoda iznosi 47,713 km. Trasa plinovoda ǇǊƛƪŀȊŀƴŀ ƧŜ ƴŀ ƎǊŀŦƛőƪƛƳ ǇǊƛƭƻȊƛƳŀ мΦнΦмΦ-1 do 1.2.1-5 (u 
Knjizi 2. ς DǊŀŦƛőƪi prilozi).  

hŘ ǇƻőŜǘƴŜ ǘƻőƪŜΣ ƻōƧŜƪǘŀ .L{ .ŀƪƛŏΣ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇƻƭƻȌŜƴŀ ƧŜ ǳƎƭŀǾƴƻƳ ǳ ǎƳƧŜǊǳ ǎƧŜǾŜǊ-jugoistok. Od 
ǇƻőŜǘƴŜ ǘƻőƪŜ Řƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ оҌллл ƪƳ ǇǊƻƭŀȊƛ ǳƎƭŀǾƴƻƳ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴƛƳ ǇƻŘǊǳőƧŜƳΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ мҌнсл ƪƳ 
ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ tǊƛƳƻǊǎkom ulicom koja nosi oznaku nerazvrsǘŀƴŀ ŎŜǎǘŀΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ лҌурл ƪƳ ƛ 
мҌутр ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƳŜƭƛƻǊŀŎƛƧǎƪƛƳ ƪŀƴŀƭƻƳΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нҌллл ƧŜ ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ 
MRS Podravska Slatina, duljine 920m. bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нҌлсл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ plinovoda skreŏŜ ǇǊŜƳŀ 
jugoistoku i ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ŘǊȌŀǾƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳ όƻōƛƭŀȊƴƛŎƻƳ {ƭŀǘƛƴŜύ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ 5нΣ ƴŀƪƻƴ őŜƎŀ ǎŜ ǇƻƭŀȌŜ 
ǇŀǊŀƭŜƭƴƻ ǎ ƛǎǘƻƳ Řƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ сҌолл ƪƳΦ bŀƪƻƴ ƪǊƛȌŀƴƧŀ ǎ ƴŀǾŜŘŜƴƻƳ ǇǊƻƳŜǘƴƛŎƻƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ 
ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎŜ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нҌссс ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎ Ǌƛjekom Jovom. Na stacioƴŀȌƛ нҌунл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ 
makadamskim/seoskim putom.  

bŀŘŀƭƧŜΣ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ оҌоул ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ ±ƭŀŘƛƳƛǊŀ bŀȊƻǊŀ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ 
D34. Planirana trasa prolazi paralelno s cestom D2, a nŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ оҌтул ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ǇƻǾǊŜƳŜƴƛƳ 
ǾƻŘƻǘƻƪƻƳΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ оҌтфл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƴŜǊŀȊǾǊǎǘŀƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳΦ  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пҌмур ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ bƛƪƻƭŜ ~ǳōƛŏŀ ½ǊƛƴǎƪƻƎ ǘŜ ƴŀǎǘŀǾƭƧŀ ŘŀƭƧŜ 
prema jugoistoku kroz poljoprivredne povrǑƛƴŜΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пҌнсл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ 
nerazvrstanom cestom, a ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ 4+285 km s povremenim vodotokom.  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ рҌмпл ƪƳΣ рҌопл ƪƳ ƛ рҌрлл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ putovima, na ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ 
4+615 km s melioracijskim kanalomΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ рҌрсп ƪƳ ǎ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳΦ bŀƪƻƴ ǇǊŜƭŀǎƪŀ ǾƻŘƻǘƻƪŀΣ 
ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎƪǊŜŏŜ ǇǊŜƳŀ ƛǎǘƻƪǳ ƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ рҌсун ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƻōƛƭŀȊƴƛŎƻƳ {ƭŀǘƛƴŜ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ 
oznaku D2. Na stacionŀȌƛ рҌфнл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ putom, a na 6+180 km pǊƛōƭƛȌŀǾŀ ǎŜ ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪƻƧ 
ǇǊǳȊƛ LΦ ǊŜŘŀ ǎ ƪƻƧƻƧ ǇǊƻƭŀȊƛ ǇŀǊŀƭŜƭƴƻ ǎǾŜ Řƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ млҌллл ƪƳΦ  

bŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ ƴŀǎŜƭƧŀ YƻȊƛŎŜΣ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ сҌорр ƪƳ ƛ сҌртл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ 
povremenim vodotocima i prelazi preko pƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴŀΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ сҌуур ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ 
ƴŜǊŀȊǾǊǎǘŀƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳΦ 5ƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ уҌллл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƴŜƪƻƭƛƪƻ ǾǊƭƻ ƳŀƭƛƘ ǎŜƻǎƪƛƘ ǇǳǘƻǾŀΦ 
bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ уҌмнр ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎŜ ƪǊƛȌŀ ǎ ǇƻǘƻƪƻƳ YƻȊƛőƪƛΦ bŀŘŀƭƧŜΣ ǇǊƻƭŀȊŜŏƛ ƛ ŘŀƭƧŜ 
poljoprƛǾǊŜŘƴƻƳ ǇƻǾǊǑƛƴƻƳΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎŜ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ уҌпрл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎ ƭƻƪŀƭƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ƪƻƧŀ 
ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ [пллртΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ фҌмус ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳ ±ƻŘŜƴƛőƪŀΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ 
9+81р ƪƳ ǎ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳ ±ǳőƧŀ Jama. Nadalje, planirŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǎƪǊŜŏŜ ƭŀƎŀƴƻ ǇǊŜƳŀ ƛǎǘƻƪǳ ƪŀƪƻ ōƛ ȊŀƻōƛǑƭŀ 
ƴŀǎŜƭƧŜ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ммҌнул ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ȌǳǇŀƴƛƧǎƪƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ 
ƻȊƴŀƪǳ ¿плпр ƛ ƻŘǾƻŘƴƛƳ ƪŀƴŀƭƻƳ ǳȊ ŎŜǎǘǳ.  

bŀƪƻƴ Ǒǘƻ ƧŜ ȊŀƻōƛǑƭŀ ƴŀǎŜƭƧŜ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǎŜ ǘǊŀǎŀ ǇƻƴƻǾƴƻ ǇǊƛōƭƛȌŀǾŀ ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪƻƧ ǇǊǳȊƛ LΦ ǊŜŘŀΣ ǎ 
ƪƻƧƻƳ ǎŜ ǾƻŘƛ ǇŀǊŀƭŜƭƴƻ ǎǾŜ Řƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ нлҌтрл ƪƳΦ  

bŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ ƻōǳƘǾŀǘŀ hǇŏƛƴŜ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǳƎƭŀǾƴƻƳ ǇǊƻƭŀȊƛ ƪroz poljoprivredne 
ǇƻǾǊǑƛƴŜΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ мнҌфмс ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ±ŜƭƛƪƛƳ ƪŀƴŀƭƻƳ ό.ǊŀƴƛŎŀύΦ bŀŘŀƭƧŜ ǇǊŜƳŀ 
ƧǳƎƻƛǎǘƻƪǳΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƛ ŘŀƭƧŜ ǇǊŀǘƛ ȌŜƭƧŜȊƴƛŎǳΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ мпҌлср ƪƳΣ мпҌтнр ƪƳ όǇƻǾǊŜƳŜƴƛ ǾƻŘƻǘƻƪ 
Sovjak), 15+495 km i 16+5нр ƪƳ ǎŜ ƪǊƛȌŀ s povremenim vodotokom.  

bŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ ƻōǳƘǾŀǘŀ ƴŀǎŜƭƧŀ aƛƪƭŜǳǑΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎŜ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ мтҌоор ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŀ 
ȌǳǇŀƴƛƧǎƪƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ ¿плоуΦ ¢Ǌŀǎŀ ƴŀǎǘŀǾƭƧŀ ŘŀƭƧŜ ǇǊŜƳŀ ƧǳƎƻƛǎǘƻƪǳ ƪǊƻȊ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ 
ǇƻǾǊǑƛƴŜΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ муҌллл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ǎŜoskim/makadamskim putom.  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ муҌмфр ƪƳ ƛ мфҌмфр ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ǇƻǾǊŜƳŜƴƛƳ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳ ƛ ƴŀǎǘŀǾƭƧŀ 
ŘŀƭƧŜ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴƛƳ ǇƻǾǊǑƛƴŀƳŀΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нлҌлмр ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪǊƛȌa se s rijekom 
±ƻŏƛƴǎƪŀΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нмҌстм ƪƳ ǎ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳ ±ƻƧƭƻǾƛŎŀΦ bŀŘŀƭƧŜΣ ǘǊŀǎŀ ǎƪǊŜŏŜ ǇǊŜƳŀ ƧǳƎǳ ƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ 
20+790 km ƪǊƛȌŀ se ǎ ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪƻƳ ǇǊǳƎƻƳ LΦ ǊŜŘŀΦ  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нмҌптр ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ǎŜƻǎƪƛƳκƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ ǇǳǘƻƳΣ ƴŀ 21+570 km s cestom 
koja nosi oznaku ¿плсо 2ŀőƛƴŎƛ ό5нύΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ннҌмтр ƪƳ ǇƻƴƻǾƴƻ ǎŀ ǎŜƻǎƪƛƳκƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ ǇǳǘƻƳΦ 
5ŀƭƧŜ ǇǊŜƳŀ ƧǳƎƻƛǎǘƻƪǳΣ ǇǊƻƭŀȊŜŏƛ ƪǊƻȊ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜΣ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ннҌмфр ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ 
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Josipa Jurja Strossmayera, a nŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ н2+690 km s Ulicom Auguǎǘŀ /ŜǎŀǊŎŀΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ннҌнтр ƪƳ ƛ 
ннҌфтр ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ǇƻǾǊŜƳŜƴƛƳ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳΦ  

5ŀƭƧŜ ǇǊŜƳŀ ƧǳƎƻƛǎǘƻƪǳΣ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ноҌорл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ [ƛǇƻǾŀőƪƻƳ ǳƭƛŎƻƳ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ 
L40074 i Ulicom Petra PreraŘƻǾƛŏŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ноҌслл ƪƳΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нпҌоом ƪƳ ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ ƧŜ Ȋŀ aw{ 
2ŀőƛƴŎƛΣ ŀ ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ 5b мрлκрл ƪƳ ŘǳƎŀőŀƪ ƧŜ поу Ƴ ƛ ǇǊƻƭŀȊƛ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴƻƳ ǇƻǾǊǑƛƴƻƳΦ tǊŜŘǾƛŚŜƴ 
ƧŜ ƴƻǾƛ ƻōƧŜƪǘ .{ 2ŀőƛƴŎƛΦ  

Nadalje, planirana trasa plinovoda prolazi kroz poljoprivǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нпҌррл ƪƳ ƛ нпҌттр 
ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ƳŜƭƛƻǊŀŎƛƧǎƪƛƳ ƪŀƴŀƭƻƳΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нрҌпно ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ǇƻǘƻƪƻƳ YǊŀƧƴŀ ƴŀƪƻƴ őŜƎŀ ǇǊŜƭŀȊƛ 
ƴŀ ǇƻŘǊǳőƧŜ DǊŀŘŀ hǊŀƘƻǾƛŎŜ ƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘƴƻ-poslovnu zonu.  

Dalje prema jugoistoku, planirana trasa prolazi kroz poljoprivrŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нсҌпсл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ 
ǎ ŘǊȌŀǾƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ 5нΦ tƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇǊŀǘƛ ƴŀǾŜŘŜƴǳ ǇǊƻƳŜǘƴƛŎǳ ǎǾŜ Řƻ 
ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ нуҌсол ƪƳ ƪŀŘ ǎƪǊŜŏŜ Ƴŀƭƻ ƛǎǘƻőƴƛƧŜ ƪŀƪƻ ōƛ ǎŜ Ǒǘƻ ǾƛǑŜ ƛȊōƧŜƎƭƻ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƻ ǇƻŘǊǳőƧŜ ƴŀǎŜƭƧŀ 
Orahovica.  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нуҌтлл ƪƳ ƴŀƭŀȊƛ ǎŜ ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ hǊŀƘƻǾƛŎŀΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нуҌупл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ 
se s cestom za koju se pretpostavlja da pripada kategoriji nerazvrstanih cesta.  

Dalje prema jugoistoƪǳ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нфҌлсл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ǇƻǾǊŜƳŜƴƛƳ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌi 29+140 km 
ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ǎŜƻǎƪƛƳκƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛ ǇǳǘƻƳ ƛ ƴŀǎǘŀǾƭƧŀ ŘŀƭƧŜ Řƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ 29+378 km gdje se ƪǊƛȌŀ ǎ ǇƻǘƻƪƻƳ 
±ǳőƛŎŀ όhǊŀƘƻǾƛŎŀύΦ bŀŘŀƭƧŜΣ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ нфҌсул km planirana se traǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ !ƴǘŜ {ǘŀǊőŜǾƛŏŀ ƪƻja 
ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ ¿плолΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ олҌомр ƪƳ ǎ ƭƻƪŀƭƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ [пллтуΦ {ǾŜ Řƻ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ 
опҌллл ƪƳ ǘǊŀǎŀ ǇǊƻƭŀȊƛ ƪǊƻȊ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ооҌлтр ƪƳ ƛ опҌллл ƪƳ, 34+380 km i 
34+865 ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ǎŜƻǎƪƛƳκƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ ǇǳǘƻƳ ƴŀ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴƛƳ ǇƻǾǊǑƛƴŀƳŀΦ Planirana trasa prelazi 
ƴŀ ǇƻŘǊǳőƧŜ ƻōǳƘǾŀǘŀ hǇŏƛƴŜ CŜǊƛőŀƴŎƛΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ орҌорл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ǎŜƻǎƪƛƳκƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ ǇǳǘƻƳΣ ŀ 
ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ осҌлул ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ Kolodvorskom ulicom ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ ¿плруΦ 5ŀƭƧŜ ǇǊŜƳŀ istoku, na 
ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ осҌооп ƪƳ ƴŀƭŀȊƛ ǎŜ ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ CŜǊƛőŀƴŎƛΦ  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ осҌпур ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ ½Ǌƛƴǎƪƻ CǊŀƴƪƻǇŀƴǎƪƻƳ ƪƻƧŀ ƴƛƧŜ ǊŀȊǾǊǎǘŀƴŀ ƛ ƪŀƴŀƭƻƳ ǳȊ ƛǎǘǳΦ 
Planirana trasa nastavlja prema istoku kroz ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ оуҌстл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ 
ǇƻǘƻƪƻƳ LǎƪǊƛŎŀΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ оуҌусл ƪƳ ǎ ǇƻǾǊŜƳŜƴƛƳ ǾƻŘƻǘƻƪƻƳΦ  

bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ оуҌфнл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎŀ ǎŜƻǎƪƛƳκƳŀƪŀŘŀƳǎƪƛƳ ǇǳǘƻƳΣ ŀ ƴŀ офҌнмл ƪƳ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ 
cestom koja pripada kategoriji ostalih cesta. Nakon prolasƪŀ ƛǎǘŜΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ ǇǊŜƭŀȊƛ ǳ ǇƻŘǊǳőƧŜ ƻōǳƘǾŀǘŀ 
hǇŏƛƴŜ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎΦ bŀƪƻƴ ǇǊƻƭŀǎƪŀ ƪǊƻȊ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ǳ ƴŀǎŜƭƧǳ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ плҌсул 
ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ ±ƭŀŘƛƳƛǊŀ bŀȊƻǊŀ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ ¿плтрΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пмҌммт km planirana trŀǎŀ ƪǊƛȌŀ 
ǎŜ ǎ ǇƻǘƻƪƻƳ .ǳƪƻǾƛƪΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пмҌнсл ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¿ŜƭƧŜȊƴƛőƪƻƳ ǳƭƛŎƻƳΣ ŀ ǇǊŜǘǇƻǎǘŀǾƭƧŀ ǎŜ Řŀ ƴƛƧŜ 
razvrstana.  

tǊƻƭŀȊŜŏƛ ƪǊƻȊ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пнҌммр ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ LǾŀƴŀ aŜǑǘǊƻǾƛŏŀΣ ƴŀ 
ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пнҌнлл ƪƳ ǎŀ ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪƻƳ ǇǊǳƎƻƳ wнлн ƻŘ ȊƴŀőŀƧŀ Ȋŀ regionalni promet nakon koje se na 
ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ пнҌонр ƪƳ ƴŀƭŀȊƛ ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎΦ bŀŘŀƭƧŜΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŜ ǎŜ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ поҌллл 
ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎ ¦ƭƛŎƻƳ LǾŀƴŀ DǳƴŘǳƭƛŏŀ ƪƻƧŀ ƴƻǎƛ ƻȊƴŀƪǳ ¿плтрΦ bŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ поҌпол ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ povremenim 
ǾƻŘƻǘƻƪƻƳΣ ŀ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ поҌтрл ƪƳ ƛ ппҌлур ƪƳ ǎ ŎŜǎǘŀƳŀ ƪƻƧŜ ƴƛǎǳ ǊŀȊǾǊǎǘŀƴŜΦ bŀŘŀƭƧŜΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴŀ ǘǊŀǎŀ 
ǇǊƻƭŀȊƛ ǳȊ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎƪǳ ǑǳƳǳ ƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ прҌфср ƪƳ ƪǊƛȌŀ ǎŜ ǎ ŎŜstom koja nosi oznaku D53.  

Nadalje prema istoku planirana trasa plinovoda proƭŀȊƛ ƪǊƻȊ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ птҌтол ƪƳ 
ŘƻƭŀȊƛ Řƻ t2 ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ ƪƻƧƛ ǎŜ ǇǊƻǑƛǊǳƧŜ ǎ .{ ƛ ht2{Φ  

tǊŜƭŀǎƪŜ ǾƻŘƻǘƻƪŀ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ǊƛƧŜǑƛǘƛ ǳȊ ǎǳƎƭŀǎƴƻǎǘ ƛ ǇǊƛŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ǳǾƧŜǘŀ ƴŀŘƭŜȌnih tijela, svakog iz svog 
djelokruga rada. Minimalna visina nadsloja iznad tjemena plinovodne cijevi, kod ukapanja ispod dna 
ƴŜǳǊŜŚŜƴƻƎ ǾƻŘƻǘƻƪŀΣ ƳƻǊŀ ƛȊƴƻǎƛǘƛ мрл ŎƳΦ {Ǿŀ ƪǊƛȌŀƴƧŀ ǎ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƧŀƳŀ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ƛȊǾŜǎǘƛ ǳȊ ǎǳƎƭŀǎƴƻǎǘ 
vlasnika instalacija, a na mjestu prolaza kroz naseljeno podǊǳőƧŜ ǘǊŜōŀ ǾƻŘƛǘƛ Ǌŀőǳƴŀ ƻ ǇǊƻǇƛǎŀƴƛƳ 
ǳŘŀƭƧŜƴƻǎǘƛƳŀ ƻŘ ƪǳŏŀΦ ¦ ǘŀōƭƛŎƛ мΦнΦ-мΦ Řŀƴ ƧŜ ǇǊŜƎƭŜŘ ǳŘŀƭƧŜƴƻǎǘƛ ǘǊŀǎŜ ƻŘ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜΦ  
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Tablica 1.2-1. Analiza trase plinovoda τ ǳŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ǘǊŀǎŜ ƻŘ ǇƻǎǘƻƧŜŏe izgradnje (<30 m)  

¢ƻőƪŀ ƳƧŜǊŜƴƧŀ {ǘŀŎƛƻƴŀȌŀ 

Udaljenost od 

ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜ 

[m] 

Opis objekta 

1 3+335  16  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

2 3+356  9  Yǳŏŀ  

3 3+356  22  Yǳŏŀ  

4 3+410  0  

Na terenskom obilasku 

ǘǊŀǎŜ ǳƻőŜƴƻ ƧŜ Řŀ je 

ƪǳŏŀ ǎǊǳǑŜƴŀΦ  

5 3+410  6  Yǳŏŀ  

6 3+435  12  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

7 3+445  6  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

8 11+230  30  Yǳŏŀ  

9 11+245  30  Yǳŏŀ  

10 11+260  30  Yǳŏŀ  

11 17+245  18  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

12 17+311  18,8  Yǳŏŀ  

13 17+322  13,5  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

14 17+330  20  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

15 29+510  7  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

16 29+690  24  Yǳŏŀ  

17 29+680 - 29+730  5  

tŀǊƪƛǊŀƭƛǑǘŜ 

ŀǳǘƻǇǊŀƻƴƛŎŜκǑƭƧǳƴőŀƴŀ 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ  

18 29+775  12  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

19 34+075  22  Gospodarski objekt  

20 35+978  10,5  Yǳŏŀ  

21 35+985  25  Yǳŏŀ  

22 35+940 - 35+990  8  Yǳŏŀ i pƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘƛ  

23 35+975  23  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

24 36+025  25  Yǳŏŀ  

25 36+028  6  bunar  

26 36+036  10  Yǳŏŀ  

27 36+030 ς 36+065  16  Yǳŏŀ  

28 36+050  30  Yǳŏŀ  

29 39+305  11  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

30 39+570  20  Gospodarski objekt  

31 40+605  23  Gospodarski objekt  

32 40+625  20  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

33 40+645  24  Yǳŏŀ  

34 41+275  10  Yǳŏŀ  

35 41+275  13  Yǳŏŀ  

36 41+285  0  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

37 41+286  2  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

38 41+288  23  Gospodarski objekt  

39 41+310  11  Yǳŏŀ  
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Tablica 1.2-2. Analiza trase plinovoda ς prijelazi preko infrastrukturnih objekata i prepreka 

Naziv infrastrukture/ prepreke aƧŜǎǘƻ ǇǊƛƧŜƭŀȊŀκ ǇǊŜǎƛƧŜŎŀƴƧŀ όǎǘŀŎƛƻƴŀȌŀύ 

5ǊȌŀǾƴŀ ŎŜǎǘŀ  2+060 km ς D2  

3+380 km ς D34  

5+682 ς D2  

26+460 km -D2  

45+965 km - D53  

¿ǳǇŀƴƛƧǎƪŀ ŎŜǎǘŀ  11+280 km - ¿плпр  

17+335 km - ¿плоу  

21+570 km - ¿плсо 2ŀőƛƴŎƛ ό5нύ  

29+680 km- ¿плол  

36+080 km - ¿плру  

40+680 km- ¿плтр  

43+000 km - ¿плтр  

Lokalna cesta  8+450 km ς L40057  

23+350 km - L40074  

30+315 km - L40078  

Nerazvrstana cesta ili prilazna cesta  1+260 km  

3+790 km  

4+185 km  

4+260 km  

6+885 km  

22+195 km  

22+690 km  

23+600 km  

28+840 km  

36+485 km  

39+210 km  

41+260 km  

40 42+090  10  Yǳŏŀ  

41 43+020  10  Yǳŏŀ  

42 43+020  24  Yǳŏŀ  

43 43+022  10  Yǳŏŀ  

44 43+032  23  Yǳŏŀ  

45 43+034  10  Yǳŏŀ  

46 43+035  15  Yǳŏŀ  

47 43+037  6  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

48 43+038  23  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

49 43+044  23  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

50 43+048  10  Yǳŏŀ  

51 43+050  6  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

52 43+053  18  tƻƳƻŏƴƛ ƻōƧŜƪǘ  

53 43+710  22  Yǳŏŀ  

54 43+723  11  Yǳŏŀ  

55 45+176  16  
Gospodarski objekt 

(pretpostavka)  
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Naziv infrastrukture/ prepreke aƧŜǎǘƻ ǇǊƛƧŜƭŀȊŀκ ǇǊŜǎƛƧŜŎŀƴƧŀ όǎǘŀŎƛƻƴŀȌŀύ 

42+115 km  

43+750 km  

44+085 km  

Makadamski put  2+820 km  

5+140 km  

5+340 km  

5+500 km  

5+920 km  

18+000 km  

22+175 km  

29+140 km  

33+075 km  

34+000 km  

34+380 km  

34+865 km  

35+350 km  

38+920 km  

¿ŜƭƧŜȊƴƛőƪŀ ǇǊǳƎŀ  20+790 km ς pruga I. reda  

42+200 km - R202  

Manji put ili melioracijski kanal  0+850 km  

1+875 km  

4+615 km  

21+475 km  

24+550 km  

24+775 km  
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 ¢ŜƘƴƛőƪƻ-ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ ȊƴŀőŀƧƪŜ ǇƭƛƴƻǾƻda 

tƭƛƴƻǾƻŘ ƧŜ ȊŀǘǾƻǊŜƴƛ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ǎǳǎǘŀǾΣ ƛȊƎǊŀŚŜƴ ƻŘ őŜƭƛőƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛ ƴŀȊƛǾƴƻƎ ǇǊƻƳƧŜǊŀ 5b 200 i dimenzioniran 

u skladu s radnim tlakom od 50 bar. Cijelom svojom duljinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija, 

osim opreme u nadzemnim objektima.  

Ukupnŀ ŘǳƭƧƛƴŀ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛȊƴƻǎƛ птΦтмо ƳΦ tƻőŜǘƴŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ōƛǘ ŏŜ ǳ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧǳ 

ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ ƴŀŘȊŜƳƴƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ ōƭƻƪŀŘƴƻ - ƛǎǇǳƘƛǾŀőƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜ ό.L{ύ .ŀƪƛŏΣ ƪƻƧŀ ƧŜ ǎŀǎǘŀǾƴƛ Řƛƻ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 

Budrovac - Donji Miholjac DN 450/50. ½ŀǾǊǑƴŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ōƛǘ ŏŜ ǳ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧǳ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ ƻōƧŜƪǘŀ ǇƭƛƴǎƪƻƎ 

őǾƻǊŀ όt2ύ ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎΣ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ .ŜƴƛőŀƴŎƛ-bŀǑƛŎŜ 5b 300/50.  

.ǳŘǳŏƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ǎǇƻƧƛǘ ŏŜ ǎŜ ƴŀ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ aw{ ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛƳ ǇƭƛƴƻǾƻŘƛƳŀ ǇǊƻƳƧŜǊŀ 5b мрл όсϥϥύ ǇƻǎǘŀǾƭƧŜƴƛm na 

mjesǘǳ ǎǘŀǊƻƎ ƛƭƛ ƴŜǇƻǎǊŜŘƴƻ ǳȊ ǎǘŀǊƛ ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛ Ǉlinovod. Spoj novog plinovoda s ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛƳ ǇƭƛƴƻǾƻŘƛƳŀ ƛȊǾŜǎǘ 

ŏŜ ǎŜ ǇƻŘȊŜƳƴƻΣ ǳƎǊŀŘƴƧƻƳ ǊŜŘǳƪŎƛƧǎƪƻƎ ¢ - ƪƻƳŀŘŀ ƛ ǘƻ ƴŀ ǇǊƛōƭƛȌƴƛƳ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŀƳŀΥ 

2+000 ς ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ tƻŘǊŀǾǎƪŀ {ƭŀǘƛƴŀ όŘǳƭƧƛƴŜ фнл m) 

24+331 - ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ 2ŀőƛƴŎƛ (duljine 438 m) 

28+700 - ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ hǊŀƘƻǾƛŎŀ (duljine cca 17 m) 

36+334 - ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ CŜǊƛőŀƴŎƛ (duljine cca 3 m) 

42+325 - ǇǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ aw{ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ (unutar ograde) 

Nakon izgradnje novog plinovoda, stari plinovod Velimirovac - 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ 5bмрлκрлΣ ƴŀ ŘƛƧŜƭǳ ƻŘ aw{ 2ŀőƛƴŎƛ 

Řƻ t2 ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ ǇǊŜǎǘŀǘ ŏŜ s radom, ŀƭƛ ƴŀ ƴƧŜƳǳ ƴƛƧŜ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀ ƴƛƪŀƪǾŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƧŀ ǳ ƻƪǾƛǊǳ ǇǊƻƧŜƪǘŀ. 

¢ǊŀƴǎǇƻǊǘƴƛ ƪŀǇŀŎƛǘŜǘ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ōƛǘ ŏŜ 0,8 mlrd. m3/god.  

Osnovne karakteristike plinovoda: 

-  Promjer cjevovoda  нмфΣм ƳƳ ό5b нллΤ уέύ 

-  Nazivni tlak 50 bar 

-  Duljina plinovoda  47 713 m  

{ǘŀƴŘŀǊŘƴŀ ƪǾŀƭƛǘŜǘŀ Ǉƭƛƴŀ ǇǊƻǇƛǎŀƴŀ ƧŜ hǇŏƛƳ ǳǾƧŜǘƛƳŀ ƻǇǎƪǊōŜ Ǉƭinom (NN 50/181 88/19, 39/20), a ona je 
ǎƭƧŜŘŜŏŀ1: 

Kemijski sastav 

-  Metan (CH4) min. 85 mol % 

-  Etan (C2H6) maks. 7 mol % 

-  Propan (C3H8ύ ƛ ǾƛǑƛ ǳƎƭƧƛƪƻǾƻŘƛŎƛ maks. 6 mol % 

-  Inertni plinovi (N2+CO2)  maks. 7 mol % 

- ¦ƎƭƧƛőƴƛ ŘƛƻƪǎƛŘ ό/h2) maks. 2,5 mol % 

- Kisik (O2) maks. 0,001 mol % 

{ŀŘǊȌŀƧ ǎǳƳǇƻǊŀ 

- Sumpor ukupni (S) maks. 30 mg/m3 

- Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maks. 5 mg/m3 

- Merkaptani (RSH) maks. 6 mg/m3 

 

1 Sve vrijednosti odnose se na obujam od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 1,01325 bar i temperaturi plina 15 ϲ/Φ  
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Gornja ogrjevna vrijednost (Hg) min. 10,28 kWh/m3 

  maks. 12,75 kWh/m3 

 

Donja ogrjevna vrijednost (Hd) min. 9,25 kWh/m3 

  maks. 11,74 kWh/m3 

 

Gornji Wobbe - indeks (Wg) min. 12,75 kWh/m3 

  maks. 15,81 kWh/m3 

 

Donji Wobbe - indeks (Wd) min. 11,48 kWh/m3 

  maks. 14,23 kWh/m3 

 

wŜƭŀǘƛǾƴŀ Ǝǳǎǘƻŏŀ όŘύ  min. 0,56 

  maks. 0,70 

 

¢ƻőƪŀ ǊƻǎƛǑǘŀ όǇǊƛ ǘƭŀƪǳ ƻŘ тл bar)   

-  vode  - у ϲ/ 

-  ugljikovodika  - н ϲ/Φ 

Prema namjeni i propisima predmetni cjevovod svrstava se u kategoriju magistralnih plinovoda, koji se 

ǇǊƻƧŜƪǘƛǊŀƧǳΣ ƛȊƎǊŀŚǳƧǳ ƛ ƪƻǊƛǎǘŜ ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎ ŘƻƳŀŏƛƳ ƛ ƳŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛƳ ƴƻǊƳŀƳŀΣ ǇǊƻǇƛǎƛƳŀ ƛ ȊŀƪƻƴƛƳŀ Ȋŀ ǘǳ 

vrstu objekata (Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (SL 64/73), Pravilnik o 

ǘŜƘƴƛőƪƛƳ ǳǾƧŜǘƛƳŀ ƛ ƴƻǊƳŀǘƛǾƛƳŀ Ȋŀ ǎƛƎǳǊŀƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǘŜƪǳŏƛƘ ƛ ǇƭƛƴƻǾƛǘƛƘ ugljikovodika magistralnim 

ƴŀŦǘƻǾƻŘƛƳŀ ƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘƛƳŀ ǘŜ ƴŀŦǘƻǾƻŘƛƳŀ ƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘƛƳŀ Ȋŀ ƳŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ό{[ нсκурΣ bb роκфм). 

tǊŜƳŀ Ǝǳǎǘƻŏƛ ƴŀǎŜƭƧŜƴƻǎǘƛ ƴŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ ǳȊ ǘǊŀǎǳ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ όȊŀǑǘƛǘƴƛ ǇƻƧŀǎ ǑƛǊƛƴŜ нллҌнлл ƳύΣ tǊŀǾƛƭƴƛƪƻƳ ό{[ 

26/85, NN 53/91) je definirana ugradnja blokaŘƴƛƘ ǳǊŜŚŀƧŀΣ őƛƳŜ ǎŜ Ȋƴŀǘƴƻ ŘƻǇǊƛƴƻǎƛ ǎƛƎǳǊƴƻǎǘƛ ǇƻƎƻƴŀ 

plinovoda.  

5ǳȌ ŎƛƧŜƭŜ ǘǊŀǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇƻƭƻȌƛǘ ŏŜ ǎŜ ŘǾƛƧŜ t9I5 ŎƛƧŜǾƛ ǇǊƻƳƧŜǊŀ рл ƳƳΣ ŀ ƛȊƴŀŘ ƴƧƛƘ ǳ ǊƻǾ ŏŜ ǎŜ ǇƻƭƻȌƛǘƛ ǘǊŀƪŜ 

ǳǇƻȊƻǊŜƴƧŀΦ ¦ ƧŜŘƴǳ ƻŘ ǘƛƘ ŎƛƧŜǾƛ ŏŜ ǎŜ ǳǇuhati ǎǾƧŜǘƭƻǾƻŘƴƛ ǎƛƎƴŀƭƴƛ ƪŀōŜƭΣ Řƻƪ ŏŜ ŘǊǳƎŀ ōƛǘƛ ǊŜȊŜǊǾƴŀΦ 

Na trasi plinovoda ugradiǘ ŏŜ ǎŜ ōŜǘƻƴǎƪƛ ƳƻƴǘŀȌƴƛ ȊŘŜƴŎƛΣ ƪƻƧƛ ŏŜ ōƛǘƛ ǳƪƻǇŀƴƛ ǳ ǘŜǊŜƴ ǘŀƪƻ Řŀ ƛƳ ƎƻǊƴƧŀ ƪƻǘŀ 

ne prelazi dubinu ukopavanja cijevi plinovoda (gornja kota cijevi), te odmaknuti od plinovodne cijevi na 

ǳŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ƪƻƧŀ ŏŜ ƻƳƻƎǳŏŀǾŀǘƛ ƴŜǎƳŜǘŀƴƛ ǇǊƛǎǘǳǇ ƛ ǊŀŘƻǾŜ ƴŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘƴƻƧ ŎƛƧŜǾƛ ǘƛƧŜƪƻƳ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƛƧŜ ƛ 

ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŀΦ 5ƻŘŀǘƴƻ ƻōƛƭƧŜȌŀǾŀƴƧŜ ǇƻƭƻȌŜƴƛƘ ȊŘŜƴŀŎŀ ƛȊǾŜǎǘ ŏŜ se podzemnim markerima s 

elektromagnetskim odzivom na prijenosni identifiƪŀŎƛƧǎƪƛ ǳǊŜŚŀƧ όƭƻƪŀǘƻǊύΦ 

2ƛǎǘŀőƪŀ ǎǘŀƴƛŎŀ ό2{ύ 

bŀ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƻƳ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŜ ǎǳ ŘǾƛƧŜ őƛǎǘŀőƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜΥ 

­ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧŀ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ ƴŀŘȊŜƳƴƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ .L{ .ŀƪƛŏ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ лҌлллΣ 

­ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧŀ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ ƴŀŘȊŜƳƴƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ t2 ±ŜƭƛƳirovac ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ птҌтмоΦ 
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2{ ƧŜ ƴŀŘȊŜƳƴƛ ƻōƧŜƪǘ ƴŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳ ƪƻƧƛ ǎŜ ǎŀǎǘƻƧƛ ƻŘ ōƭƻƪŀŘƴƻƎ ǳǊŜŚŀƧŀ ƛ ǎǳǎǘŀǾŀ Ȋŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀŎƛƧǳ 

őƛǎǘŀőŜƳκƛǎǇƛǘƛǾŀőŜƳ όŜƴƎΦ pigύ ǊŀŘƴŜ ŎƛƧŜǾƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ {ǾǊƘŀ ōƭƻƪŀŘƴƻƎ ǳǊŜŚŀƧŀ ƧŜ ȊŀǳǎǘŀǾƭƧŀƴƧŜ ǇǊƻǘƻƪŀ Ǉƭƛƴŀ 

u plinovodu. Sustav za mŀƴƛǇǳƭŀŎƛƧǳ őƛǎǘŀőŜƳκƛǎǇƛǘƛǾŀőŜƳ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ǇǊƛƘǾŀǘ ƛ ǎƭŀƴƧŜ őƛǎǘŀőŀκƛǎǇƛǘƛǾŀőŀ ƛȊκǳ 

ǇƭƛƴƻǾƻŘΦ hǎƴƻǾƴŜ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ǎǳǎǘŀǾŀ ǎǳ őƛǎǘŀőƪŀ ŎƛƧŜǾ όƎƭŀǾŀύΣ őƛǎǘŀőƪƛ ǾŜƴǘƛƭΣ ƻōƛƭŀȊƴƛ ǾƻŘƻǾƛ ǘŜ ǎǇƻƧ ƴŀ 

ƛǎǇǳƘΦ ¦ ƴƻǊƳŀƭƴƻƳ ǇƻƎƻƴǳ ǾŜƴǘƛƭƛ ƴŀ őƛǎǘŀőƪƛƳ ƎƭŀǾŀƳŀ ǎǳ zatvoreni. 

2ƛǎǘŀőƪŀ ŎƛƧŜǾ ƧŜ ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏŜ ǾŜƭƛőƛƴŜ ƪŀƪƻ ōƛ ƳƻƎƭŀ ǇǊƛƘǾŀŏŀǘƛ őƛǎǘŀőŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪƻƧƛƳŀ ǎŜ ƻōŀǾƭƧŀ őƛǑŏŜƴƧŜΣ 

ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ƛ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ bŀ 2{ ǎŜ ƴŀƭŀȊŜ ƛ ǇǊƛƪƭƧǳőŎƛ Ȋŀ ƛǎǇǳƘƛǾŀƴƧŜ ƛ ŘǊŜƴŀȌǳΦ 

tǊƛƪƭƧǳőŀƪ Ȋŀ ƛǎǇǳƘƛǾŀƴƧŜ ƛȊǾŜŘŜƴ ƧŜ ƴŀ ǾǊƘǳ zajedno s ŎƛƧŜǾƴƻƳ ŀǊƳŀǘǳǊƻƳ Ȋŀ ƛȊƧŜŘƴŀőŀǾŀƴƧŜ ǘƭŀƪŀ ǇƻƳƻŏǳ 

ƪƻƧŜ ǎŜ Ǉƭƛƴ ƛȊ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƳƻȌŜ ŘƻǾŜǎǘƛ ǳ ƻǘǇǊŜƳƴǳ ŎƛƧŜǾ ƻōƛƭŀȊƴƛƳ ŎƧŜǾƻǾƻŘƻƳ ƪƻƧƛ ǎŜ ƴŀƭŀȊƛ ƛǎǇǊŜŘ ƻǘǇǊŜƳƴŜ 

ŎƛƧŜǾƛΦ 2ƛǑŏŜƴƧŜκƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƻōŀǾƭƧŀ ǎŜ ǇŜǊƛƻŘƛőƪƛ ǎǾŀƪƛƘ ǇŜǘ ƎƻŘƛƴŀΦ 

Na kraju 2{ ƴŀƭŀȊƛ ǎŜ ǎŀƪǳǇƭƧŀő ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ ƴŜőƛǎǘƻŏŀ όƻǘǇŀŘŀύΦ ¦ƎǊŀŚŜƴ ƧŜ ǇƻŘȊŜƳƴƻ ƛǎǇƻŘ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛ ǎ ƴƧƛƳ 

je povezan zavarenim spojem poƳƻŏǳ ŘǾŀ ά¢ά ƪƻƳŀŘŀ όǎƭƛƪŀ мΦо-1.). 

 

Slika 1.3-1. {ŀƪǳǇƭƧŀő ƻǘǇŀŘŀ 

¦ ǎƭǳőŀƧǳ ƪŀŘŀ 2{ ǇǊƛƘǾŀŏŀ őƛǎǘŀőΣ ǳ ǎŀƪǳǇƭƧŀőǳ ǎŜ ƻŘƭŀȌŜ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŀ ƴŜőƛǎǘƻŏŀ όƻǘǇŀŘ Y. лр лт ффύ ƪƻƧƛ ǎŜ 

ŜǾŜƴǘǳŀƭƴƻ ǇƻƧŀǾƛƻ ǳ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳΦ {ŀƪǳǇƭƧŀő ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ ƴŜőƛǎǘƻŏŀ ǇƻǾŜȊŀƴ ƧŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘƻƳ 5bрл ƴŀ ǇǊƛƪƭƧǳőƴƛ 

ǳǊŜŚŀƧ Ȋŀ ŀǳǘƻŎƛǎǘŜǊƴǳ ǳ ƪƻƧǳ ǎŜ ƛǎǇǳǑǘŀ ǘŀƭƻƎΦ 

Blokadna stanica (BS) 

bŀ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƻƳ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀ ƧŜ ƧŜŘƴŀ ōƭƻƪŀŘƴŀ ǎǘŀƴƛŎŀΥ  

­ .{ 2ŀőƛƴŎƛ ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ноҌфсмΦ 

.ƭƻƪŀŘƴŀ ǎǘŀƴƛŎŀ ǇǊŜŘǎǘŀǾƭƧŀ ƴŀŘȊŜƳƴƛ ƻōƧŜƪǘ ǇƭƛƴƻǾƻŘƴƻƎ ǎǳǎǘŀǾŀ ƪƻƧƛ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ ȊŀǘǾŀǊŀƴƧŜ ǇƻƧŜŘƛƴŜ 
dionice plinovoda. Razlog za zatvaranje moȌŜ ōƛǘƛ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧŀΣ ǇƻǇǊŀǾŀƪ ƛƭƛ ǊŜŘƻǾƛǘƻ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ 
tǊƛƭƛƪƻƳ ƻǑǘŜŏŜƴƧŀ ŎƛƧŜǾƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎ ǇǊƛǎǳǘƴƛƳ ȊƴŀǘƴƛƳ ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŜƳ ǇƭƛƴŀΣ ōƭƻƪŀŘƴƛ ǳǊŜŚŀƧ ƛƳŀ ǎǾǊƘǳ 
ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƻƎ ȊŀǘǾŀǊŀƴƧŀ ƻǑǘŜŏŜƴŜ ŘƛƻƴƛŎŜΦ bŜǇǊŜŘǾƛŚŜƴƻ ƛǎǇǳǑtanje plina detektira se na ǘŜƳŜƭƧǳ ǇƻǾŜŏŀƴƻƎ 
pada tlaka u jedinici vremena unutar cijevi plinovoda. Npr. posljedica gradijenta tlaka od 3.5 ōŀǊκƳƛƴ ōƛǘ ŏŜ 
ŀƪǘƛǾŀŎƛƧŀ ōƭƻƪŀŘƴƻƎ ǳǊŜŚŀƧŀΦ  

.ƭƻƪŀŘƴƛ ǳǊŜŚŀƧ ǎŀǎǘƻƧƛ ǎŜ ƻŘ ƎƭŀǾƴŜ ǳǾŀǊƴŜ ƪǳƎƭŀǎǘŜ ǎƭŀǾƛƴŜ ƴŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳΣ ǳǊŜŚŀƧŀ Ȋŀ ǇƻƪǊŜǘŀƴƧŜ (aktuatora), 
ǳǇǊŀǾƭƧŀőƪŜ ƧŜŘƛƴƛŎŜ όElectronic Line Break Control - ELBC), napojnih vodova, sustava za ispuhivane te ostale 
ǇǊƛǇŀŘŀƧǳŏŜ ŀǊƳŀǘǳǊŜΦ  

Blokadna kuglasta slavina izvodi se podzemno, zavarivanjŜƳ ǳ ŎƛƧŜǾƴǳ ǎŜƪŎƛƧǳΦ bŀ ǘŀƧ ǎŜ ƴŀőƛƴ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ŘƛƧŜƭƛ u 
zasebne cijevne dionice. Duljine cijevnih dionica izƳŜŚǳ ōƭƻƪŀŘƴƛƘ ǎƭŀǾƛƴŀ ƻŘǊŜŚǳƧǳ ǎŜ ƴŀ ǘŜƳŜƭƧǳ ǊŀŘƴƻƎ 
tlaka, promjera plinovoda, vremena potrebnog za dolazak na lokaciju slavine, potrebu za ELBC ventilima u 
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ǊŀŘƴŜ ǎǾǊƘŜΣ ǇƻƭƻȌŀƧ ƴŀƧōƭƛȌƛƘ ƻŘǾƻŘƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛ ƛ ŘǊǳƎƛƘ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ǾŜƴǘƛƭŀ ǘŜ ǇǊƛƳŀǊƴƻ ǇǊŜƳŀ tǊŀǾƛlniku (SL 
26/85, NN 53/91). 

YƻƴǘǊƻƭƴƻƳ ƧŜŘƛƴƛŎƻƳ ōƭƻƪŀŘƴƻƎ ǳǊŜŚŀƧŀ ƳƻƎǳŏŜ ƧŜ ǳǇǊŀǾƭƧŀǘƛ ƴŀ ƴŜƪƻƭƛƪƻ ƴŀőƛƴŀΦ hƴƛ ǎŜ ƳŜŚǳǎƻōƴƻ ǊŀȊƭƛƪǳƧǳ 
s obzirom na lokaciju iz koje se upravlja i inicirani signal aktivaŎƛƧŜΦ aƻƎǳŏŀ ǎǳ ǘǊƛ ƴŀőƛƴŀ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŀΥ 

¶ Ǌǳőƴƻ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ ƴŀ ƭƻƪŀŎƛƧƛΣ 

¶ ŘŀƭƧƛƴǎƪƻ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ ƛȊ ŘƛǎǇŜőŜǊǎƪƻƎ ŎŜƴǘǊŀΣ 

¶ ŀǳǘƻƳŀǘǎƪƛ ǊŀŘ ǳǇǊŀǾƭƧŀőƪŜ ƧŜŘƛƴƛŎŜ όȊŀǘǾŀǊŀƴƧŀ ǳ ǎƭǳőŀƧǳ ŀƪŎƛŘŜƴǘŀ ǇƻƳƻŏǳ sustava ELBC). 

Unutar blokadne stanice nalazi se sustav za ispuhƛǾŀƴƧŜΣ ƪƻƧƛ ǎŜ ǎŀǎǘƻƧƛ ƻŘ ƻōƛƭŀȊƴƻƎ ǾƻŘŀΣ ƛǎǇǳƘƛǾŀőŀΣ ǇǊƛƪƭƧǳőƪŀ 
Ȋŀ Ƴƻōƛƭƴǳ ƪƻƳǇǊŜǎƻǊǳ ƧŜŘƛƴƛŎǳ ƛ ƻǎǘŀƭŜ ǇǊƛǇŀŘŀƧǳŏŜ ƻǇǊŜƳŜΦ  

Prilikom zahvata na pojedinoj cijevnoj dionici (zamjena dotrajale ili korodirane podzemne cijevne sekcije) plin 
ƪƻƧƛ ƧŜ ǎŀŘǊȌŀƴ ǳƴǳǘŀǊ ƴƧŜΣ ǎŜ ǇƻƳƻŏǳ ƻōƛƭŀȊƴƻƎ ǾƻŘŀ ƛ ƳƻōƛƭƴŜ ƪƻƳǇǊŜǎƻǊǎƪŜ ƧŜŘƛƴƛŎŜ ƻŘǎǘǊŀƴƧǳƧŜ ƛ ǑŀƭƧŜ ǳ 
susjednu dionicu. Dio plina koji je zaostao u dionici (5-10 ҈ ǳƪǳǇƴŜ ƪƻƭƛőƛƴŜ ǳ ŘƛƻƴƛŎƛύ ƛǎǇǳǑǘŀ ǎŜ ǇǊeko 
ƛǎǇǳƘƛǾŀőŀ ǳ ŀǘƳƻǎŦŜǊǳΦ  

¦ ǎƭǳőŀƧǳ ŀƪŎƛŘŜƴǘŀΣ ƎŘƧŜ ƧŜ ŘƻǑƭƻ Řƻ ƻǑǘŜŏŜƴƧŀ ŎƛƧŜǾƛ ƛ ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŀ ǇƭƛƴŀΣ ƻǑǘŜŏŜƴŀ ŘƛƻƴƛŎŀ ǎŜ ȊŀǘǾŀǊŀ ōƭƻƪŀŘƴƛƳ 
ǎƭŀǾƛƴŀƳŀΣ ŀ Ȋŀƻǎǘŀƭƛ Ǉƭƛƴ ǎŜ ƪǊƻȊ ƛǎǇǳƘƛǾŀő ǑŀƭƧŜ ǳ ŀǘƳƻǎŦŜǊǳΦ LǎǇǳƘ ƧŜ ŘƛƳŜƴȊƛƻƴƛǊŀƴ ǘŀƪƻ Řŀ ƻƳƻƎǳŏǳƧŜ 
ispuhivanje plina iz jedne dionice za manje od dva sata. 

Na blokadnoj staƴƛŎƛ ǳƎǊŀŘƛǘ ŏŜ ǎŜ ƪƻƴǘŜƧƴŜǊ όŘƛƳŜƴȊƛƧŜ ŘҎǑҎǾҐолллҎнлллҎнпрл ƳƳύ Ȋŀ ǎƳƧŜǑǘŀƧ ǳǊŜŚŀƧŀ 
ƻǇǘƛőƪŜ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƛƧŜΣ ǘƛǇǎƪƛ ōŜǘƻƴǎƪƛ ƳƻƴǘŀȌƴƛ ȊŘŜƴŀŎ όŘƛƳŜƴȊƛƧŜ ŘҎǑҎǾҐмнулҎмнулҎфлл ƳƳύ ƛ ǎǘǳǇ Ȋŀ 
vanjsku ǊŀǎǾƧŜǘǳ ƻǇǊŜƳƭƧŜƴ ǇŜƴƧŀƭƛŎŀƳŀ ƛ ƭŜŚƴƻƳ ȊŀǑǘƛǘƻƳΦ 

 Tehnologija izƎǊŀŘƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛ ǇǊƛǇŀŘŀƧǳŏƛƘ ǎǘŀƴƛŎŀ 

Prije izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova, na terenu se uspostavlja radni pojas. Radnim pojasom smatra 
ǎŜ ǳǊŜŚŜƴƛ ǇǊƻǎǘƻǊ ƴŀ ƪƻƧŜƳ ƧŜ ǳƪƭƻƴƧŜƴƻ Ǌaslinje te koji je poravnat i osposobljen za potrebe nesmetane i 
sigurne izgradnje plinovoda, odnosno kopanja rova (slika 1.4-мύΦ tƭƛƴƻǾƻŘ ǎŜ ƛȊǾƻŘƛ ƪŀƻ ǳƪƻǇŀƴƛ ŎƧŜǾƻǾƻŘ őƛƧŀ 
Řǳōƛƴŀ ǳƪŀǇŀƴƧŀ ƻǾƛǎƛ ƻ ƴŀƳƧŜƴƛκƪŀǘŜƎƻǊƛƧƛ ȊŜƳƭƧƛǑǘŀ ƪǊƻȊ ƪƻƧŜ ǇǊƻƭŀȊƛΦ ¦ ƴŀőŜƭǳ ta dubina treba biti takva da 
ƴŜ ǎƳŜǘŀ ƪŀǎƴƛƧŜƳ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧǳ ȊŜƳƭƧƛǑǘŀ Ȋŀ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴŜ ǎǾǊƘŜ όȊŀ ǎŀŘƴƧǳ ƪǳƭǘǳǊŀ őƛƧƛ ƪƻǊƛƧŜƴ ƴŜ ǇǊŜƭŀȊƛ Řǳōƛƴǳ 
od 1 ƳΣ ƻŘƴƻǎƴƻ Ȋŀ ƳŀƪǎƛƳŀƭƴǳ Řǳōƛƴǳ ƻōǊŀŚƛǾŀƴƧŀ ȊŜƳƭƧƛǑǘŀ ƻŘ лΣ5 m).  
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Slika 1.4-1. Radni pojas tijekom izgradnje 

Cjevovod je u ǇƻŘȊŜƳƴƻƳ ŘƧŜƭǳ ȊŀǑǘƛŏŜƴ ǘǾƻǊƴƛőƪƛ ƴŀƴŜǎŜƴƻƳ ǇƻƭƛŜǘƛƭŜƴǎƪƻƳ ƛȊƻƭŀŎƛƧƻƳΣ ŀ ƴŀŘȊŜƳƴƛ ŘƛƧŜƭƻǾƛ 
ǎǳ ȊŀǑǘƛŏŜƴƛ ŀƴǘƛƪƻǊƻȊƛǾƴƛƳ ǇǊŜƳŀȊƻƳΦ 

 Polaganje cjevovoda 

Na slici 1.4-2. prikazane su sǾŜ ǊŀǎǇƻƭƻȌƛǾŜ ƳŜǘƻŘŜ ǇƻƭŀƎŀƴƧŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀΦ ¦ ŘŀƭƧƴƧŜƳ ǘŜƪǎǘǳ Řŀƴ ƧŜ ǇǊŜƎled i 
ƻǇƛǎ ƳŜǘƻŘŀ ƪƻƧŜ ƧŜ ƳƻƎǳŏŜ ƪƻǊƛǎǘƛǘƛ ǇǊƛ ƛȊƎǊŀŘƴƧƛ ǇǊŜŘƳŜǘƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ Yƻƴŀőŀƴ ƻŘŀōƛǊ ƳŜǘƻŘŜ ǇƻƭŀƎŀƴƧŀ 
cjevovoda biǘ ŏŜ ŘŜŦƛƴƛǊŀƴ ǳ ǾƛǑƻƧ ǊŀȊƛƴƛ ǇǊƻƧŜƪǘƴŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛƧŜ ǘŜ ŏŜ ƻvisiti o uvjetima mjerodavnih institucija 
ƛ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧƛ ƛȊǾƻŚŀőŀΦ 
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Slika 1.4-2. Metode polaganja cjevovoda 

Polaganje cjevovoda ƳƻƎǳŏŜ ƧŜ ƛȊǾŜǎǘƛ ǎƭƧŜŘŜŏƛƳ ƳŜǘƻŘŀƳŀΥ  

¶ Metode polaganja cjevovoda u rov  

- Polaganje u pripremljeni rov  

- tƻƭŀƎŀƴƧŜ ǳ ǇǊƛǇǊŜƳƭƧŜƴƛ ǊƻǾ ƴŀ ƳƧŜǎǘǳ ƪǊƛȌŀƴƧŀ trase s vodotocima  

¶ Metode podzemnog polaganja cjevovoda bez iskopa rova 

- bŀǾƻŚŜƴƻ ōǳǑŜƴƧŜ ǳȊ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǇǳȌƴƻƎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŀ  

1.4.1.1 Metode polaganja cjevovoda u rov 

¦ ƴŀǎǘŀǾƪǳ ǎǳ ƻǇƛǎŀƴŜ ǎƭƧŜŘŜŏŜ ƳŜǘƻŘŜΥ ǇƻƭŀƎŀƴƧŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ǳ ǇǊƛǇǊŜƳƭƧŜƴƛ ǊƻǾ ƴŀ ƭƻƪŀŎƛƧŀƳŀ ƴŀ ƪƻƧƛƳa je 
ƳƻƎǳŏ ǇǊƛǎǘǳǇ ǎ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƛ ǇƻƭŀƎŀƴƧŜ ǳ ǇǊƛǇǊŜƳƭƧŜƴƛ ǊƻǾ ƴŀ ƳƧŜǎǘǳ ƪǊƛȌŀƴƧŀ ǘǊŀǎŜ ǎ ǾƻŘƻǘƻŎƛƳŀΦ  

Polaganje u pripremljeni rov 

Polaganje cijevi u pripremljeni rov (vidjeti sliku 1.4-3Φύ ǇǊƛƳƧŜƴƧǳƧŜ ǎŜ ƴŀ ǎƭƻōƻŘƴƛƳ ǇƻǾǊǑƛƴŀƳŀΣ ƎŘƧŜ ƧŜ ƳƻƎǳŏ 
pristup s povǊǑƛƴe.  

wƻǾ Ȋŀ ǇƻƭŀƎŀƴƧŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ǘǊŜōŀ ƛȊǾŜǎǘƛ ǇǊŜƳŀ ǇǊƻƧŜƪǘƴƻƳ ǊƧŜǑŜƴƧǳΦ wƻǾ ƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƛȊǾŜǎǘƛ ƴŀ ƴŀőƛƴ Řŀ ǎŜ 
osigura minimalno potrebni nadsloj iznad tjemena cijevi ǳ ƻǾƛǎƴƻǎǘƛ ƻ ƴŀƳƧŜƴƛ ƛ ƪŀǘŜƎƻǊƛƧƛ ȊŜƳƭƧƛǑǘŀ. Nagib 
stranica rova, odnosno sistem osiguranja, ǘǊŜōŀ ƛȊǾŜǎǘƛ ǇǊŜƳŀ ƎŜƻƳŜƘŀƴƛőƪƻƳ ŜƭŀōƻǊŀǘǳΦ tƻ ȊŀǾǊǑŜǘƪǳ ǊŀŘƻǾŀ 
na ugradnji plinovodne cijevi radni prostor treba dovesti u prvotno stanje prekrivanjem zemljom koja se prva 
maknula, tj. humusom ako je postojao. 

 



          
{ǘǳŘƛƧŀ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ  

Plinovod Slatina ς Velimirovac DN 200/50 bar 
 

17 

 

 

Slika 1.4-3Φ bƻǊƳŀƭƴƛ ǇƻǇǊŜőƴƛ ǇǊƻŦƛƭ ǊƻǾŀ 

tƭƛƴƻǾƻŘ ŏŜ ǎŜ ǇƻƭƻȌƛǘƛ ŘƛƧŜƭƻƳ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ǎƭƧŜŘŜŏƛƘ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΥ ǎǇƻƧƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ .L{ .ŀƪƛŏ ς MRS 
tƻŘǊŀǾǎƪŀ {ƭŀǘƛƴŀ 5b мрлκрл ōŀǊΣ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ς 2ŀőƛƴŎƛ 5b мллκрл ōŀǊ ƛ ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ ς 7ǳǊŚŜnovac DN 150/50 
bar, uz neka odstupanja. Nakon izgradnje novog plinovoda, stari plinovod Velimirovac-7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ 5bмрлκрлΣ 
ƴŀ ŘƛƧŜƭǳ ƻŘ aw{ 2ŀőƛƴŎƛ Řƻ t2 ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ ǇǊŜǎǘŀǘ ŏŜ ǎ ǊŀŘƻƳΦ  

bŀ ƎǊŀŦƛőƪƻƳ ǇǊƛƪŀȊǳ мΦп-4. daje se prikaz formiranja radnog pojasa tijekom izgradnje kada se novi plinovod 
ǇƻƭŀȌŜ ǳȊ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ƴŀ adekvatnoj udaljenosti kako bi pri bilokakvoj intervenciji na plinovodu bilo 
dovoljno mjesta za manipulaciju strojevima i opremom, a sukladno doǎŀŘŀǑƴƧŜƳ ƛǎƪǳǎǘǾǳ ǇǊƛƭƛƪƻƳ 
projektiranja i ƛȊǾƻŚŜƴƧŜ ȊŀƘǾŀǘŀ.  
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Slika 1.4-4. ¦ŘŀƭƧŜƴƻǎǘ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǳ ȊŀƧŜŘƴƛőƪƻƳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ 

 

 

Slika 1.4-5. LȊǾŜŘōŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǳ ȊŀƧŜŘƴƛőƪƻƳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ǎ ǳŘŀƭƧŜƴƻǑŏǳ Ƴŀnjom od 8 m 
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Slika 1.4-6. ƪǊƛȌŀƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƳ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƧŀƳŀ 

Prekop manjih vodotoka 

Prekop manjih vodotoka prikazan je na slici 1.4-7. Na prolazu plinovoda ispod korita vodotoka izvode se 
ǳƻōƛőŀƧŜni gǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛ ǊŀŘƻǾƛ ƪƻƧƛ ƻōǳƘǾŀŏŀƧǳΥ 

- tƻ ǇƻǘǊŜōƛ ƛȊǊŀŘǳ ȊŀǑǘƛǘƴƻƎΣ ǳȊǾƻŘƴƻƎ ƴŀǎƛǇŀ ƻŘ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ ƛȊ ƛǎƪƻǇŀ ǊƻǾŀ ǇǊƛ őŜƳǳ ǎŜ ƳƻȌŜ 
pokazati potreba zŀ ƻōƛƭŀȊƴƛ ǘƻƪ ǾƻŘŜ ƻōƻŘƴƛƳ ƧŀǊƪƻƳ ƛƭƛ őŜƭƛőƴƛƳ ŎƛƧŜǾƛƳŀΦ bŀƪƻƴ ǘƻƎŀ ƛȊǾƻŘƛ ǎŜ 
ispumpavanje preostale vode i izrada rova za polaganje cjevovoda. 

- Strojni iskop rova za polaganje cijevi se izvodi precizno prema visinskim kotama. 

- Nakon polaganja cjevovoda ǇǊƛǎǘǳǇŀ ǎŜ ǎǘǊƻƧƴƻƳ ȊŀǘǊǇŀǾŀƴƧǳ ǊƻǾŀ ǇǊƛ őŜƳǳ ǘǊŜōŀ ǇŀȊƛǘƛ Řŀ ǎŜ ƴŜ 
ƻǑǘŜǘƛ ȊŀǑǘƛǘƴŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀΦ ¦ȊǾƻŘƴƻ ƛ nizǾƻŘƴƻ ƻŘ ƻǎƛ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ǾǊǑƛ ǎŜ ǳǊŜŚŜƴƧŜ ǾƻŘƻǘƻƪŀ ǳ ǎƪƭŀŘǳ 
s uvjetima Hrvatskih voda.  

- ¦ƪƭŀƴƧŀƴƧŜ ȊŀǑǘƛǘƴƛƘ ȊŜƳƭƧŀƴƛƘ ƴŀǎƛǇŀ ƛ ǊŜƎǳƭƛǊŀƴƧŜ ƴƻǊƳŀƭnog protoka. 
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Slika 1.4-7. YŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴƛ ǇǊƻƭŀȊ ǇƭƛƴƻǾƻŘa ispod vodotoka 

tǊŜƪƻǇ ǾŜŏƛƘ ǾƻŘƻǘƻƪŀ 

Pripremni radovi 

tǊƛƧŜ ȊŀǇƻőƛƴƧŀƴƧŀ ōƛƭƻ ƪƻƧƛƘ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛƘ ǊŀŘƻǾŀ ƻōŀǾƛǘ ŏŜ ǎŜ ŘŜǘŀƭƧƴƻ ƎŜƻŘŜǘǎƪƻ ƛǎƪƻƭőŀǾŀƴƧŜ ǎǾƛƘ ŜƭŜƳŜƴŀǘŀ 
plinovoda i podzemnih instalacija u pojasu ovog zahvata, 40 m lijevo i 40 m desno od osi vodotoka te 15 m 
ƭƛƧŜǾƻ ƛ мр Ƴ ŘŜǎƴƻ ƻŘ ƻǎƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ tƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ƻȊƴŀőƛǘƛ ǇƻƭƻȌŀƧ ǇƻŘȊŜƳƴƛƘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƧŀ ƎŜƻŘŜǘǎƪƛƳ kolcima i 
ƴŀȊƛǾƴƛƳ ǇƭƻőƛŎŀƳŀΣ ƛȊǊŀŘƛǘƛ ƎŜƻŘŜǘǎƪǳ ǎƪƛŎǳ ƛǎƪƻƭőŜƴƧŀ ƛ ǇǊŜŘŀǘƛ ǾƻŘƛǘŜƭƧǳ ƎǊŀŘƛƭƛǑǘŀΦ  

LȊǾƻŚŀő ƧŜ ŘǳȌŀƴ ǇǊƛƧŜ ȊŀǇƻőƛƴƧŀƴƧŀ ƎǊŀŚŜvinskih radova izvijestiti ustanove koje su prethodno dale posebne 
ǳǾƧŜǘŜ ƻ ǇƻőŜǘƪǳ ǊŀŘƻǾŀΣ ǘŜ ŏŜ ƛǎǘŜ ǳǎǘŀƴƻǾŜ ƻōŀǾƭƧŀǘƛ ƴŀŘȊƻǊ ƴŀŘ ƛȊǾƻŚŜƴƧŜƳ ƛ ǇǊƛƳƧŜƴƻƳ ǇƻǎŜōƴƛƘ ǳǾƧŜǘŀΦ 
bŀŘȊƻǊƴƛ ǎǘǊǳőƴƧŀŎƛ ƴŀǾŜŘŜƴƛƘ ǳǎǘŀƴƻǾŀ ǎǾƻƧŀ ŏŜ ȊŀǇŀȌŀƴƧŀ ǳǇƛǎƛǾŀǘƛ ǳ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛ Řnevnƛƪ ƛȊǾƻŚŀőŀ ǊŀŘƻǾŀΦ 

bŀƪƻƴ ƛǎǇǳƴƧŀǾŀƴƧŀ ǇǊŜǘƘƻŘƴƻ ƴŀǾŜŘŜƴƛƘ ǳǾƧŜǘŀ ȊŀǇƻőŜǘ ŏŜ ǎŜ ǇŀȌƭƧƛǾƻ Ǌǳőƴƻ ƻǘƪƻǇŀǾŀƴƧŜ ƛ ƻǘkrivanje 
ǇƻŘȊŜƳƴƛƘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƧŀΣ ƪƻƧŜ ǎǳ ǳ ǊŀŘƴƻƧ ŦǳƴƪŎƛƧƛ ǘŜ ŏŜ ǎŜ ƛȊǾŜǎǘƛ ƴƧƛƘƻǾŀ ŦƛȊƛőƪŀ ȊŀǑǘƛǘŀ ǇǊŜƳŀ ǳǾƧŜǘƛƳŀ ƛȊ ǇǊƻƧŜƪǘŀΦ 

Polaganje cijevi ispod korita vodotoka 

tǊǾŀ ŦŀȊŀ ǇǊƛǇǊŜƳƴƛƘ ǊŀŘƻǾŀ ǳƪƭƧǳőǳƧŜ Ǉƻ ǇƻǘǊŜōƛ ƛȊǊŀŘǳ ȊŀƻōƛƭŀȊƴƻƎ ƳŀƴƧŜƎ ǾƻŘƻǘƻƪŀ όōȅǇŀǎs) na djelu terena 
ƎŘƧŜ ƴŜŏŜ ƻƳŜǘŀǘƛ ƛȊǾƻŚŜƴƧŜ ǊŀŘƻǾŀ ƴŀ ǾƻŘƻǘƻƪǳΦ ¦ ŘǊǳƎƻƧ ŦŀȊƛ ǎŜ ǇǊƛǎǘǳǇŀ ǇǊƛǇǊŜƳƛ ƻōŀƭŜ ƴŀƪƻƴ őŜƎŀ ǎŜ ǾǊǑƛ 
iskop rova na definiranu (projektiranu i posebnim uvjetima zadanu) dubinu te se unaprijed pripremljena 
ŎƛƧŜǾƴŀ ƭƛǊŀ ǇƻƭŀȌŜ ƴŀ Řƴƻ ǾƻŘƻǘƻƪŀΣ Ǒǘƻ ƧŜ ǘǊŜŏŀ ŦŀȊŀΦ hŘƳŀƘ ǎŜ ǇǊƛǎǘǳǇŀ ȊŀǘǊǇŀǾŀƴƧǳ ǊƻǾŀ ƛ ǾǊŀŏŀƴƧǳ ƪƻǊƛǘŀ ƛ 
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zaobilaznog vodotoka u prvobitno stanje. Prostor u kojem ŏŜ ǎŜ ƛȊǾƻŘƛǘƛ ƻǾƛ ǊŀŘƻǾƛ ƳƻǊŀ ǎŜ ŀŘŜƪǾŀǘƴƻ ƻȊƴŀőƛǘƛ 
i ograditi.  

Vrijeme trajanja zahvata iznosi maksimalno 7 danŀ Ǒǘƻ ǳƪƭƧǳőǳƧŜ ƛ ǇǊƛǇǊŜƳƴŜ ǊŀŘƻǾŜ ƛ ǎŀƳƻ ǇƻƭŀƎŀƴƧŜ ƛ 
zatrpavanje cjevovoda. 

1.4.1.2 Metode podzemnog polaganja cjevovoda bez iskopa rova 

Na mjestima na ƪƻƧƛƳŀ ƛȊ ōƛƭƻ ƪƻƧŜƎ ǊŀȊƭƻƎŀ ƴƛƧŜ ƳƻƎǳŏ ǇǊƛǎǘǳǇ ǎ ǇƻǾǊǑƛƴŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ǎŜ ǇƻƭŀȌŜ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭƴƛƳ 

ōǳǑŜƴƧŜƳΣ ōŜȊ ƛǎƪƻǇa rova. S obzirom na konkretne lokacije na trasi odabrana je i opisana metoda: ƴŀǾƻŚŜƴƻ 

ōǳǑŜƴƧŜ ǳȊ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǇǳȌƴƻƎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŀ.  

bŀǾƻŚŜƴƻ ōǳǑŜƴƧe uz primjenu pǳȌƴƻƎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŀ 

.ǳǑŜƴƧŜ ǳȊ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǇǳȌƴƻƎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŀ ǇǊƛƳƧŜƴƧǳƧŜ ǎŜ ƪƻŘ ǇǊƻƭŀȊŀ ƛǎǇƻŘ prometnica koje je neprimjereno 

ǇǊŜƪƻǇŀǘƛ όŘǊȌŀǾƴŜ ŎŜǎǘŜΣ ŀǳǘƻŎŜǎǘŜ ƛ ȌŜƭƧŜȊƴƛŎŜύ ƛ ƴŀ ǘŀƧ ƴŀőƛƴ ǳƎǊƻȊƛǘƛ ǎƛƎǳǊƴƻǎǘ ƛ ƪǾŀƭƛǘŜǘǳ ǇǊƻƳŜǘŀ ǘŜ ƛǎǇƻŘ 

povrǑƛƴŀ ƴŀ ƪƻƧƛƳŀ ǎǳ ƎǊŀŚŜǾƛƴŜ ƛ ƴŜ ǇƻǎǘƻƧƛ ƳƻƎǳŏƴƻǎǘ ǇǊƻƭŀȊŀ ƛȊ ōƛƭƻ ƪƻƧŜƎ ǊŀȊƭƻƎŀΦ YŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴƛ ǇǊƛƧŜƭŀȊ 

ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛǎǇƻŘ ŎŜǎǘŜ ǳ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭƴƻƧ ōǳǑƻǘƛƴƛ ǇǊƛƪŀȊǳƧŜ ǎŜ ƴŀ ǎƭƛŎƛ мΦп-8.  

 

 

Slika 1.4-8. Karakteriǎǘƛőƴƛ ǇǊƛƧŜƭŀȊ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛǎǇƻŘ ŎŜǎǘŜ 

 

hǾŀ ƳŜǘƻŘŀ ōǳǑŜƴƧŀ ƛȊǾƻŘƛ ǎŜ ǳ ǘǊƛ ŦŀȊŜΣ ƪŀƪƻ ǇǊƛƪŀȊǳƧŜ ǎƭƛƪŀ мΦп-9. U nastavku se opisuje pojedina faza. 
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Slika 1.4-9. tǊƛƪŀȊ ŦŀȊŀ ƴŀǾƻŚŜƴƻƎ ōǳǑŜƴƧŀ ǳȊ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǇǳȌƴog transportera 

1. Faza ς Ǉƛƭƻǘ ōǳǑƻǘƛƴŀ όƳŜǘƻŘŀ ǳǘƛǎƪƛǾŀƴƧŀ ƴŀǾƻŚŜƴŜ Ǉƛƭƻǘ ŎƛƧŜǾƛύ 

Radovi ȊŀǇƻőƛƴƧǳ ƛǎƪƻǇŀǾŀƴƧŜƳ ǎǘŀǊǘƴŜ ƛ ŎƛƭƧƴŜ ƎǊŀŚŜǾƛƴŜ ƧŀƳŜΦ bŀƪƻƴ ƛȊǊŀŘŜ ƎǊŀŚŜǾƴƛƘ jama i postavljanja 

ƻǇǊŜƳŜ Ȋŀ ōǳǑŜƴƧŜ ǇƻőƛƴƧŜ ǎŜ ǎ ǊŀŘƻǾƛƳŀ ƴŀ ƛȊǊŀŘƛ Ǉƛƭƻǘ ōǳǑƻtineΦ YƻŘ ƻǾŜ ƳŜǘƻŘŜ ƴŀƧǇǊƛƧŜ ǎŜ ƴŀǾƻŚŜƴƻ 

utiskuje pilot cijev uz potiskivanje tla.  

.ǳǑŜƴƧŜ ǎŜ ƛȊǾƻŘƛ ǇƻƳƻŏǳ ŘƭƛƧŜǘŀ ǳ ƻōƭƛƪǳ ƪƻǇƭƧŀΣ ǇƻƳƻŏǳ ƪƻƧŜƎ ǎŜ ƻŘǊŜŚǳƧŜ ǎƳƧŜǊΣ Řǳōƛƴŀ ƛ ƴŀƎƛō ōǳǑƻǘƛƴŜΦ ¦ 

ǎǾŀƪƻƳ ǘǊŜƴǳǘƪǳ ōǳǑŜƴƧŀ ǇƻȊƴŀǘŜ ǎǳ ƪƻƻǊŘƛƴŀǘŜ ǇƻƭƻȌŀƧŀ dlijeta kojŜ ǎŜ ƻŘŀǑƛƭƧǳ ǇƻƳƻŏǳ ǎƻƴŘŜ Ȋŀ ǇǊŀŏŜƴƧŜ 

ōǳǑŜƴƧŀΦ 5ŀƪƭŜΣ ǎƳƧŜǊ ƴŀǇǊŜŘƻǾŀƴƧŀ ōǳǑƻǘƛƴŜ ǎŜ ŎƛƧŜƭƻ ǾǊƛƧŜƳŜ ƪƻƴǘǊƻƭƛǊŀΣ ŀ ƳƻȌŜ ǎŜ ƛ ǇǊƻƳƛƧŜƴƛǘƛ ŀƪƻ ǎŜ ƴŀƛŚŜ 

ƴŀ ǇǊŜǇǊŜƪǳ όǾŜŏ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ŎƛƧŜǾƛ ƛ ƪŀōƭƻǾƛύΦ  

2. Faza - .ǳǑŜƴƧŜ ǳȊ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǇǳȌƴƻƎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŀ όŜƴƎƭ. auger boring) 

tƻ ȊŀǾǊǑŜǘƪǳ ƛȊǾŜŘōŜ Ǉƛƭƻǘ ōǳǑƻǘƛƴŜ ȊŀǇƻőƛƴƧŜ ǎŜ ǎ ōǳǑŜƴƧŜƳ ƪŀƴŀƭŀ ōǳǑƻǘƛƴŜ ƪƻƴŀőƴƻƎ ǇǊƻƳƧŜǊŀΦ .ǳǑŜƴƧŜ ǎŜ 

ƛȊǾƻŘƛ ōǳǑŀŏƻƳ ƎƭŀǾƻƳΣ ŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ƛǎƪƻǇŀƴƻƎ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ ǇǳȌƴƛƳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊƻƳ ƪƻƧƛ ǎŜ ƴŀƭŀȊƛ ǳ ǇƻǎŜōƴƻƧ 

provodnoj cijevi (slika 1.4-10.). CƛƧŜǾ ǎ ǇǳȌƴƛƳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊƻƳ ƴŀǇǊŜŘǳƧŜ ƪǊƻȊ ǘƭƻΣ ŀ ƛȊōǳǑŜƴƻ ǘƭƻ ǎŜ ƪƻƴǎǘŀƴǘƴƻ 

ƳŜƘŀƴƛőƪƛ ƛȊƴƻǎƛ ǳ ǎǘŀǊǘƴǳ ƧŀƳǳΦ tƻƎƻƴ ōǳǑŀŏŜ ƎƭŀǾŜ ƴŀƭŀȊƛ ǎŜ ǳ ǎǘŀǊǘƴƻƧ ƎǊŀŚŜǾƴƻƧ ƧŀƳƛΦ 

 

Slika 1.4-10. tǊƛƪŀȊ ōǳǑŜƴƧŀ ǳȊ ǇǊƛƳƧenu ǇǳȌƴƻƎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊŀ 

 



          
{ǘǳŘƛƧŀ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ  

Plinovod Slatina ς Velimirovac DN 200/50 bar 
 

23 

 

3. Faza ς ǳǾƭŀőŜƴƧŜ ŎƛƧŜǾƛ 

Yŀƴŀƭ ōǳǑƻǘƛƴŜ ƪƻƴŀőƴƻƎ ǇǊƻƳƧera ƻǎƛƎǳǊŀǾŀ ǎŜ ǳǾƭŀőŜƴƧŜƳ ǇǊƻǾƻŘƴŜ ŎƛƧŜǾƛ ǳƴǳǘŀǊ ƪƻƧŜ ǎŜ ǇƻƭŀȌŜ ǊŀŘƴŀ ŎƛƧŜǾ 
plinovoda. 

IƻǊƛȊƻƴǘŀƭƴƻ ǳǎƳƧŜǊŜƴƻ ōǳǑŜƴƧŜ 

5ŀ ōƛ ǎŜ ǎǇǊƛƧŜőƛƭƻ ǎŀǾƛƧŀƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛΣ ŀƭŀǘƪe za ōǳǑŜƴƧŜ ƳƻǊŀƧǳ ōƛǘƛ ǇƻȊƛŎƛƻƴƛǊŀƴŜ ƻƪƻƳƛǘƻ ƴŀ ǘƭƻΦ {ǘƻƎŀ 
je prije ǇƻőŜǘƪŀ ōǳǑŜƴƧŀ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƴŀ ǇƻőŜǘƪǳ ƛ ƪǊŀƧǳ ǘǊŀǎŜ ōǳǑŜƴƧŀ ƛǎƪƻǇŀǘƛ ŘǾŀ ƳŀƴƧŀ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƛƧǎƪŀ ǊƻǾŀ 
(slika 1.4-11.ύΦ 5ǳōƛƴŀ ǊƻǾŀ ƻǾƛǎƛ ƻ ƎŜƻƳŜƘŀƴƛőƪƛƳ ǎǾƻƧǎǘǾƛƳŀ ǘƭŀ ƛ ƴŀƎƛōǳ ǘŜǊŜƴŀΦ  

 

Slika 1.4-11. KomunikaciƧǎƪƛ ǊƻǾ ƴŀ ǇƻőŜǘƪǳ ǘǊŀǎŜ ōǳǑŜƴƧŀ ƳŜǘƻŘƻƳ IƻǊƛȊƻƴǘŀƭƴƻƎ ǳǎƳƧŜǊŜƴƻƎ ōǳǑŜƴƧŀ 

Nakon izrade rovova i pripreme ƻǇǊŜƳŜ Ȋŀ ōǳǑŜƴƧŜ ǇƻőƛƴƧŜ ǎŜ ǎ ōǳǑŜƴƧŜƳ Ǉƛƭƻǘ ōǳǑƻǘƛƴŜΦ .ǳǑŜƴƧŜ ǎŜ ƛȊǾƻŘƛ 
ǇƻƳƻŏǳ dlijeta u obliku koplja. U dlijetu se nalazi posebna sonda ƪƻƧŀ ƻŘŀǑƛƭƧŜ ǎƛƎƴŀƭΦ ¦ ǎǾŀƪƻƳ ǘǊŜƴǳǘƪǳ 
ōǳǑŜƴƧŀ ǇƻȊƴŀǘƛ ǎǳ ǎƳƧŜǊΣ Řǳōƛƴŀ ƛ ƴŀƎƛō ōǳǑƻǘƛƴŜΦ 5ŀƪƭŜΣ ǎƳƧŜǊ ƴŀǇǊŜŘƻǾŀƴƧŀ ƪŀƴŀƭŀ ōǳǑƻǘƛƴŜ ǎŜ ŎƛƧŜƭƻ ǾǊƛƧŜƳŜ 
ƪƻƴǘǊƻƭƛǊŀΣ ŀ ƳƻȌŜ ǎŜ ƛ ǇǊƻƳƛƧŜƴƛǘƛ ŀƪƻ ǎŜ ƴŀƛŚŜ ƴŀ ǇǊŜǇǊŜƪǳ όǾŜŏ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ ŎƛƧŜǾi i kablovi). 

YŀŘ ƧŜ Ǉƛƭƻǘ ōǳǑƻǘƛƴŀ ƎƻǘƻǾŀΣ dlijeto se zamjenjuje s ǇǊƻǑƛǊƛǾŀőŜƳ (alatka za ǇƻǾŜŏŀƴƧŜ ǇǊƻƳƧŜǊŀ ōǳǑƻǘƛƴŜύ ƴŀ 
ƪƻƧƛ ǎŜ ǇǊƛőǾǊǎǘƛ ƎƭŀǾǳ Ȋŀ ǇƻǾƭŀőŜƴƧŜ, zajedno s ŎƛƧŜǾƛ ƪƻƧǳ ǎŜ ȌŜƭƛ ǳƎǊŀŘƛǘƛ ǳ ƪŀƴŀƭ ōǳǑƻǘƛƴŜΦ Kad je cijeli sistem 
pripremljen, poőƛƴƧŜ ǎŜ ǎ ōǳǑŜƴƧŜƳ ǳȊ ƛǎǘƻǾǊŜƳŜƴƻ ǳǾƭŀőŜƴƧŜ ŎƛƧŜǾƛΦ /ƛƧŜǾ ǎŜ ǳǾƭŀőƛ ōŜȊ ƻǑǘŜŏƛǾŀƴƧŀ ōǳŘǳŏƛ Řŀ 
se s ǇǊƻǑƛǊƛǾŀőŜƳ ōǳǑƛ ƪŀƴŀƭ ōǳǑƻǘƛƴŜ őƛƧƛ ƧŜ ǇǊƻƳƧŜǊ Ȋŀ нр ҈ ǾŜŏƛ ƻŘ ǇǊƻƳƧŜǊŀ ŎƛƧŜǾƛ όǎƭƛƪŀ мΦп-12.). 

 

 

Slika 1.4-12. IƻǊƛȊƻƴǘŀƭƴƻ ǳǎƳƧŜǊŜƴƻ ōǳǑŜƴƧŜΥ мΦ ōǳǑŜƴƧŜ Ǉƛƭƻǘ ōǳǑƻǘƛƴŜΤ нΦ ǇǊƻǑƛǊƛǾŀƴƧŜ ōǳǑƻǘƛƴŜ ƛ ǳǾƭŀőŜƴƧŜ 
ŎƛƧŜǾƛΤ оΦ ǳǾǳőŜƴŀ ŎƛƧŜǾ  
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Mikrotuneliranje 

Mikrotuneliranje je metoda podzemnog polaganja uvodnog cjevovoda upotrebom sofisticiranog, daljinski 
ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƻƎΣ ƭŀǎŜǊǎƪƛ ǾƻŚŜƴƻƎ ōǳǑŀŏŜƎ ǳǊŜŚŀƧŀ όƎŀǊƴƛǘǳǊŜύ ƪƻƧƛƳ ǎŜ ǇƻƭŀȌŜ ǳǾƻŘƴŀ ŎƛƧŜǾ ǳǘƛǎƪƛǾŀƴƧŜƳ όǎƭƛƪŀ мΦп-
13.). 

 

Slika 1.4-13. Postupak mikrotuneliranja 

Mikrotuneliranje poŘǊŀȊǳƳƛƧŜǾŀ ƳŜǘƻŘǳ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜ ǘǳƴŜƭŀ Řƻ ǾŜƭƛőƛƴŜ н Ƴ όǎǇŜŎƛƧŀƭƴƻ Řƻ п m) u promjeru, 
ǳǇƻǘǊŜōƻƳ ƳŜƘŀƴƛőƪƻƎ ǳǊŜŚŀƧŀ ǎ ōǳǑŀŏƻƳ ƎƭŀǾƻƳΦ  

wŀŘƻǾƛ ƻǾƻƳ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧƻƳ ȊŀǇƻőƛƴƧǳ ƛǎƪƻǇŀǾŀƴƧŜƳ ǎǘŀǊǘƴŜ ƛ ŎƛƭƧƴŜ ƎǊŀŚŜǾƴŜ ƧŀƳŜΣ ǳ ƪƻƧŜ ǎŜ ǳƎǊŀŚǳƧǳ ŀǊƳƛǊŀƴƻ 
betonska okna. Od startne jame TBM (engl.Tunnel boring machine) napreduje kroz tlo i kad dosegne 
ƳŀƪǎƛƳŀƭƴƛ ƪƻǊŀƪ ƛȊŀ ƴƧŜƎŀ ǎŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀ ǎƭƧŜŘŜŏƛ ŎƛƧŜǾƴƛ ǎŜƎƳŜƴǘΦ ¢.a ǎŜ ǇƻǘƛǎƴŜ Ȋŀ ǎƭƧŜŘŜŏƛ ƪƻǊŀƪ ƛ ƴƻǾƛ ǎŜ 
segment cijevi postavlja iza prethodnog. Napredovanje kroz tlo nastaje neprekinutim nizanjem cijevnih 
segmenata u "cijevni vlak".  

/ƛƧŜǾƛ ǇƻƭƻȌŜƴŜ ƳƛƪǊƻǘǳƴŜƭƛǊŀƴƧŜƳ ƻōƭƛƪǳƧǳ ǘǳƴŜƭ ǳ ƪƻƧƛ ǎŜ ǇƻǾƭŀőƛ ƪƻƳǇƭŜǘƴŀ ǎŜƪŎƛƧŀ ǇǊŜŘƳƻƴǘƛǊŀƴŜ ƛ ƛǎǇƛǘŀƴŜ 
ŎƛƧŜǾƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ tƻ ȊŀǾǊǑŜǘƪǳ ǊŀŘƻǾŀ ǇƻǘǊŜōƴƻ je sanirati startnu i ciljnu jamu ƴŀ ƴŀőƛƴ Řŀ ǎŜ ŘƻǾŜŘǳ ǳ ǇǊǾƻǘƴƻ 
stanje. 

U tablici 1.4-1. prikazano je koje se metode polaganja cjevovoda primjenjuju ovisno o lokacijama na trasi. 

1.4.1.3 aŜǘƻŘŜ ǇƻƭŀƎŀƴƧŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ŘǳȌ ǘǊŀǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 

Tehnologija izgradnje prethoŘƴƻ ƧŜ ƻǇƛǎŀƴŀ ƴŀ ƴŀőƛƴ Řŀ ǎǳ od rŀǎǇƻƭƻȌƛǾƛƘ ƳŜǘƻŘŀ ǇƻƭŀƎŀƴƧŀ ƻŘŀōǊane i 
opisane one koje su primjenjive pri izgradnji predmetnog plinovoda. U tablici 1.4-1. su izdvojene 
ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴŜ ƭƻƪŀŎƛƧŜ ƴŀ ǘǊŀǎƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǘŜ ƧŜ ǎǾŀƪƻƧ ƭƻƪŀŎƛƧƛ ǇǊƛŘǊǳȌŜƴŀ ǇǊŜǘƘƻŘno opisana metoda. 

Tablica 1.4-1. aŜǘƻŘŜ ǇƻƭŀƎŀƴƧŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ŘǳȌ ǘǊŀǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 

Lokacije na trasi  
Polaganje u 

pripremljeni rov  

Prekop 

 

Buģenje uz primjenu puĥnog 
transportera  

Slobodne povrģine    

Prometnice   2+820 km - makadam 
5+140 km - makadam 
5+340 km - makadam 
5+500 km - makadam 
5+920 km - makadam 
18+000 km ð makadam 
21+475 km ð makadam 
22+175 km - makadam 
29+140 km - makadam 
33+075 km - makadam 

1+260 km 
2+060 km ð D2 
3+790 km 
3+380 km ð D34 
4+185 km 
4+260 km 
5+682 km ð D2 
6+885 km 
8+450 km ð L40057 
11+280 km - Ĥ4045 
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Lokacije na trasi  
Polaganje u 

pripremljeni rov  

Prekop 

 

Buģenje uz primjenu puĥnog 
transportera  

34+000 km - makadam 
34+380 km - makadam 
34+865 km - makadam 
35+350 km - makadam 

 

17+335 km - Ĥ4038 
20+790 km ð ĥeljeznińka pruga I. reda 
21+570 km - Ĥ4063 Ńańinci (D2) 
22+195 km 
22+690 km 
23+350 km - L40074 
23+600 km 
26+460 km - D2 
28+840 km 
29+680 km - Ĥ4030 
30+315 km - L40078 
36+080 km - Ĥ4058 
36+485 km 
39+210 km 
40+680 km - Ĥ4075 
41+260 km 
42+115 km 
42+200 km - R202 (ĥeljeznińka pruga) 
43+000 km - Ĥ4075 
43+750 km  
44+085 km 
45+965 km - D53 

Vodotoci, 
melioracijski 
kanali  

 

0+850 km - melioracijski kanal  
1+875 km - melioracijski kanal  
2+666 km ð potok Jovar.  
3+780 km ð povremeni vodotok  
4+285 km ð povremeni vodotok 
4+615 km - melioracijski kanal  
5+564 km ð potok 
6+355 km ð povremeni vodotok  
6+570 km ð povremeni vodotok  
9+186 km ð potok Vodenińka 
9+815 km ð potok Vuńja Jama 
12+916 km ð potok Veliki kanal 

(Branica) 
14+065 km ð povremeni vodotok  
14+725 km ð povremeni vodotok 

Sovjak 
15+495 km ð povremeni vodotok  
16+525 km ð povremeni vodotok  
18+195 km ð povremeni vodotok  
19+195 km ð povremeni vodotok  
19+975 km ð potok Vołinska r. 
20+671 km ð potok Vojlovica 
22+275 km ð povremeni vodotok  
22+975 km ð povremeni vodotok  
24+550 km - melioracijski kanal  
24+775 km- melioracijski kanal  
25+423 km ð potok Krajna 
29+060 km ð povremeni vodotok  
29+378 km ð potok Vuńica 

(Orahovica) 
38+670 km ð potok Iskrica 
38+860 km ð povremeni vodotok  
41+117 km ð potok Bukovik 
43+430 km ð povremeni vodotok  

 

 Cjevovod 

tƭƛƴƻǾƻŘ ŏŜ ōƛǘƛ ƛȊƎǊŀŚŜƴ ƻŘ őŜƭƛőƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛ 5bнлл ǇǊŜƳŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛƳŀ !tL р[Σ ǳ ƪǾŀƭƛǘŜǘƛ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ DǊΦ B ili 
ǎƭƛőƴƻƧΣ ƪƻƧŜ ŏŜ ōƛǘƛ ƛȊǾŀƴŀ ǘǾƻǊƴƛőƪƛ ȊŀǑǘƛŏŜƴŜ ŀƴǘƛƪƻǊƻȊƛǾƴƻƳ ȊŀǑǘƛǘƻƳΣ ŀ ƛȊƴutra epoksidnim premazom. 
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5ŜōƭƧƛƴŀ ǎǘƧŜƴƪŜ ŎƛƧŜǾƛ ƛȊǊŀőǳƴŀǾŀ ǎŜ ǇǊŜma HRN EN 1594 Plinski opskrbni sustavi-Cjevovodi za maksimalni 
radni tlak iznad 16 bar, a osim karakteristike materijala i pogonskim uvjetima, ovisi i o definiranom koeficijentu 
sigurnostiΦ 5ŜǘŀƭƧƴŜ ǘŜƘƴƛőƪƻ-ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ ȊƴŀőŀƧƪŜΣ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧŀ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜ ƛ Ǌŀda plinovoda obradiǘ ŏŜ se u dijelu 
dokumentacije koja slijedi u postupku gradnje. 

tǊƻǊŀőǳƴ ƛ ŘƛƳŜƴȊƛƻƴƛǊŀƴƧŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ƳƻǊŀ ǳǾŀȌŀǾŀǘƛ ŘƻƴƧŜ ƎǊŀƴƛŎŜ ŘƻǇǳǑǘŜƴƛƘ ǘƻƭŜǊŀƴŎƛƧŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŀƴƛƘ 
svojǎǘŀǾŀ ƪǾŀƭƛǘŜǘŜ ŎƛƧŜǾƛΣ ǘƧΦ ƪŜƳƛƧǎƪƻƎ ǎŀǎǘŀǾŀΣ őǾǊǎǘƻŏŜΣ ƎǊŀƴƛŎŜ Ŝƭŀǎǘƛőƴƻǎǘƛ wǘлΣрΣ ƛǎǘŜȊŀƴƧŀ ƛ ƪƻƴǘǊŀƪŎƛje 
ǇǊŜǎƧŜƪŀ ǇǊƛ ƭƻƳǳΣ ǳŘŀǊƴŜ ȌƛƭŀǾƻǎǘ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ ǇǊŜƳŀ 9b млнтп ƛ ǳŘƧŜƭƻƳ ǇƭŀǎǘƛőƴƻƎ ƭƻƳŀ ƻŘ ƳƛƴƛƳŀƭƴƻ ур҈ 
presjeka loma, zavarljivosti, tolerancija dƛƳŜƴȊƛƧŀ ƛ ŘǊǳƎƛƘ ǎǾƻƧǎǘŀǾŀ ƳŜǘŀƭƴƛƘ őŜƭƛőƴƛƘ ȊŀǾŀǊŜƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛ 
ƛǎǇƻǊǳőŜƴƛƘ ǇǊŜƳŀ 9b млнлу-2 uz potvrdu kvaƭƛǘŜǘŜ Ȋŀ ƛǎǇƻǊǳőŜƴǳ ƪƻƭƛőƛƴǳ ŎƛƧŜǾƛ ǇǊŜƳŀ 9N 10 204 3.1.C.  

/ƧŜǾƻǾƻŘ ǎŜ ƛȊǾƻŘƛ ǳȊ ǇǊƛƳƧŜƴǳ ǾƛǎƻƪƻƪǾŀƭƛǘŜǘƴŜ ǘǾƻǊƴƛőƪƛ ƛȊǊŀŚŜƴŜ ǘǊƻǎƭƻƧƴŜ ƻōƭƻƎŜ ƻŘ ŜǇoksi premaza, sloja 
adheziva i polietilena s velikim izolacijskim otporom i velikom mehanƛőƪƻƳ őǾǊǎǘƻŏƻƳ ƻŘ ǇƻƭƛŜǘƛƭŜƴŀΣ ǇǊŜƳŀ 
EN 10285 i s atestom prema en 10204-2.2. 

bŜƛȊƻƭƛǊŀƴŀ ǎŜ ƳƧŜǎǘŀ ƻōƭŀȌǳ ǘƻǇƭƛƳ-ǘŜǊƳƻ ǎƪǳǇƭƧŀƧǳŏƛƳ ǊǳƪŀǾŎƛƳŀΣ ǇǊŜƳŀ 5Lb олстн ƪƭŀǎŜ C, postupkom 
ǇǊƻǇƛǎŀƴƛƳ ǳǇǳǘŀƳŀ ǇǊƻƛȊǾƻŚŀőŀ Ȋŀ ƳƻƴǘŀȌǳ ǊǳƪŀǾŀŎŀΦ  

bŀŘȊŜƳƴƛ ŘƛƧŜƭƻǾƛ ƻōƧŜƪŀǘŀ ƴŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳ ȊŀǑǘƛŏŜƴƛ ǎǳ ǎ ŘǾŀ ǘŜƳŜƭƧƴŀ ǘŜ ŘǾŀ ȊŀǾǊǑƴŀ Ǉremaza protiv korozije. 

 5ƻǾƻȊ ƛ ǊŀǎǇƻǊŜŘ ŎƛƧŜǾƛ ŘǳȌ ǘǊŀǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 

{ƪƭŀŘƛǑǘŜƴƧŜ ƛ ǾƛǎƛƴŜ ƻŘƭŀƎŀƴƧŀ ŎƛƧŜǾƛ ǎŜ ǇǊƻǾƻŘƛ ƴŀ ƴŀőƛƴ Řŀ ǎŜ ƛȊōƧŜƎƴǳ ƻǑǘŜŏŜƴƧŀ ƛƭƛ ǘǊŀƧƴŜ ŘŜŦƻǊƳŀŎƛƧŜ ŎƛƧŜǾƛ 
όƻǾƛǎƛ ƻ ŘƛƳŜƴȊƛƧŀƳŀ ŎƛƧŜǾƛύΣ ŀ ƎƻƳƛƭŜ ŎƛƧŜǾƛ ǘǊŜōŀ ƻǎƛƎǳǊŀǘƛ ƻŘ ǊǳǑŜƴƧŀΦ /ƛƧŜǾƛ ǎŜ ƻŘƭŀȌǳ ƴŀ ŘǊǾŜƴŜ ǇƻŘƭƻƎŜ 
odvojene od poda (zemlje) min. 15 cm.  

Nakon iskopa rovova cijevi se postavljaju paralelno s rovom. 

 Ispitivanje zavara 

LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ȊŀǾŀǊŀ ǇǊƻǾƻŘƛ ǎŜ ƳŜǘƻŘƻƳ ōŜȊ ǊŀȊŀǊŀƴƧŀ őƛƧƛ ƧŜ ƻǇǎŜƎ ƻŘǊŜŚŜƴ tǊŀǾƛƭƴƛƪƻƳ ƛ ǾŀȌŜŏƛƳ Iwb-EN 
normama i to za zavare u pojasu plinovoda: 

­ I. razreda 10 %, a najmanje 8 zavara na duljini cjevovoda od 1000 m 

­ II. razreda 50 %, a najmanje 40 zavara na duljini cjevovoda od 1000 m 

­ III. razreda 100 %. 

Ispitivanje od 100 ҈ ƧŜ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴƻ ƛ Ȋŀ ǎǾŜ ȊŀǾŀǊŜ ƪƻƧƛ ǎŜ ƴŀƭŀȊŜ ƴŀ ǇǊƛƧŜƭŀȊƛƳŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛǎǇƻŘ ǇǊƻƳŜǘƴƛŎŀ ƛ 
ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪŜ pruge, za sve zavare u stanicama te za ȊŀǾŀǊŜ ƪƻƧƛ ǎŜ ƴŀƭŀȊŜ ǳ ȊŀǑǘƛǘƴƻƳ ǇƻƧŀǎǳ ƴŀǎŜƭƧŜƴƛƘ ȊƎǊŀŘŀ ƛ 
ǳ ȊŀǑǘƛǘƴƻƧ Ȋƻƴƛ ŎǊǇƛƭƛǑǘŀ ǇƛǘƪŜ ǾƻŘŜΦ 

 ¢ƭŀőƴŀ ǇǊƻōŀ 

tƭƛƴƻǾƻŘƛ ƛ ƴƧŜƎƻǾƛ ǎŀǎǘŀǾƴƛ ŘƛƧŜƭƻǾƛ ǇǊƛƧŜ ǇǳǑǘŀƴƧŀ ǳ ǊŀŘ ǎŜ ǘƭŀőƴƻ ƛǎǇƛǘǳƧǳ ǳ ǎǾǊƘǳ ŘƻƪŀȊƛǾŀƴƧŀ ƴƧƛƘƻǾŜ őǾǊǎǘƻŏŜ 
i nepropusnosti. Minimalni ƛǎǇƛǘƴƛ ǘƭŀƪ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƳƻǊŀ ōƛǘƛ ǾŜŏƛ od maksimalnog radnog tlaka i to: 

­ za pojaseve I. i II. razreda za 25 % 

­ za pojaseve III. I IV. razreda za 50 % 

­ za sve nadzemne objekte na plinovodu za 50 %.  

¢ƭŀőƴƻ ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇǊƻǾŜǎǘ ŏŜ ǎŜ ǾƻŘƻƳ ƪŀƻ ƛǎǇƛǘƴƛƳ medijem, dok se plinski cjevovodi i oprema u 
ƴŀŘȊŜƳƴƛƳ ƻōƧŜƪǘƛƳŀ ƛǎǇƛǘǳƧŜ ȊǊŀƪƻƳΦ bŜƛǎǇƛǘŀƴƛ ǎǇƻƧŜǾƛ όŜǾŜƴǘǳŀƭƴƻ ǎǇƻƧ ƛȊƳŜŚǳ ƛǎǇƛǘƴƛƘ ŘƛƻƴƛŎŀύ ƛǎǇƛǘǳƧǳ ǎŜ 
100% UZV i/ili 100% RTG metodom. 
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¢ƭŀőƴƻ ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŀ ǾƻŘƻƳ ǇǊƻǾodi se kod temperature vode i okoline ƛȊƴŀŘ Ҍпϲ/Φ LǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ǎŜ ǇǊƻǾƻŘƛ 
ŘǾƻƪǊŀǘƴƛƳ ǘƭŀőŜƴƧŜƳ ǾƻŘƻƳ ǎ ƴŀƧƳŀƴƧƛƳ ƛǎǇƛǘƴƛƳ ǘƭŀƪƻƳ ƳƧŜǊŜƴƛƳ ƴŀ ƴŀƧǾƛǑƻƧ ǘƻőƪƛ ƛǎǇƛǘƴŜ ŘƛƻƴƛŎŜ ǇǊƛ őŜƳǳ 
ǎŜ ƴŜ ǎƳƛƧŜ ǇǊŜƪƻǊŀőƛǘƛ ȊƴŀőŀƧƪŀ őǾǊǎǘƻŏŜ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ Y όwǘлΣрύ ƴƛǘƛ ƧŜŘƴŜ ǳƎǊŀŚŜƴŜ ŎƛƧŜǾƛ ǳ ƛǎǇƛǘƴƻƧ ŘƛƻƴƛŎƛΦ  

IzvƻǊƛ ǾƻŘŜ Ȋŀ ǇǊƻǾŜŘōǳ ǘƭŀőƴŜ ǇǊƻōŜ ƳƻƎǳ ōƛǘƛ ƻǘǾƻǊŜƴƛ ǾƻŘƻǘƻŎƛ ƛƭƛ ǎŜ ǾƻŘŀ ŘƻǇǊŜƳŀ ŎƛǎǘŜǊƴŀƳŀ ƴŀ ƭƻƪŀŎƛƧǳΦ 
Yŀƪƻ ƧŜ ǳƴǳǘǊŀǑƴƧŀ ǎǘǊŀƴŀ ŎƛƧŜǾƛ ƻōƭƻȌŜƴŀ ŜǇƻƪǎƛŘƴƻƳ ǇǊŜǾƭŀƪƻƳΣ ƴŜ ƻőŜƪǳƧŜ ǎŜ ǇǊƻƳƧŜƴŀ ƪǾŀƭƛǘŜǘŜ ǾƻŘŜΣ 
odnosno kƻƴǘŀƪǘ ƛ ƪƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƧŀ ǾƻŘŜ ǎŀ ȌŜƭƧŜȊƴƛƳ ƻƪǎƛŘƛƳŀΦ tǊƛƧŜ ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŀ ǾƻŘŜ ƴŀƪƻƴ ǘƭŀőƴŜ ǇǊƻōŜ ǳ 
ƻƪƻƭƛƴǳΣ ƛȊǾƻŚŀő ŏŜ ǇǊƻǾŜǎǘƛ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƧǎƪŀ ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŀ ǾƻŘŜΣ ǘŜ ǇǊƻǾƧŜǊƛǘƛ Řŀ ƭƛ ƧŜ ǾƻŘŀ ǇƻƎƻŘƴŀ Ȋŀ ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŜΦ tƻ 
ǇƻǘǊŜōƛΣ ǇǊƛƧŜ ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŀ, ǾƻŘŀ ŏŜ ǎŜ ǇǊƻőƛǎǘƛǘƛ ƛƭƛ ƻōǊŀŘƛǘƛ ƴŀ ŘǊǳƎƛ ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏƛ ƴŀőƛƴΦ 

{Ǿƛ ȊŀƘǾŀǘƛ ƛ ƛǎǇǳǑǘŀƴƧŀ ǾƻŘŀ Ȋŀ ǇƻǘǊŜōŜ ǘƭŀőƴŜ ǇǊƻōŜ ōƛǘ ŏŜ ǊŜƎǳƭƛǊŀƴƛ ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏƛƳ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛƳŀ ƴŀŘƭŜȌƴƛƘ 
tijela (suglasnost, vodopravna dozvola). 

 2ƛǎǘŀőƪŀ ǎǘŀƴƛŎŀ ό2{ύ 

½ŀ ƛȊƎǊŀŘƴƧǳ ƻōƧŜƪǘŀ 2{ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ƻǎƛƎǳǊŀǘƛ ǇǊƻǎǘƻǊ ǳƴǳǘŀǊ ƪƻƧŜƎ ŏŜ ǎŜ ǎƳƧŜǎtiti potrebna oprema. Na 
ǇƻőŜǘƴƻƧ ǘƻőƪƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƧŀ őƛǎǘŀőƪƻƎ ǎǳǎǘŀǾŀ ōƛǘ ŏŜ ƛȊǾŜŘŜƴŀ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧŀ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ ƻōƧŜƪǘŀ 
.L{ .ŀƪƛŏΦ bŀ ǎƭƛŎƛ мΦп-14. ǇǊƛƪŀȊǳƧŜ ǎŜ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛ ƴŀŘȊŜƳƴƛ ƻōƧŜƪǘ .L{ .ŀƪƛŏ ǎ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧŜƳ Ȋŀ ƛȊǾŜŘōǳ őƛǎǘŀőƪŜ 
opreme predmetnog plinovoda.  

 

Slika 1.4-14. tƻƭƻȌŀƧ őƛǎǘŀőƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜ ǳȊ ǇƻǎǘƻƧŜŏǳ .L{ .ŀƪƛŏ 

YǊŀƧƴƧŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΣ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ птҌтолΣ ŦƻǊƳƛǊŀǘ ŏŜ ǎŜ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧŜƳ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜƎ ƴŀŘȊŜƳƴƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ t2 
Velimirovac. Unutar njŜƎŀ ƛƴǎǘŀƭƛǊŀǘ ŏŜ ǎŜ ƻǇǊŜƳŀ őƛǎǘŀőƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜ όslika 1.4-15.). 
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Slika 1.4-15. tƻƭƻȌŀƧ őƛǎǘŀőƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜ ǳȊ ǇƻǎǘƻƧŜŏǳ t2 ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ 

bŀŘȊŜƳƴƛ ƻōƧŜƪǘ ōƛǘ ŏŜ ǇƻǾŜȊŀƴ ƴŀ ƧŀǾƴǳ ŎŜǎǘƻǾƴǳ ƳǊŜȌǳ ǇǊƛǎǘǳǇƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ǑƛǊƛƴe kolnika 3 m, bankinama 
нҎлΣр Ƴ ƛ ǑƛǊƛƴŜ ŎŜǎǘƻǾƴƻƎ ǇƻƧŀǎŀ т ƳΦ LǎǇǊŜŘ ǳƭŀȊŀ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴ ƧŜ ǇǊƻǎǘƻǊ ǑƛǊƛƴŜ п Ƴ Ȋŀ ƻƪǊŜǘŀƴƧŜ ƛ parkiranje 
ǾƻȊƛƭŀΦ {ǘŀƴƛŎŜ ŏŜ ƛƳŀǘƛ ŘǾƻƪǊƛƭƴŀ ǾǊŀǘŀ ǑƛǊƛƴŜ о ƳΣ ǳ ƛǎǘƻƧ ƛȊǾŜŘōƛ ƪŀƻ ƛ ƻƎǊŀŘŀΦ 

 Blokadna stanica (BS) 

Za izgradnju bloƪŀŘƴŜ ǎǘŀƴƛŎŜ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ ƻǎƛƎǳǊŀǘƛ ǇǊƻǎǘƻǊ ŘƛƳŜƴȊƛƧŀ нрҎмр Ƴ ǳƴǳǘŀǊ ƪƻƧŜƎ ŏŜ ǎŜ ǎƳƧŜǎǘƛǘƛ 
potrebna oprema (slika 1.4-16.). bŀ ǘǊŀǎƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀ ƧŜ ƛȊƎǊŀŘƴƧŀ ƧŜŘƴŜ ōƭƻƪŀŘƴŜ ǎǘŀƴƛŎŜΣ .{ 2ŀőƛƴŎƛ 
ƴŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌƛ ноҌфсмΦ  
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Slika 1.4-16. Situacija blokadne stanice 

 

 

Slika 1.4-17. {ƛǘǳŀŎƛƧŀ ǇƭŀƴƛǊŀƴƻƎ ƴŀŘȊŜƳƴƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ .{ 2ŀőƛƴŎƛ 

bŀŘȊŜƳƴŀ ƻǇǊŜƳŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ȊŀǑǘƛǘƛǘ ŏŜ ǎŜ ƻƎǊŀŘƻƳ ǾƛǎƛƴŜ н ƳΣ ǎ ǾŀƴƧǎƪƛƳ ǊǳōƻƳ ǑƛǊine 1 m. Blokadna stanica 
ōƛǘ ŏŜ ǇƻǾŜȊŀƴŀ ƴŀ ƧŀǾƴǳ ŎŜǎǘƻǾƴǳ ƳǊŜȌǳ ǇǊƛǎǘǳǇƴƻƳ ŎŜǎǘƻƳ ǑƛǊƛƴŜ Ƴakadamskog kolnika 3 m, bankinama 
нҎлΣр Ƴ ƛ ǑƛǊƛƴŜ ŎŜǎǘƻǾƴƻƎ ǇƻƧŀǎŀ т ƳΦ LǎǇǊŜŘ ǳƭŀȊŀ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴ ƧŜ ǇǊƻǎǘƻǊ Ȋŀ ƻƪǊŜǘŀƴƧŜ ƛ ǇŀǊƪƛǊŀƴƧŜ ǾƻȊƛƭŀΦ {ǘŀƴƛŎŀ 
ŏŜ ƛƳŀǘƛ ŘǾƻƪǊƛƭƴŀ ǾǊŀǘŀ ǑƛǊƛƴŜ о m, u istoj izvedbi kao i ograda. 
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tƻǾǊǑƛƴŀ ǳƴǳǘŀǊ ƻƎǊŀŘŜ ƛ ǾŀƴƧǎƪŀ ǑƛǊƛƴŀ м Ƴ ƛȊǾŜǎǘ ŏŜ ǎŜ ǎƭƻƧŜƳ ǘǳőŜƴŎŀ лΣу Řƻ мΣн ŎƳ ŘŜōƭƧƛƴŜ мл ŎƳΣ ǇƻƭƻȌŜƴƻƎ 
ƴŀ ȊōƛƧŜƴǳ ǇƻŘƭƻƎǳ ǇƻƪǊƛǾŜƴǳ ǘŜǊŀǘŜƪǎǘƛƭƻƳΦ hŘǾƻŘƴƧŀ ƻōƻǊƛƴǎƪƛƘ ǾƻŘŀ ƛȊǾŜǎǘ ŏŜ ǎŜ ǳ ƻƪƻƭƴƛ ǘeren. 

 Ostala oprema na plinovodu 

Sidrena prirubnica 

bŀ ƳƧŜǎǘƛƳŀ ƎŘƧŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ǇǊŜƭŀȊƛ ǳ ƴŀŘȊŜƳƴƛ Řƛƻ ό2{ύ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀ ǎŜ ǎƛŘǊŜƴƛ ōƭƻƪΦ hƴ ƛƳŀ ŦǳƴƪŎƛƧǳ ǎǇǊƧŜőŀǾŀƴƧŀ 

aksijalnih pomaka cjevovoda, a sastoji se od sidrene prirubnice i betonskog bloka oko nje. 

NapƻƧƴŜ ǎǘŀƴƛŎŜ Ȋŀ ƪŀǘƻŘƴǳ ȊŀǑǘƛǘǳ 

{ƭǳȌŜ Ȋŀ ƴŀǇŀƧŀƴƧŜ ǇƻǘŜƴŎƛƻǎǘŀǘŀ Ȋŀ ƪŀǘƻŘƴǳ ȊŀǑǘƛǘǳ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀΦ .ǊƻƧ ƛ ƳƧŜǎǘƻ ƴŀǇƻƧƴƛƘ ǎǘŀƴƛŎŀ ǎŜ ƻŘǊŜŚǳƧŜ 

glavnim projektom. 

5ƛŜƭŜƪǘǊƛőƪŜ ƛȊƻƭƛǊŀƧǳŏŜ ǎǇƻƧƴƛŎŜ 

bŀ ƳƧŜǎǘƛƳŀ ƎŘƧŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ǇǊŜƭŀȊƛ ǳ ƴŀŘȊŜƳƴƛ Řƛƻ ǳƎǊŀŚǳƧǳ ǎŜ ƛȊƻƭƛǊŀƧǳŏŜ ǎǇƻƧƴƛŎŜΦ {ǾǊƘŀ ƛƳ ƧŜ ƻŘǾŀƧŀƴƧŜ 

nadzemnih od ǇƻŘȊŜƳƴƛƘ ŘƛƧŜƭƻǾŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƪŀƪƻ ōƛ ǎŜ ƳƻƎƭŀ ƛȊǾŜǎǘƛ ƪŀǘƻŘƴŀ ȊŀǑǘƛǘŀ ǳƪƻǇŀƴƻƎ ŘƛƧŜƭŀ 

cjevovoda. 

Nadzemne oznake cjevovoda 

bŀƪƻƴ ǇƻƭŀƎŀƴƧŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ǳ ǊƻǾΣ ȊŀǘǊǇŀǾŀƴƧŀ ǊƻǾŀ ƛ ǳǊŜŚŜƴƧŀ ǘǊŀǎŜΣ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ǎŜ ƻȊƴŀőŀǾŀ ǎŀ ȊǊŀőƴƛƳ 

oznakama i trasirkama (slika 1.4.8.-1). 

½ǊŀőƴŜ ƻȊƴŀƪŜ ƛƳŀƧǳ ǎ ƎƻǊƴƧŜ ǎǘǊŀƴŜ ǳǇƛǎŀƴǳ ǎƭƻǾőŀƴǳ ƻȊƴŀƪǳ koridora kojim cjevovod prolazi te u nastavku 

ōǊƻƧőŀƴǳ ƻȊƴŀƪǳ ƪƛƭƻƳŜǘŀǊǎƪŜ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜ ƴŀ ƪƻƧƻƧ ǎŜ ƻȊƴŀƪŀ ƴŀƭŀȊƛ όƴǇǊΦ !мноύΦ hȊƴŀƪŀ ƧŜ Řovoljno velika da 

Ƨǳ ƧŜ ƳƻƎǳŏŜ ǇǊƻőƛǘŀǘƛ ƛȊ ŀǾƛƻƴŀ ǇǊƛƭƛƪƻƳ ƻōƛƭŀǎƪŀ ǘǊŀǎŜΦ ½ǊŀőƴŜ ƻȊƴŀƪŜ ǎŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƧǳ ƴŀ ǎǾŀƪƻƳ ǇǳƴƻƳ 

kilometru trase plinovoda. 

Trasirke se postavljaju na: 

­ prijelazima plinovoda ispod prometnica (po jedna sa svake strane, izvan cestovnog pojasa) 

­ prijelazima plinovoda vodotokova (po jedna sa svake strane, na udaljenosti 10 m od nasipa) 

­ na loƳƻǾƛƳŀ όƴŀ ǇƻőŜǘƪǳ ƛ ƪǊŀƧǳ ƭƻƳŀ te na tjemenu) 

­ ǳ ȊŀǑǘƛǘƴƛƳ ǇƻƧŀǎŜǾƛƳŀ ƴŀǎŜƭƧŜƴƛƘ ȊƎǊŀŘŀ όƴŀ ǇƻőŜǘƪǳ ƛ ƴŀ ƪǊŀƧǳΣ ǎ ƳŀƪǎƛƳŀƭƴƛƳ ǊŀȊƳŀƪƻƳ рл Ƴύ 

­ na trasi ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΣ ǘŀƪƻ Řŀ ƧŜ ǎ ǇƻƭƻȌŀƧŀ ōƛƭƻ ƪƻƧŜ ǘǊŀǎƛǊƪŜ ƳƻƎǳŏŜ ǾƛŘƧŜǘƛ Ǉƻ ƧŜŘƴǳ ǎǳǎƧŜŘƴǳΦ 

¢ǊŀǎƛǊƪŜ ƛ ȊǊŀőƴŜ ƻȊƴŀƪŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƧǳ ǎŜ ƴŀ ǳŘŀƭƧŜƴƻǎǘƛ ƻŘ лΣу Ƴ ƻŘ ƻǎƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΣ ǎ ŘŜǎƴŜ ǎǘǊŀƴŜ ƎƭŜŘŀƴƻ ǳ 
ǎƳƧŜǊǳ Ǌŀǎǘŀ ǎǘŀŎƛƻƴŀȌŜΦ 
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Slika 1.4-18. ½Ǌŀőƴŀ ƻȊƴŀƪŀ ǘǊŀǎŜ όƭƛƧŜǾƻύ ƛ ǘǊŀǎƛǊƪŀ όŘŜǎƴƻύ 

 Tehnologija rada 

tƭƛƴƻǾƻŘƴƛ ǎǳǎǘŀǾ ƧŜ ȊŀǘǾƻǊŜƴŀ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŀ ŎƧŜƭƛƴŀ ǎŀǎǘŀǾƭƧŜƴŀ ƻŘ ǇƻŘȊŜƳƴƛƘΣ ǳ ƴƛȊ ǎŀǎǘŀǾƭƧŜƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛ ƛ ǳƎǊŀŚŜƴŜ 
opreme sa svrhom transporta prirodnog plina pri visokom tlaku.  

2{ ƪƻǊƛǎǘŜ ǎŜ ǇǊƛƭƛƪƻƳ ǳƴǳǘŀǊƴƧŜƎ őƛǑŏŜƴƧŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ tǳǘŜƳ őƛǎǘŀőƪŜ ŎƛƧŜǾƛ ǳ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ǎŜ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀƧǳ őƛǎǘŀőƛ 
ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳŏŜƎ ƳŀǘŜǊƛƧŀƭŀ όƎǳƳŀΣ ǇƭŀǎǘƛƪŀΣ ǎǇǳȌǾŀ ƛƭƛ ǎƭΦύ ƛ ƻōƭƛƪŀ ƪƻƧƛ ǇǳǘǳƧǳ ǎŀ ǎǘǊǳƧƻƳ ǇƭƛƴŀΦ ¢ƛ ǎǳ őƛǎǘŀőƛ 
kalibrirani na promjer cƧŜǾƻǾƻŘŀ ƛ ǎǾƻƧƛƳ ǇǊƻƭŀȊƻƳ őƛǎǘŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƴƛ ǘŀƭƻƎ ƪƻƧƛ ƧŜ ƴŀǎǘŀƻ ǘƛƧŜƪƻƳ ǊŀŘŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ 

OǎƛƳ ǘƻƎŀΣ 2{ ƪƻǊƛǎǘŜ ǎŜ ƛ Ȋŀ ǳǇǳǑǘŀƴƧŜ ǳ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ǳǊŜŚŀƧŀ Ȋŀ ǎƴƛƳŀƴƧŜ ǎǘŀƴƧŀ ŎƛƧŜǾƛΦ ¦ ǘǳ ǎŜ ƴŀƳƧŜƴǳ ƪƻǊƛǎǘŜ 
ϦƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴƛϦ ǳǊŜŚŀƧƛ ƪƻƧƛ ƳƻƎǳ ŘŜǘŜƪǘƛǊŀǘƛ ƛ ȊŀōƛƭƧŜȌƛǘƛ ƻǑǘŜŏŜƴƧŀ ǎǘƧŜƴƪŜ ŎƛƧŜǾƛ ǎ ǳƴǳǘŀǊƴƧŜ ǎǘǊŀƴŜΦ hǾŀƪǾƛ 
pregledi obavljaju se jednom u deset ƎƻŘƛƴŀ ǊŀŘƛ ǇǊŀŏŜƴƧŀ ŜǾŜƴǘǳŀƭƴŜ ŘŜƎǊŀŘŀŎƛƧŜ ǎǘƧŜƴƪŜ ŎƛƧŜǾƛΦ Yŀƪƻ ǎŜ ƴŀ ǘŀƧ 
ƴŀőƛƴ ƳƻȌŜ ƻŘǊŜŘƛǘƛ ǘƻőŀƴ ǇƻƭƻȌŀƧ ƻǑǘŜŏŜƴƧŀΣ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ƧŜ ƳƻƎǳŏŜ ǎŀƴƛǊŀǘƛΣ ǘŜ ƴŀ ǘŀƧ ƴŀőƛƴ osigurati pouzdan i 
siguran rad te mu produljiti vijek trajanja. 

.ƭƻƪŀŘƴƛ ǳǊŜŚŀƧƛ ǳ ǎƪƭƻǇǳ 2{ ƛƳŀƧǳ ǎǾǊƘǳ Řŀ ǳ ǎƭǳőŀƧǳ ǇƻǘǊŜōŜ ǳ Ǒǘƻ ƪǊŀŏŜƳ ǾǊŜƳŜƴǳ ȊŀǘǾƻǊŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ƛ ǘƛƳŜ 
ȊŀǳǎǘŀǾŜ ǇǊƻǘƻƪ ǇƭƛƴŀΦ wŀŘŜ ƪŀƻ ƳŜƘŀƴƛőƪƛ ǎƪƭƻǇ őƛƧŀ ǎƭŀǾƛƴŀ ȊŀǘǾŀǊŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ǳƪƻƭƛƪo je pad tlaka u cjevovodu 
ǾŜŏƛ ƻŘ о ōŀǊ ǳ ƳƛƴǳǘƛΦ wŀȊƭƻƎ ǘŀƪǾƻƎ ǇŀŘŀ ǘƭŀƪŀ ƳƻƎƭƻ ōƛ ōƛǘƛ slobodno istjecanje plina iz cjevovoda uslijed 
ƴƧŜƎƻǾƻƎ Ǉǳƪƴǳŏŀ ƛƭƛ ƪǾŀǊŀ ƴŀ ŘǊǳƎƻƧ ƻǇǊŜƳƛΦ 
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wŀŘƛ ǾŜŏŜ ǇƻǳȊŘŀƴƻǎǘƛ ǳ ŘŜǘŜƪŎƛƧƛ Ǉǳƪƴǳŏŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀΣ ǘƧΦ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛǊŀƴƧŜ ƳƻƎǳŏƛƘ ǳȊǊƻƪŀ ǇŀŘŀ ǘƭŀƪŀ όƴǇǊΦ 
ǳƪƭƧǳőƛǾŀƴƧŜ ǾŜŏƛƘ ǇƻǘǊƻǑŀőŀ ƛƭƛ ǇǳƴƧŜƴƧŜ ǇǊƛƪƭƧǳőƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀύ ǳ ǎƪƭƻǇ ǎŜ ǳƎǊŀŚǳƧŜ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛőƪŀ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘŀ 
őƛƧƛƳ ǎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻƳ ŀƴŀƭƛȊƛǊŀ ǇŀŘ ǘƭŀƪŀ ǳ ƪǊŀǘƪƛƳ ǾǊŜƳŜƴǎƪƛƳ ǇŜǊƛƻŘƛƳŀΣ ǘŜ ƴŀ ǘŀƧ ƴŀőƛƴ ƳƻȌŜ ǊŀȊƭƛƪƻǾŀǘƛ ǇŀŘ 
tlaka kojƛ ƧŜ ƴŀǎǘŀƻ ƪŀƻ ǇƻǎƭƧŜŘƛŎŀ Ǉǳƪƴǳŏŀ ŎƛƧŜǾƛ ƻŘ ǇŀŘƻǾŀ ǘƭŀƪŀ ƪƻƧƛ ǎǳ ǳǾƧŜǘƻǾŀƴƛ ǇǊƻŎŜǎƻƳΦ 

IspǳƘƛǾŀƴƧŜ Ǉƭƛƴŀ ƧŜ ǇǊƻŎŜǎ ƪƻƧŜƎŀ ƻōŀǾƭƧŀ ǎǘǊǳőƴƻ ƻǎǇƻǎƻōƭƧŜƴƻ ƻǎƻōƭƧŜ ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎ ǳƴŀǇǊƛƧŜŘ ǳǘǾǊŚŜƴƻƳ 
procedurom. Kod ispuhivanja plina mogu nastati dvije opasnosti i to opasnost stvaranja smjese plina i zraka u 
omjeru koji je eksplozivan i opasnost od prekomjerne buke. 

hǇŀǎƴƻǎǘ ƻŘ ǎǘǾŀǊŀƴƧŀ ŜƪǎǇƭƻȊƛǾƴŜ ǎƳƧŜǎŜ ȊǊŀƪŀ ƛ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ ƳƻȌŜ ƴŀǎǘŀǘƛ ǳƪƻƭƛƪƻ ǎŜ Ǉƭƛƴ ǇǊŜōǊȊƻ ƛǎǇǳǑǘŀ 
ƛ ǳƪƻƭƛƪƻ ǇƻǎǘƻƧŜ ǇƻǾƻƭƧƴƛ ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ ǳǾƧŜǘƛΣ ƪŀƻ Ǒǘƻ ƧŜ ƳƛǊƻǾŀƴƧŜ ƛ ǇƻǾƛǑŜƴƛ ǘƭŀƪ ȊǊŀƪŀΦ 

Eksplozivna smjesa nastaje kod koncentracije plina u zraku od 5-15 % volumnih, a temperatura paljenja je 
595 ϲ/Φ {ƳƧŜǎŀ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ ƛ ȊǊŀƪŀ ƳƻȌŜ ŜƪǎǇƭƻŘƛǊŀǘƛ ǳ ƪƻƴǘŀƪǘǳ ǎ otvorenim plamenom ili nekim drugim 
ƛȊǾƻǊƻƳ ƪƻƧƛ ƛƳŀ ŘƻǾƻƭƧƴǳ ŜƴŜǊƎƛƧǳ όŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ƛǎƪǊŀΣ ƛǎƪǊŀ ƴŀǎǘŀƭŀ ƳŜƘŀƴƛőƪƛƳ ŘƧŜƭƻǾŀƴƧŜƳΣ ƻǇǳǑŀƪ ƛ ǎƭΦύΦ 

tƻƧŀǾŀ ōǳƪŜ ƪƻŘ ƛǎǇǳƘƛǾŀƴƧŀ Ǉƭƛƴŀ όƴƛƧŜ ƴƻǊƳŀƭƴƛ ǇƻƎƻƴ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀύ ƳƻȌŜ ōƛǘƛ ǾǊƭƻ ƴŜǳƎƻŘƴŀ ƧŜǊ ǎŜ ƴŀ 
udaljenosti od 50 m od mjesta ispuhivanja javƭƧŀ ōǳƪŀ ƻŘ ммл Ř.ό!ύΦ .ǳƪŀ ƛƳŀ ƴŜǳƎƻŘŀƴ ȊǾǳƪ ǑƛǑǘŀƴƧŀ Ǉƭƛƴŀ 
koji pod tlakom izlazi na ispǳǑƴƛ ǾŜƴǘƛƭΦ ¢ǊŀƧŀƴƧŜ ƛǎǇǳƘƛǾŀƴƧŀ ƛȊƴƻǎƛ ƴŀƧǾƛǑŜ н ǎŀǘŀΦ 

¦ƪƻƭƛƪƻ ǎŜ ƴŀƪƻƴ ƛǎǇǳƘƛǾŀƴƧŀ Ǉƭƛƴŀ ǇƻŘǳȊƛƳŀƧǳ ƻŘǊŜŚŜƴƛ ǊŀŘƻǾƛ ƴŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳΣ ƪŀƻ Ǒǘƻ ƧŜ ǊŜȊŀƴƧŜ ŎƛƧŜǾƛΣ 
zavariǾŀƴƧŜ ƛ ǎƭƛőƴƻΣ ǇƻǘǊŜōƴƻ ƧŜ Ȋŀƻǎǘŀƭƛ Ǉƭƛƴ ǳ ŎƧŜǾƻǾƻŘǳ ƛǎǘƛǎƴǳǘƛ ǊŀŘƛ ƻǇŀǎƴƻǎǘƛ ƻŘ ŜƪǎǇƭƻȊƛje. To se radi 
ŘǳǑƛƪƻƳΣ ƪƻƧƛ ǎŜ ǳǾƻŘƛ ǳ ŎƧŜǾƻǾƻŘ ƛ ǇƻǘƛǎƪǳƧŜ Ȋŀƻǎǘŀƭƛ ǇƭƛƴΦ YŀŘŀ ǎŜ ƴŀ ƛǎǇǳƘƛǾŀőƪƻƧ ŎƛƧŜǾƛ ǇƻƧŀǾƛ őƛǎǘƛ ŘǳǑƛƪΣ 
postupak istiskivanja zaostalog prirodnƻƎ Ǉƭƛƴŀ ƧŜ ȊŀǾǊǑŜƴΦ 

¦ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳ ǎŜ ƴŜ ƻőŜƪǳƧŜ ǇƻƧŀǾŀ ƪƻƴŘŜƴȊŀǘŀ ƪƻƧŀ ōƛ ǎǘǾŀǊŀƭŀ ǘŜƪǳŏǳ ŦŀȊǳΣ ƧŜǊ ǎŜ ǇǊƛǊƻŘƴƛ Ǉƭƛƴ ƪƻƧƛ ǎŜ ǇǳǑǘŀ ǳ 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘƴƛ Ǉƭƛƴǎƪƛ ǎǳǎǘŀǾ ǇǊŜǘƘƻŘƴƻ ǇǊƻőƛǑŏŀǾŀ ƴŀ ǇƭƛƴǎƪƛƳ ǇƻƭƧƛƳŀΣ ƻŘƴƻǎƴƻ ǘŜǊƳƛƴŀƭƛƳŀΦ 

  ½ŀǑǘƛǘŀ ƻŘ ƪƻǊƻȊƛƧŜ 

Plinovod je zŀǑǘƛŏŜƴ ǇŀǎƛǾƴƻƳ ƳŜƘŀƴƛőƪƻƳ ŀƴǘƛƪƻǊƻȊƛǾƴƻƳ ȊŀǑǘƛǘƻƳΣ ŀƪǘƛǾƴƻƳ ƪŀǘƻŘƴƻƳ ȊŀǑǘƛǘƻƳ ƛ ȊŀǑǘƛǘƻƳ 
ƻŘ ƭǳǘŀƧǳŏƛƘ ǎǘǊǳƧŀΦ 

½ŀǑǘƛǘŀ ƻŘ ƪƻǊƻȊƛƧŜ ƧŜŘŀƴ ƧŜ ƻŘ ƴŀƧǾŀȌƴƛƧƛƘ őƛƳōŜƴƛƪŀ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎŀ ŀǎǇŜƪǘŀ ŜƪƻƴƻƳƛőƴƻƎ ǇƻǎƭƻǾŀƴƧŀ 
ƛ ȊŀǑǘƛǘŜ ƻƪƻƭƛǑŀΦ ¢Ǌŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇǊƻƭŀȊƛ ƪǊƻȊ ǊŀȊƭƛőƛǘŜ ǘƛǇƻǾŜ ȊŜƳƭƧƛǑǘŀ őƛƧŀ ǾŀǊƛƧŀŎƛƧŀ ǎǘǳǇƴƧŀ ǾƭŀȌƴƻǎǘƛ ƧŜ ǾǊƭƻ 
velika. Tƻ ŘƻǾƻŘƛ Řƻ ǇƻǾŜŏŀƴŜ ƻǇŀǎƴƻǎǘƛ ŜƭŜƪǘǊƻƪŜƳƛƧǎƪŜ ƪƻǊƻȊƛƧŜ ƳŜǘŀƭŀ ǳ ǘƭǳΦ 

tǊŜƳŀ ŘǊǳƎƛƳ ƛǎƪǳǎǘǾƛƳŀ Ȋŀ ǳƪƻǇŀƴŜ ŎƧŜǾƻǾƻŘŜ ƴŀƧŘƧŜƭƻǘǾƻǊƴƛƧŀ ƧŜ ȊŀǑǘƛǘŀ ǇǊƛƳƧŜƴƻƳ ƛȊƻƭƛǊŀƧǳŏŜ ƻbloge 
ƪƻƳōƛƴƛǊŀƴŜ ǎ ƪŀǘƻŘƴƻƳ ȊŀǑǘƛǘƻƳ ƛ ȊŀǑǘƛǘƻƳ ƻŘ ƭǳǘŀƧǳŏƛƘ ǎǘǊǳƧŀΦ  

¢ǾƻǊƴƛőƪƛ ȊŀǑǘƛŏŜƴƛƳ ŎƧŜǾƻǾƻŘƻƳ ƪŀƻ ƛ ǇǊƛƳƧŜƴƻƳ ǘƻǇƭƛƴǎƪƛ ǎƪǳǇƭƧŀƧǳŏƛƘ ǊǳƪŀǾŀŎŀ ƴŀ ƳƧŜǎǘƛƳŀ ȊŀǾŀǊŀΣ ǘŜ 
trostruke polietilenske izolacije na cjevovodima manjih promjera u nadzemnim objektima, kombinirano s 
ƪŀǘƻŘƴƻƳ ȊŀǑǘƛǘƻƳ ŘƧŜƭƻǘǾƻǊƴƻ ǎŜ ǎǇǊŜőŀǾŀ ŜƭŜƪǘǊƻƪŜƳƛƧǎƪŀ ƪƻǊƻȊƛƧŀ ǳƪƻpanog dijela cjevovoda. 

bŀŘȊŜƳƴƛ Řƛƻ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ŏŜ ǎŜ ȊŀǑǘƛǘƛǘƛ ƭƛőŜƴƧŜƳ ŀƴǘƛƪƻǊƻȊƛǾƴƛƳ ǇǊŜƳŀȊƛƳŀΦ 

¢ǾƻǊƴƛőƪŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ 

Yŀƻ ȊŀǑǘƛǘŀ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ƻŘ ƪƻǊƻȊƛƧŜ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴŀ ƧŜ ǳƎǊŀŘƴƧŀ ǘǾƻǊƴƛőƪƛ ƛȊƻƭƛǊŀƴƛƘ ŎƛƧŜǾƛ ǎ ǘǊƻǎƭƻƧƴƛƳ ŜƪǎǘǊǳŘƛǊŀƴƛƳ 

ǇƻƭƛŜǘƛƭŜƴƻƳ ƴƛǎƪŜ ƛƭƛ ǾƛǎƻƪŜ ƎǳǎǘƻŏŜ ǳ ǎƪƭŀŘǳ ǎ 5Lb олстл ǎ minimalnim otporom na guljenje 35 N/cm. Takva 

ȊŀǑǘƛǘŀ ƧŜ ƴŜǳǎǇƻǊŜŘƛǾƻ ōƻƭƧŀ ƻŘ ƪƭŀǎƛőƴƻƎ ƴŀƳƻǘŀǾŀƴƧŀ ǘǊŀƪŜ ƴŀ ƎǊŀŘƛƭƛǑǘu. 

wǳőƴƻ ƴŀƳŀǘŀƴƧŜ ǘǊŀƪŜ ǇǊŜŘǾƛŚŜƴƻ ƧŜ ǎŀƳƻ ǳ ǇƻŘǊǳőƧǳ ȊŀǾŀǊŜƴƛƘ ǎǇƻƧŜǾŀ ƛ to na duljini od cca. 800 mm. 
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Toplinski stezljivi rukavci 

bŀ ƳƧŜǎǘƛƳŀ ǎǇŀƧŀƴƧŀ ŘǾƛƧǳ ŎƛƧŜǾƛΣ ƪƻƧŀ ƴŜ ƳƻƎǳ ōƛǘƛ ǘǾƻǊƴƛőƪƛ ƛȊƻƭƛǊŀƴŀ όǑƛǊƛƴŜ ŎŎŀΦ слл ƳƳύΣ ŀƴǘƛƪƻǊƻȊƛǾƴŀ 
ȊŀǑǘƛǘŀ ƛȊǾŜǎǘ ŏŜ ǎŜ ǇƻƳƻŏǳ ǘŜǊƳƻǎƪǳǇƭƧŀƧǳŏƛƘ ǊǳƪŀǾŀŎŀΦ bƧƛƘƻǾ ǎŀǎǘŀǾ ƛ ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪŜ ƻŘƎƻǾŀǊŀƧǳ ǘǾƻǊƴƛőƪƻƧ 
izolaciji, te nakon nanoǑŜƴƧŀ ǎ ƴƧƻƳ őƛƴŜ ŎƧŜƭƛƴǳΣ ƛ ǘŀƪƻ ƻǎƛƎǳǊŀǾŀƧǳ ǇƻǳȊŘŀƴǳ ȊŀǑǘƛǘǳ ŎƧŜǾƻǾƻŘŀ ƻŘ ƪƻǊƻȊƛƧŜΦ 

tƻƭƛŜǘƛƭŜƴǎƪŀ ȊŀǑǘƛǘƴŀ ǘǊŀƪŀ 

Svi podzemni cjevovoŘƛ ƪƻƧƛ ǎŜ ƴŀƭŀȊŜ ǳ ǎƪƭƻǇǳ ƴŀŘȊŜƳƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ōƛǘ ŏŜ ȊŀǑǘƛŏŜƴƛ ǘǊƻǎƭƻƧƴƻƳ ǇƻƭƛŜǘƛƭŜƴǎƪƻƳ 
ǘǊŀƪƻƳ ƴŀ ƪƻƧǳ ŏŜ ǎŜ ƴŀƳƻǘŀǘƛ ŘǾƻǎƭƻƧƴŀ ǇƻƭƛŜǘƛƭŜƴǎƪŀ ǘǊŀƪŀ ƪƻƧŀ ƛƳŀ ǳƭƻƎǳ ƳŜƘŀƴƛőƪŜ ȊŀǑǘƛǘŜ ǇǊǾŜ ǘǊŀƪŜΦ ¢ŀƪŀǾ 
sustav traka ispunjava zahtjeve EN12068 C50 tj. DIN 30672 C50, a mora imati i DVGW odobrenje. Obje trake 
se na cijev namotavaju s 50 % preklopa. 

Prije namatanja izolacijske trake na cijev potǊŜōƴƻ ƧŜ ǇƻǾǊǑƛƴǳ ŎƛƧŜǾƛ ǇǊƛǇǊŜƳƛǘƛΣ ǘƧΦ ƻőƛǎǘƛǘƛ ǇƧŜǎƪŀǊŜƴƧŜƳ ƛ 
ƻŘƳŀǎǘƛǘƛΦ bŀƪƻƴ ǘƻƎŀ ǎŜ ŎƛƧŜǾ ǇǊŜƳŀȊǳƧŜ ǘŜƪǳŏƛƳ primerom koji je kompatibilan s izolacijskom trakom, a 
potom se namata traka. 

YŀǘƻŘƴŀ ȊŀǑǘƛǘŀ 

hǎƴƻǾƴƛ ǇǊƛƴŎƛǇ ƪŀǘƻŘƴŜ ȊŀǑǘƛǘŜ ƧŜ ƪŀǘƻŘƴƛ ǇƻƳŀƪ ǇƻƭŀǊƛȊŀŎƛƧǎƪƻƎ ǇƻǘŜƴŎƛƧŀƭŀ ǇǊŜƳŀ ǳƎǊŀŚŜƴƻƧ ǊŜŦŜǊŜƴǘƴƻƧ 
elektrodi bakar/bakreni sulfat s őŜƭƛőƴƛƳ ǇǊǎǘŜƴƻƳΦ {ƳŀǘǊŀ ǎŜ Řŀ ƧŜ ȊŀǑǘƛǘŀ ǇƻǎǘƛƎƴǳǘŀ ƪŀŘŀ ǇƻƳŀk katodnog 
polarizacijskog potencijala iznosi 100 mV. 

YŀǘƻŘƴŀ ȊŀǑǘƛǘŀ ŏŜ ǎŜ ƛȊǾŜǎǘƛ ǎ ǾŀƴƧǎƪƛƳ ƛȊǾƻǊƛƳŀ ƴŀǇŀƧŀƴƧŀ ƛ ǎ ŀƴƻŘƴƛƳ ƭŜȌƛǑǘƛƳŀ ǎ ƛƴŜǊǘƴƛƳ ŀƴƻŘŀƳŀΦ 

½ŀǑǘƛǘŀ ƻŘ ŜǾŜƴǘǳŀƭƴƛƘ ƭǳǘŀƧǳŏƛƘ ǎǘǊǳƧŀ ƛȊǾŜǎǘ ŏŜ ǎŜ ǇǊƛǎƛƭƴƻƳ ŘǊŜƴŀȌƻƳ ǇǊŜƪƻ ŀƴƻŘƴƛƘ ƭŜȌƛǑǘŀ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŜƳ 
ǇƻǘŜƴŎƛƻǎǘŀǘǎƪƛƘ ǳǊŜŚŀƧŀΦ 

!ƴƻŘƴŀ ƭŜȌƛǑǘŀ ŏŜ ǎŜ ŘƛƳŜƴȊƛƻƴƛǊŀǘƛ ƴŀ ƴŀƧƳŀƴƧŜ нл ƎƻŘƛƴŀΦ 

 hŘǊȌŀǾŀƴƧŜ ƛ nadzor plinovoda 

tƻƎƻƴǎƪŀ ǎƛƎǳǊƴƻǎǘ ǇƭƛƴƻǾƻŘƴŜ ƳǊŜȌŜ ǎŜΣ ƛȊƳŜŚǳ ƻǎǘŀƭƻƎΣ ǇƻǎǘƛȌŜ ǎǘǊǳőƴƛƳ ƻŘǊȌŀǾŀƴƧŜƳ ƪƻƧŜ ǎŜ ǇǊƻǾƻŘƛ ƴŀ 
osnovu priznatih pravila struke.  

tƭƛƴƻǾƻŘ ǎŜ ǳ ǇƻƎƻƴǳ ƴŀŘȊƛǊŜ ǳ ǾǊŜƳŜƴǎƪƛƳ ǊŀȊƳŀŎƛƳŀ ƪƻƧƛ ǎŜ ǳǘǾǊŚǳƧǳ ƛƴǘŜǊƴƛƳ ǇǊŀǾƛƭƛƳŀ ƻǇŜǊŀǘŜǊŀΦ hbilazak 
ǘǊŀǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǇƧŜǑƛŎŜ ƻōŀǾƭƧŀ ǎŜ ŘǾŀ Ǉǳǘŀ ƎƻŘƛǑƴƧŜΦ ¦ ǇƻŘǊǳőƧƛƳŀ ǳ ƪƻƧƛƳŀ ǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ǾƻŘƛ ōƭƛȌŜ ƻŘ нл Ƴ 
mimo sǘŀƳōŜƴƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ όƻŘǊŜŚŜƴƻƎ Ȋŀ ǎǘŀƭƴƛ ōƻǊŀǾŀƪ ƭƧǳŘƛύΣ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎŜ ƻōƛƭŀȊƛ ǎǾŀƪŀ о ƳƧŜǎŜŎŀ 
jedanput.  

Obilazak trase plinovoda i ƛǎǇƛǘƛǾŀƴƧŜ ŘŜǘŜƪǘƻǊƻƳ Ǉƭƛƴŀ όǇǊƻǇǳǑǘŀƴƧŜύ ƻōŀǾƭƧŀ ǎŜ ƧŜŘƴƻƳ ǳ ŘǾƛƧŜ ƎƻŘƛƴŜΣ ŀ Ǉƻ 
ǇƻǘǊŜōƛ ƛ őŜǑŏŜΦ  

Kontrola trase plinovƻŘŀ ǇǊƻǾƻŘƛ ǎŜ ƴŀŘƎƭŜŘŀƴƧŜƳ ƛȊ ŀǾƛƻƴŀ ƪƻƧƛ ǎŜ ƪǊŜŏŜ ƴŀ ƻŘǊŜŚŜƴƻƧ Ǿƛǎƛƴƛ ƛ ƻŘǊŜŚŜƴƻƳ 
putanjom u kojoj se osigurava dobra vidljivost trasŜΦ {ǾǊƘŀ ǘŀƪǾƻƎ ƴŀŘƎƭŜŘŀƴƧŀ ƧŜ ǳƻőŀǾŀƴƧŜ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƛƘ 
ǊŀŘƻǾŀ ƛƭƛ ƴŜƪƛƘ ŘǊǳƎƛƘ ǇƻǎŜōƴƛƘ ŘƻƎŀŚŀƧŀΣ ƪŀƻ ƛ ƴŀ ǇǊƻƳƧŜƴǳ ōƻƧŜ ǾŜƎŜǘŀŎƛƧŜ ǳ ǇƻŘǊǳőƧǳ ƪƻǊƛŘƻǊŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΦ  

2ƛǑŏŜƴƧŜ ƪƻǊƛŘƻǊŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǑƛǊƛƴŜ рҌр Ƴ ƻōŀǾƭƧŀ ǎŜ ŘǾŀ Ǉǳǘŀ ƎƻŘƛǑƴƧŜΦ YƻǑƴƧŀ ǘǊŀǾŜ ǎŜ ƻōŀǾƭƧa po potrebi i u 
őŜǘƛǊƛ Ŏƛƪƭǳǎŀ ƎƻŘƛǑƴƧŜΣ ƴŀ ǑǳƳǎƪƛƳ ǇǊƻǎƧŜƪŀƳŀΣ ƴŜƛȊƎǊŀŚŜƴƻƳ ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪƻƳ ƛ ƴŜƻōǊŀŚŜƴƻƳ ǇƻŘǊǳőƧǳΦ 

PregleŘ ǎǳǎǘŀǾŀ ƪŀǘƻŘƴŜ ȊŀǑǘƛǘŜ ƻōŀǾƭƧŀ ǎŜ ŘǾŀ Ǉǳǘŀ ƎƻŘƛǑƴƧŜΣ ŀ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ Ϧƛƴ ƭƛƴŜϦ ƧŜŘƴƻƳ ƎƻŘƛǑƴƧŜΦ 

¦őŜǎǘŀƭƻǎǘ ƻōƛƭŀǎƪŀ nadzemnih objekata provodi se: 

­ 2{ ƛ .{ - najmanje jednom tjedno 

­ Ostalo prema posebnom programu. 
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Pri svakom obilasku nadzemnih objekaǘŀ ƻōŀǾƭƧŀƧǳ ǎŜ ǇǊŜƎƭŜŘƛ ƛ ƪƻƴǘǊƻƭŜ ǎŀŘǊȌŀƴŜ ƪǊƻȊ ŀƪǘƛǾƴƻǎǘƛΥ ǇǊŜƎƭŜŘŀ 
stanja vanjskih instalacija, zapornih organa, prirubnƛőƪƛƘ ƛ ƴŀǾƻƧƴƛƘ ǎǇƻƧŜǾŀΣ ƻǘƪƭŀƴƧŀƴƧŀ ŜǾŜƴǘǳŀƭƴƛƘ 
ǇǊƻǇǳǑǘŀƴƧŀΣ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǎǘŀƴƧŀ ƛ Ǉƻ ǇƻǘǊŜōƛ ǇƻŘƳŀȊƛǾŀƴƧŜ ȊŀǇƻǊƴƛƘ ƻǊƎŀƴŀ ƛ ǾǊŜǘŜƴŀΣ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ƛ ǇƛǎƳŜƴƻ ǾƻŚŜƴƧŜ 
ǇƻŘŀǘŀƪŀ ƻ ǘƭŀƪƻǾƛƳŀ ƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀƳŀΣ ǾƛȊǳŀƭƴŀ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǎǘŀƴƧŀ ǳȊŜƳƭƧƛǾŀőŀ ƛ ǾƻŘƻǾŀ ǳȊŜƳƭƧŜƴƧŀΣ Ǿizualna 
ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǎǘŀƴƧŀ ƎǊƻƳƻōǊŀƴǎƪŜ ȊŀǑǘƛǘŜΣ ǎǘŀƴƧŜ ƻƎǊŀŘŜ ƛ ǇǊƛƭŀȊƴƛƘ ǇǳǘƻǾŀΦ 

YƻƴǘǊƻƭŀ ǳǊŜŚŀƧŀ ƛ ƻǇǊŜƳŜ ƴŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘǳΥ 

1. őƛǎǘŀőƪŀ ǎǘŀƴƛŎŀ ό2{ύ - ǎƴƛƳŀƴƧŜ ǎǘŀƴƧŀ ƛȊƻƭŀŎƛƧŜΣ ǇǊŜƎƭŜŘ ƛ ōŀȌŘŀǊŜƴƧŜ ƳŀƴƻƳŜǘǊŀΣ ǇƻŘƳŀȊƛǾŀƴƧŜ 

ȊŀǘǾŀǊŀőŀΣ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ƴŜǇǊƻǇǳǎƴƻǎǘƛΣ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ƛǎǇǳƘƛǾŀőŀΣ ȊŀǇƻǊƴƛƘ ƻǊƎŀƴŀΣ ǇƻƪŀȊƛǾŀőŀ ǇǊƻƭŀȊŀ 

őƛǎǘŀőŀΣ ŎƛƧŜǾƴƛƘ ŜƭŜƳŜƴŀǘŀ ƛ ȊŀǇƻǊƴƛƘ ƻǊƎŀƴŀ Ȋŀ ƛȊƧŜŘƴŀőŀǾŀƴƧŜ ǘƭŀƪŀΦ 

2. ǳǊŜŚŀƧ Ȋŀ őƛǑŏŜƴƧŜ ƛ ƻŘǾŀƧŀƴƧŜ ƴŜőƛǎǘƻŏŀ - kontrola cijevne armature, diferencijalnih manometara i 

ǳƭƻȌŀƪŀ ŦƛƭǘŜǊŀΣ ǇǊŜƎƭŜŘ ǎƛƎǳǊƴƻǎƴƻƎ ǾŜƴǘƛƭŀ ƧŜŘŀƴǇǳǘ ƎƻŘƛǑƴƧŜ 

3. ǎŀƪǳǇƭƧŀő ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ ƴŜőƛǎǘƻŏŀ ς ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǊŀȊƛƴŜ ȊŀǇǳƴƧŜƴƻǎǘƛΣ ŘǊŜƴŀȌŀ 

4. ōƭƻƪŀŘƴƛ ǳǊŜŚŀƧ ς kontrola svih radnih ǇŀǊŀƳŜǘŀǊŀ ƻŘ ƻǾƭŀǑǘŜƴƻƎ ǎŜǊǾƛǎŀ ǇǊŜƳŀ ǇǊŜǇƻǊǳŎƛ 

ƛǎǇƻǊǳőƛǘŜƭƧŀ ƻǇǊŜƳŜ  

5. ƳƧŜǊƴƛ ǳǊŜŚŀƧƛ ς ǊŜŘƻǾƛǘŀ ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǘƻőƴƻǎǘƛΣ ōŀȌŘŀǊŜƴƧŜ ƛ ȊŀƳƧŜƴŀ 

6. ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƧŜ ς ǇǊŜƎƭŜŘ ƧŜŘƴƻƳ ƎƻŘƛǑƴƧŜ 

7. vatrogasni aparati ς ǇǊŜƎƭŜŘ ƧŜŘƴƻƳ ƎƻŘƛǑƴƧŜ 

8. manometri ς preƎƭŜŘ őŜǘƛǊƛ Ǉǳǘŀ ƎƻŘƛǑƴƧŜ 

9. ƻƎǊŀŘŜΣ ǘŀōƭƛŎŜ ǳǇƻȊƻǊŜƴƧŀΣ ƻȊƴŀƪŜΣ ƻƪƻƭƛǑ ǇǊƛǎǘǳǇƴƛ ǇǳǘƻǾƛ ς u redovitom obilasku 

10. instrumentacija ς ǇǊŜƎƭŜŘ ǎǘŀƴƧŀ ƛ ŦǳƴƪŎƛƻƴŀƭƴƻǎǘƛ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴŀǘŀ ƛ ǳǊŜŚŀƧŀ ǎ ƭƻƪŀƭƴƛƳ ǇǊƛƪŀȊƻƳ 

11. impulsni vodovi ς ƪƻƴǘǊƻƭŀ ǇǊƻǇǳǑǘŀƴƧŀ 

12. elektroenergetika ς pregƭŜŘ ǎǘŀƴƧŀ ƛ ŦǳƴƪŎƛƻƴŀƭƴƻǎǘƛ ǳǊŜŚŀƧŀ Ȋŀ ŜƭŜƪǘǊƻŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻ ƛ ƴŜǇǊŜƪƛŘƴƻ 

napajanje. 
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2 ±ŀǊƛƧŀƴǘƴŀ ǊƧŜǑŜƴƧŀ ȊŀƘǾŀǘŀ 

¢ƛƧŜƪƻƳ ǇǊƻƧŜƪǘƛǊŀƴƧŀ ǘǊŀǎŜ ƛ ǇƻƭƻȌŀƧŀ ǇǊƛǇŀŘŀƧǳŏƛƘ ƴŀŘȊŜƳƴƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀΣ kao i tijekom izrade ove 
studije, razmatrana su varijantna ǊƧŜǑŜƴƧŀ ǎƳƧŜǑǘŀƧŀ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ {ƭŀǘƛƴŀ ς Velimirovac DN 
200/50.  

Prvo varijantno razmatranje provedeno ƧŜ ƴŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜΦ tƻőŜǘƴŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ 
prvobitno je trebala biti mjerno redukcijska stanica MRS Podravska Slatina do koje vodi spojni 
ǇƭƛƴƻǾƻŘ .L{ .ŀƪƛŏ ς MRS Podravska Slatina DN 150/50. Plinovod bi se od MRS-ŀ ǇƻƭƻȌƛƻ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ 
spojnog plinovoda do obilaznice Grada Slatine, ƎŘƧŜ ōƛ ǎŜ ǇƻƭƻȌƛƻ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ƻōƛƭŀȊƴƛŎŜ ǎ ƧǳȌne strane, 
ǎǾŜ Řƻ ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪŜ ǇǊǳƎŜ II. reda. Zbog utjecajŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΣ ƻŘƴƻǎƴƻ ƴƧŜƎƻǾƻƎ ȊŀǑǘƛǘƴƻƎ ƪƻǊƛŘƻǊŀ ƴŀ 
ǇƭŀƴƛǊŀƴƻ ǇǊƻǑƛǊŜƴƧŜ ȊƻƴŜ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜΣ ŀ ǎŀƳƛƳ ǘƛƳŜ ƛ ƴŀ ǊŀȊǾƻƧ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜΣ ǳ ŘƻƎƻǾƻǊǳ ǎ ƭƻƪŀƭƴƻƳ 
zajednicom donesen ƧŜ ȊŀƪƭƧǳőŀƪ Řŀ ǘŀƪǾƻ ǊƧŜǑŜƴje trase plinovoda nije prihvatljivo. Nastavno na to 
kao pƻőŜǘƴŀ ǘƻőƪŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ƛȊŀōǊŀƴŀ ƧŜ ōƭƻƪŀŘƴƻ ƛǎǇǳƘƛǾŀőƪŀ ǎǘŀƴƛŎŀ .L{ .ŀƪƛŏ ƻŘ ƪƻƧŜ ŏŜ ǎŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘ 
ǇƻƭƻȌƛǘƛ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ǎǇƻƧƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǎǾŜ Řƻ ƻōƛƭŀȊƴƛŎŜ, ƎŘƧŜ ŏŜ ƴŀǎǘŀǾƛǘƛ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ƻōƛƭŀȊƴƛŎŜΣ ali sa 
sjeverne ǎǘǊŀƴŜ őƛƳŜ ƧŜ ǇƻǎǘƛƎƴǳǘ ƳŀƴƧƛ ǳǘƧŜŎŀƧ ȊŀǑǘƛǘnog koridora plinovoda na razvoj Grada Slatine.  

5ǊǳƎƻ ǾŀǊƛƧŀƴǘƴƻ ǊŀȊƳŀǘǊŀƴƧŜ ǇǊƻǾŜŘŜƴƻ ƧŜ ƴŀ ǇƻŘǊǳőƧǳ hǇŏƛƴŜ 2ŀőƛƴŎƛΣ ƎŘƧŜ ƧŜ ǘǊŀǎŀ ǘǊŜōŀƭŀ ƴŀǎǘŀǾƛǘƛ 
ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ȌŜƭƧŜȊƴƛőƪŜ ǇǊǳƎŜ ǎǾŜ Řƻ ƴŀǎŜƭƧŀ 2ŀőƛƴŎƛΣ ǘŜ ǳŏƛ ǳ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛ aw{ 2ŀőƛƴŎƛ ƪƻƧƛ ōƛ ǎŜ ǇǊƻǑƛǊƛƻ 
zŀ ǎƳƧŜǑǘŀƧ ƴƻǾƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ .L{ 2ŀőƛƴŎƛΦ ½ōƻƎ ƛȊƎǊŀŚŜƴƻǎǘƛ ƴŀǎŜƭƧŀ 2ŀőƛƴŎƛ ƴƛƧŜ ōƛƭƻ ƳƻƎǳŏŜ ǇƻƭƻȌƛǘƛ ǘǊŀǎǳ 
ƴŀ ƴŀőƛƴ Řŀ ǎŜ ƛȊōƧŜƎƴŜ ǊǳǑŜƴƧŜΣ ǘƧΦ Řŀ ƴŜ ǳǘƧŜőŜ ƴŀ ǾŜŏ ƛȊƎǊŀŚŜƴŜ ƻōƧŜƪǘŜΦ ¢ŀƪƻŚŜǊ ǳ ŘƻƎƻǾƻǊǳ s 
ƭƻƪŀƭƴƻƳ ȊŀƧŜŘƴƛŎƻƳ ŘƻƴŜǎŜƴƻ ƧŜ ǇǊƛƘǾŀǘƭƧƛǾƻ ǊƧŜǑŜƴƧŜ Řŀ ǎŜ ǘǊŀǎŀ ǇƻƭƻȌƛ ǊǳōƴƛƳ ŘƛƧŜƭƻƳ ƴŀǎŜƭƧŀΣ 
ƻŘƴƻǎƴƻ ȊŀǇŀŘƴƻ ƛ ƧǳȌƴƻ ƻŘ ȊƻƴŜ ƴŀǎŜƭƧŀΦ {ǳƪƭŀŘƴƻ ǘƻƳŜ ǇǊƻƴŀŚŜƴŀ ƧŜ ƴƻǾŀ ƭƻƪŀŎƛƧŀ Ȋŀ ǎƳƧŜǑǘŀƧ .L{ 
2ŀőƛƴŎƛ ƛȊǾŀƴ ȊƻƴŜ ƴŀǎŜƭƧŀ ǘŜ ƧŜ ƴŀ ǘŀƧ ƴŀőƛƴ ǎƳŀƴƧŜƴ ǳǘƧŜŎŀƧ ōǳƪŜΦ bŀ ƻǎǘŀƭƛƳ ǇƻŘǊǳőƧƛƳŀ ǘǊŀǎŀ 
ǾŜŏƛƴƻƳ ǇǊŀǘƛ ǇƻǎǘƻƧŜŏǳ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊǳΣ ƻǎƛƳ ǳ ŘƛƧŜƭƻǾƛƳŀ ƎŘƧŜ ƧŜ ǘƻ ōƛƭƻ ƴŜƳƻƎǳŏŜΣ ǘŜ ƧŜ ǎŀƳƛƳ ǘƛƳŜ 
ƛȊōƧŜƎƴǳǘƻ ƻǘǾŀǊŀƴƧŜ ƴƻǾƛƘ ƪƻǊƛŘƻǊŀ ƛ ƴŜǇƻǾƻƭƧƴƻƎ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑΦ 
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3 Podaci i opis lokacije zahvata i podaci o okoliǑǳ 

 !ƴŀƭƛȊŀ ǳǎƪƭŀŚŜƴƻǎǘƛ ȊŀƘǾŀǘŀ ǎ ǾŀȌŜŏom prostorno-planskom 
dokumentacijom 

Planirani zahvat, magistralni plinovod Slatina - ±ŜƭƛƳƛǊƻǾŀŎ 5b нллκрл ōŀǊΣ ǇƭŀƴƛǊŀƴ ƧŜ ǎƭƧŜŘŜŏƛƳ ǎǘǊŀǘŜǑƪƛƳ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƛƳŀ ƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛƳŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀΥ 

­ Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09), 

­ Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17), 

­ tǊƻƎǊŀƳ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜ όbb рлκффΣ упκмоύΦ 

tǊŜŘƳŜǘƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ōƛǘ ŏŜ ǇƻƭƻȌŜƴ ǇƻŘǊǳőƧŜƳ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-podravske (Grad SlatƛƴŀΣ hǇŏƛƴŀ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΣ 
hǇŏƛƴŀ aƛƪƭŜǳǑΣ hǇŏƛƴŀ 2ŀőƛƴŎƛ ƛ DǊŀŘ hǊŀƘƻǾƛŎŀύ ƛ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όhǇŏƛƴŀ CŜǊƛőŀƴŎƛΣ hǇŏƛƴŀ 
7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ƛ DǊŀŘ bŀǑƛŎŜύΦ  

{ǳƪƭŀŘƴƻ ƴŀǾŜŘŜƴƻƳŜΣ Ȋŀ ǇǊŜŘƳŜǘƴƛ ȊŀƘǾŀǘ ǊŜƭŜǾŀƴǘƴƛ ǎǳ ǎƭƧŜŘŜŏƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛ ǇƭŀƴƻǾƛΥ 

Tablica 3.1-1. Relevantni prostorni planovi za promatranu trasu plinovoda 

RAZINA PROSTORNOG PLANA NAZIV I BR. GLASILA U KOJEMU JE OBJAVLJEN 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-podravske 

ȌǳǇŀƴƛƧŜ 

{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ 

7A/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12 - ǇǊƻőƛǑŏŜƴe 

odredbe, 2/13, 3/13 - ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 11/18 i 

2/19 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜ 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ {ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ōǊΦ 6/06, 1/15 

¦Ǌōŀƴƛǎǘƛőƪƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ {ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ōǊΦ лнκлтΣ 01/12 i 

01/15 

¦Ǌōŀƴƛǎǘƛőƪƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ [ƛǇƛƪΣ {ƭŀǘƛƴŀ {ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ {ƭŀǘƛƴŜ ōǊΦ лмκмр 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ bƻǾŀ 

Bukovica 

{ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ hǇŏƛƴŜ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀ ōǊΦ тκлт 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ aƛƪƭŜǳǑ {ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ hǇŏƛƴŜ aƛƪƭŜǳǑ ōǊΦ сκлтΣ пκмоΣ 2/16, 

5/16 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe 1/19 i 7/19 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ 

plan 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ 2ŀőƛƴŎƛ {ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ hǇŏƛƴŜ 2ŀőƛƴŎƛ ōǊΦ рκлсΣ нκмо i 8/19 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ hǊŀƘƻǾƛŎŜ {ƭǳȌōŜƴƻ Ǝƭŀǎƛƭƻ DǊŀŘŀ hǊŀhovice br. 4/07, 8/10, 

4/16, 9A/18 i 6/20 

¦Ǌōŀƴƛǎǘƛőƪƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ tƻŘǳȊŜǘƴƛőƪŀ 

zona Orahovica 

{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ hǊŀƘƻǾƛŎŜ ōǊΦ лтκлу 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ¿ǳǇŀƴƛƧǎƪƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ 

1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪǎǘ i 

7/20 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ CŜǊƛőŀƴŎƛ {ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ hǇŏƛƴŜ CŜǊƛőŀƴŎƛ ōǊΦ осκлпΣ спκлфΣ 

6/11, 3/15, 8/16 i 9/16-ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪǎǘ 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ hǇŏƛƴŜ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ {ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ hǇŏƛƴŜ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ōǊΦ уκ06, 6/12, 

5/18 i 6/18-ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪǎǘ 

tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ǳǊŜŚŜƴƧŀ DǊŀŘŀ bŀǑƛŎŀ {ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ DǊŀŘŀ bŀǑƛŎŀ ōǊΦ ммκлсΣ нκмлΣ уκмрΣ 

8/17 i 1/18-ǇǊƻőƛǑŏŜƴƛ ǘŜƪǎǘ 
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½ŀ ŘƻōƛǾŀƴƧŜ ǇƻǘǾǊŘŜ ƻ ǳǎƪƭŀŚŜƴƻǎǘƛ ǇǊŜŘƳŜǘƴƻƎ ȊŀƘǾŀǘŀ ǎ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛƳ ǇƭŀƴƻǾƛƳŀ ƛȊǊŀŚŜƴ ƧŜ 9ƭŀōƻǊat 
ǳǎƪƭŀŚŜƴƻǎǘƛ ǎ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛƳ ǇƭŀƴƻǾƛƳŀ Ȋŀ ȊŀƘǾŀǘΥ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ Slatina - Velimirovac DN 200/50 bar, na 
ǘŜƳŜƭƧǳ ƪƻƧŜƎ ƧŜ ƛǎƘƻŚŜƴƻ aƛǑƭƧŜƴƧŜ ƻ ǳǎƪƭŀŚŜƴƻǎǘƛ ȊŀƘǾŀǘŀ ǎ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛƳ ǇƭŀƴƻǾƛƳŀ (KLASA: 350-02/20-02/2, 
URBROJ: 531-06-2-3-20-2 Prilog 9.5 ove Studije), Zagreb, 12.06.2020.g). 

{ ƻōȊƛǊƻƳ ƴŀ ƻǇǑƛǊƴƻǎǘ ŀƴŀƭƛȊŜΣ ǳ ƴŀǎǘŀǾƪǳ ǎǳ ǇǊƛƪŀȊŀƴƛ ōƛǘƴƛ ȊŀƪƭƧǳőŎƛ ǇǊŜŘƳŜǘƴƻƎ 9ƭŀōƻǊŀǘŀ ǳǎƪƭŀŚŜƴƻǎǘƛ 
ȊŀƘǾŀǘŀ ǎ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛƳ ǇƭŀƴƻǾƛƳŀΣ ƪŀƻ ƛ ōƛǘƴƛ ȊŀƪƭƧǳőŎƛ ƛȊ ǘŜƪǎǘǳŀƭƴƛƘ ŘƛƧŜƭƻǾŀ ŘƻƪǳƳŜƴŀǘŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀΦ 

  ±ŀȌŜŏŀ ǎǘǊŀǘŜǑƪŀ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛƧŀ 

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske 

{ǘǊŀǘŜƎƛƧŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻƎ ǊŀȊǾƻƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜ ǇǊƻƳŀǘǊŀ ǊŀȊŘƻōƭƧŜ Řƻ нлнлΦ ƎƻŘƛƴŜΣ Ǒǘƻ ǎŜ ǇƻƪƭŀǇŀ ǎ 
ǊŀȊŘƻōƭƧŜƳ Ȋŀ ƪƻƧŜ ǎǳ ŘƻƴŜǎŜƴƛ ǎǘǊŀǘŜǑƪƛ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛ 9ǳǊƻǇǎƪŜ ǳƴƛƧŜ. 

¢ŜƳŜƭƧƴŀ ƴŀőŜƭŀ ǇǊŜŘƳŜǘƴŜ {ǘǊŀǘŜƎƛƧŜ ǎǳΣ ƛȊƳŜŚǳ ƻǎǘŀƭƻƎΥ 

­ wŜǇǳōƭƛƪŀ IǊǾŀǘǎƪŀ ƛȊƧŜŘƴŀőƛǘ ŏŜ ǳǾƧŜǘŜ ƻǇǎƪǊōŜ ŜƴŜǊƎƛƧƻƳ ƴŀ ǎǾƻƳ ŎƧŜƭƻƪǳǇƴƻƳ ǇǊƻǎǘƻǊǳΤ 

tƻǎŜōƛŎŜ ǎŜ ǘƻ ƻŘƴƻǎƛ ƴŀ ŘƻǎǘǳǇƴƻǎǘ ǳƳǊŜȌŜƴƛƘ ƻōƭƛƪŀ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƻŘƴƻǎƴƻ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ 
kao i ukapljenog naftnog plina na mjestƛƳŀ ƴŀ ƪƻƧƛƳŀ ƧŜ ŜƪƻƴƻƳǎƪƛ ƴŜƻǇǊŀǾŘŀƴƻ ǳƳǊŜȌŀǾŀǘƛ Ǉƭƛƴǎƪƛ ǎǳǎǘŀǾΣ 
ǇƻǇǳǘ ƻǘƻƪŀ ƛ ŘƛǎƭƻŎƛǊŀƴƛƘ ǊǳǊŀƭƴƛƘ ǇƻŘǊǳőƧŀΦ 

­ {ǘǊŀǘŜƎƛƧƻƳ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻƎ ǊŀȊǾƻƧŀ ƛƴǘŜƎǊƛǊŀƧǳ ǎŜ ŎƛƭƧŜǾƛ ƛ ƳƧŜǊŜ ȊŀǑǘƛǘŜ ƻƪƻƭƛǑŀ ƛ ƴŀŎƛƻƴŀƭƴŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜ 
ǳōƭŀȌavanja klimatskih promjena. 

Pod ovom sǘŀǾƪƻƳ ǎŜ ƴŀǾƻŘƛ ƪŀƪƻ wŜǇǳōƭƛƪŀ IǊǾŀǘǎƪŀ ǇƻŘǊȌŀǾŀ ƴŀǇƻǊŜ ƳŜŚǳƴŀǊƻŘƴŜ ȊŀƧŜŘƴƛŎŜ Ȋŀ 
ǳōƭŀȌŀǾŀƴƧŜ ƪƭƛƳŀǘǎƪƛƘ ǇǊƻƳƧŜƴŀ ǘŜ ŏŜ ōƛǘƛ ƳŜŚǳƴŀǊƻŘƴƻ ŀƪǘƛǾƴŀ ǳ ƻǎƳƛǑƭƧŀǾŀƴƧǳ Ǉƻƭƛǘƛƪŀ ƛ ƳƧŜǊŀ ǳōƭŀȌƛǾŀƴƧŀ 
ƪƭƛƳŀǘǎƪƛƘ ǇǊƻƳƧŜƴŀ ƛ ǇǊƻǾƻŚenju preuzetih obveza. Ostali problemi ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ǊƧŜǑŀǾŀǘ ŏŜ ǎŜ ƭƻƪŀƭƴƻ ǳ 
ǎƪƭƻǇǳ ǊƧŜǑŜƴƧŀ ǇƻƧŜŘƛƴƻƎ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻƎ ƻōƧŜƪǘŀ ƛ ƛȊƎǊŀŘƴƧƻƳ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ƪƻƧŀ ŏŜ ƻƳƻƎǳŏƛǘƛ ƻŘǊȌƛǾƛ 
razvoj. 

¦ ŘƛƧŜƭǳ нΦоΦ DŜƻǇƻƭƛǘƛőƪƛ ǇƻƭƻȌŀƧ ƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴŜ ǇǊŜŘƴƻǎǘƛ wŜpublike Hrvatske navodi se kako je snaga i prilika 
wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜ Ȋŀ ƻŘǊȌƛǾƛ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ǊŀȊǾƻƧ ǳ ƴƧŜȊƛƴƻƳ ƎŜƻƎǊŀŦǎƪƻƳ ǇƻƭƻȌŀƧǳ ƛ ǘƻ ȊŀΥ 

­ DŜƻǇƻƭƛǘƛőƪƛ ǇƻƭƻȌŀƧ ǇƻǘŜƴŎƛƧŀƭƴƻ ǘǊŀƴȊƛǘƴŜ ȊŜƳƭƧŜ Ȋŀ ƴŀŦǘǳΣ ǇǊƛǊƻŘƴƛ Ǉƭƛƴ ƛ ŜƭŜƪǘǊƛőƴǳ ŜƴŜǊƎƛƧǳΤ 

­ Prostorne prednosti pomorske zemlje i zemlje s dobrim lokacijama za izgradnju energetskih 
objekata. 

¦ ŘƛƧŜƭǳ уΦ bŀŦǘŀΣ ǇǊƛǊƻŘƴƛ ǇƭƛƴΣ ǳƎƭƧŜƴΤ уΦмΦ .ǳŘǳŏŜ ǇƻǘǊŜōŜ Ȋŀ ƴŀŦǘƻƳΣ ǇǊƛǊƻŘƴƛƳ ǇƭƛƴƻƳ ƛ ǳƎƭƧŜƴƻƳΣ уΦмΦнΦ 
Prirodni plin; navodi se kako zbog opredjeljenja Republike Hrvatske da opskrba prirodnim plinom bude temelj 
ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻƎ ǊŀȊǾƻƧŀΣ {ǘǊŀǘŜƎƛƧƻƳ ǎŜ ǇǊŜŘǾƛŚŀ ǇƻǊŀǎǘ ǇƻǘǊƻǑƴƧŜ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ ǳ ƴŜǇƻǎǊŜŘƴƻƧ ǇƻǘǊƻǑƴƧƛ Ǉƻ 
stopi od 4,2 ҈ ƎƻŘƛǑƴƧŜ Řƻ нлнлΦ ƎƻŘƛƴŜΦ ½ōƻƎ ƴŀǾŜŘŜƴƻƎ ƧŜ ƳƻƎǳŏŜ ǳǎǘǾǊŘƛǘƛ Řŀ ŏŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘƴƛ ǎǳǎǘŀǾ tƭƛƴŀŎǊo-
ŀ ƻƳƻƎǳŏŀǾŀǘƛ ƛȊƎǊŀŘƴƧǳ ǇƭƛƴǎƪƛƘ ǘŜǊƳƻŜƭŜƪǘǊŀƴŀ őƛƧŀ ōƛ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ Ȋŀ ǇǊƻƛȊǾƻŘƴƧǳ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
ŜƴŜǊƎƛƧŜ Ȋƴŀǘƴƻ ǇǊŜƳŀǑƛǾŀƭŀ н ƳƛƭƛƧŀǊŘŜ Ƴ3 ƎƻŘƛǑƴƧŜΣ ŀƭƛ ƛǎǘƻ ǘŀƪƻ ƻƳƻƎǳŏŀǾŀǘƛ ƛ ǇƻǾƻƭƧƴŜ ƳƻƎǳŏƴƻǎǘƛ ǘǊŀƴȊƛǘŀ 
prirodnog plina. 

U dijelu 8.2. Razvojne smjernice za sektor nafte i prirodnog plina, navodi se kako Republika Hrvatska 
ǇǊŜǇƻȊƴŀƧŜ ǊŀȊǾƻƧƴŜ ǎƳƧŜǊƴƛŎŜ Ȋŀ ǎŜƪǘƻǊ ƴŀŦǘŜ ƛ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ ǳ ǎƭƧŜŘŜŏŜƳ όǾŜȊŀƴƻ Ȋŀ ǇǊŜŘƳŜǘƴƛ ȊŀƘǾŀǘύΥ 

­ Stvaranje uvjeta za daljnji razvoj plinske transportne i distribuciƧǎƪŜ ƳǊŜȌŜΤ 

­ Stvaranje povoljnog ȊŀƪƻƴǎƪƻƎ ƛ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊƴƻƎ ƻƪǾƛǊŀ Ȋŀ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ ŦǳƴƪŎƛƻƴƛǊŀƴƧŜ ƻǘǾƻǊŜƴƻƎ 
ǘǊȌƛǑǘŀ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ Ǉƭƛƴŀ ƛ ƴŀŦǘŜΦ 

¦ ŘƛƧŜƭǳ {ǘǊŀǘŜƎƛƧŜ уΦоΦ /ƛƭƧŜǾƛ ƛ ŀƪǘƛǾƴƻǎǘƛ ǊŀȊǾƻƧŀ ǳ ǇƻŘǊǳőƧǳ ƴŀŦǘŜ ƛ Ǉƭƛƴŀ ǳ ǊŀȊŘƻōƭƧǳ Řƻ нлнлΦ ƎƻŘƛƴŜΣ ƴŀǾƻŘŜ 
se Ciljevi Strategije energetskog raȊǾƻƧŀ ǳ ǇƻŘǊǳőƧǳ ǎŜƪǘƻǊŀ ƴŀŦǘŜ ƛ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ ǇƭƛƴŀΣ ƪƻƧŜ ǎŜ ƻŘƴƻǎŜ ƴŀ 
predmetni zahvat: 



{ǘǳŘƛƧŀ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ 
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­ hǎƛƎǳǊŀƴƧŜ ǊŜŘƻǾƛǘŜ ƻǇǎƪǊōŜ ŘƻƳŀŏŜƎ ǘǊȌƛǑǘŀ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ǇƻǘǊŜōƴƛƳ ƪƻƭƛőƛƴŀƳŀ nafte i prirodnog 
plina - radi postizanja tog cilja Vlada RH stvoǊƛǘ ŏŜ ǎǾŜ ǳǾƧŜǘŜ Řŀ ǎŜΥ ƻǎǳǾǊŜmene hrvatske rafinerije, 
ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎƛǊŀƧǳ ƻǇǎƪǊōƴƛ ǇǊŀǾŎƛΣ ƛȊƎǊŀŘƛ ǘŜǊƳƛƴŀƭ Ȋŀ ¦ttΣ ƻǎƛƎǳǊŀƧǳ ŘǳƎƻǊƻőƴƛ ǳƎƻǾƻǊƛ Ȋŀ ƛǎǇƻǊǳƪǳ 
prirodnog plina iz Ruske Federacije, daljnje osuvremenjuje naftovodni sustav Janafa i transportnog 
sustava za prirodni plin te da se ƴŀǎǘŀǾƛ ǎŀ ǎǳŘƧŜƭƻǾŀƴƧŜƳ ƛ ǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƧƛ ƳŜŚǳƴŀǊƻŘƴƛƘ ǇǊƻƧŜƪŀǘŀ 
naftovoda i plinovoda. 

­ ¦ǎƪƭŀŚƛǾŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ǎ ŀƪǘǳŀƭƴƛƳ ȊŀƘǘƧŜǾƛƳŀ ǎƛƎǳǊƴƻǎǘƛ ƛ ȊŀǑǘƛǘŜ ƻƪƻƭƛǑŀ - Vlada 
wI ǇǊŀǾƻǾǊŜƳŜƴƻ ŏŜ ǇǊŜǘƻőƛǘƛ ǳ ƴŀŎƛƻƴŀlno zakonodavstvo sve standarde koji se pojavljuju u 
9ǳǊƻǇǎƪƻƧ ǳƴƛƧƛΣ ŀ ǳ ǎǾǊƘǳ ȊŀǑǘƛǘŜ ǇƻǘǊƻǑŀőŀ ƛκƛƭƛ ƻƪƻƭƛǑŀΦ 

­ hƳƻƎǳŏŀǾŀƴƧŜ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƻƎ ǊŀȊǾƻƧŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ŘƧŜƭŀǘƴƻǎǘƛ ǳ ǎŜƪǘƻǊǳ ƴŀŦǘŜ ƛ Ǉƭƛƴŀ - ova se mjera 
odnosi osobito na plin, na razvoj primjene novih tehnologija ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀ ƛ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŀ ǇǊƛǊƻŘƴƻƎ 
Ǉƭƛƴŀ όǳƪŀǇƭƧŜƴƛ ƛ ǎǘƭŀőŜƴƛ ǇǊƛǊƻŘƴƛ ǇƭƛƴύΦ 

¦ ŘƛƧŜƭǳ ммΦмΦнΦ wŜƎƛƻƴŀƭƴƛ ŀǎǇŜƪǘƛ ǳǘƧŜŎŀƧŀΣ ƴŀǾƻŘƛ ǎŜ ƪŀƪƻ ǎǳ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴƛ ŀǎǇŜƪǘƛ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƻƴŀ ƻƴŜőƛǑŏŜƴƧŀ ƪƻƧŀ 
Ȋŀ ǇƻǎƭƧŜŘƛŎǳ ƛƳŀƧǳ ǇǊŜƪƻƎǊŀƴƛőƴƛ ǇǊƛƧŜƴƻǎ ƻƴŜőƛǑŏŜnja atmosferom iz drugih zemalja, a tek manjim dijelom su 
ǇƻǎƭƧŜŘƛŎŀ ƴŀǑƛƘ ŜƳƛǎƛƧŀΦ {ƳŀƴƧŜƴƧŜ ǘŀƪǾƛƘ ƻƴŜőƛǑŏŜƴƧŀ ƳƻƎǳŏŜ ƧŜ ȊŀƧŜŘƴƛőƪƛƳ ŘƧŜƭƻǾŀƴƧŜƳ ǎ ƻǎǘŀƭƛƳ ŘǊȌŀǾŀƳŀ 
9ǳǊƻǇŜΦ ¦ ǎƪƭŀŘǳ ǎ YƻƴǾŜƴŎƛƧƻƳ ƻ ǇǊƻŎƧŜƴƛ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ǇǊŜƪƻ ŘǊȌŀǾƴƛƘ ƎǊŀƴƛŎŀ ό9{th konvencija) 
ReǇǳōƭƛƪŀ IǊǾŀǘǎƪŀ ŏŜ ƪƻƳǳƴƛŎƛǊŀǘƛ ǎŀ ǎǳǎƧŜŘƴƛƳ ŘǊȌŀǾŀƳŀ ǳ ǎƭǳőŀƧǳ ƪŀŘŀ ǘŀƪǾƛ ǳǘƧŜŎŀƧƛ ǇƻǎǘƻƧŜΣ ŀ ƛ 
ǊŜŎƛǇǊƻŎƛǘŜǘƻƳ ȊŀƘǘƛƧŜǾŀǘƛ ƻŘ ǎǳǎƧŜŘƴƛƘ ŘǊȌŀǾŀ ƛǎǘƻΦ /ƛƭƧŜǾƛ ƛ ƳƧŜǊŜ Ȋŀ ǎƳŀƴƧŜƴƧŜ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ƴŀ ƭƻƪŀƭƴƻƧ ƛ 
regionalnoj razini (vezano za predmetni zahvat) su: 

­ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧŀ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ƛ ƛȊƎǊŀŘƴƧŀ ƴƻǾƛƘ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ǇǊƛƳƧŜƴƻƳ ƴŀƧōƻƭƧƛƘ ǊŀǎǇƻƭƻȌƛǾƛƘ 
tehnika (NRT); 

U dijelu 10.2.2. Integracija potrebne energetske infrastrukture u prostorne planove navodi se kako ostvarenje 
Strategije ǘǊŀȌƛ ƛȊƳƧŜƴŜ ƛ ŘƻǇǳƴŜ ǾŀȌŜŏƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ-planskih dokumenata. Prema regulativi Republike Hrvatske 
ό½ŀƪƻƴ ƻ ȊŀǑǘƛǘƛ ƻƪƻƭƛǑŀΣ όbb ммлκлтύΣ ½ŀƪƻƴ ƻ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƳ ǳǊŜŚŜƴƧǳ ƛ ƎǊŀŘƴƧƛΣόbb тсκлтύ ƛ ǇǊŀǘŜŏƛƳ 
ŘƻƪǳƳŜƴǘƛƳŀ ƴƛƧŜ ƳƻƎǳŏŜ ǇƻőŜǘƛ őŀƪ ƴƛ ǇǊƛǇǊŜƳƴŜ ŀƪǘƛǾƴƻǎǘƛ ƻŘǊŜŚŜƴƻƎ ǇǊƻjekta (zahvata) ako on nije 
ŀŘŜƪǾŀǘƴƻ ǇƭŀƴƛǊŀƴ ǳ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛƳŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀΦ ¢ŜƳŜƭƧƴƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ ƧŜ 
{ǘǊŀǘŜƎƛƧŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜΣ ŀ ƎƭŀǾƴƛ ǇǊƻǾŜŘōŜƴƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ-planski dokument je 
Program prostornog ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜΦ 5ƻƪǳƳŜƴǘƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ ƴƛȌŜƎ ǊŜŘŀ όȌǳǇŀƴƛƧǎƪƛΣ 
ƎǊŀŘǎƪƛ ƛ ƻǇŏƛƴǎƪƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛ ǇƭŀƴƻǾƛύ ǘǊŜōŀƧǳ ǎŜ ǳǎƪƭŀŚƛǾŀǘƛ ǎ tǊƻƎǊŀƳƻƳ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ 
IǊǾŀǘǎƪŜΣ ŀ ǳ tǊƻƎǊŀƳǳ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜ ōƛ ƳƻǊŀƭƛ ƴŀŏƛ ǎǾƻƧŜ mjesto barem oni zahvati 
όƎǊŀŚŜǾƛƴŜύ ƻŘǊŜŚŜƴƛ ǳ {ǘǊŀǘŜƎƛƧƛ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻƎ ǊŀȊǾƻƧŀ Ȋŀ ƪƻƧŜ ƴŀŘƭŜȌƴƻ ƳƛƴƛǎǘŀǊǎǘǾƻ ƛȊŘŀƧŜ ƭƻƪŀŎƛƧǎƪǳ ƛƭƛ 
ƎǊŀŚŜǾƛƴǎƪǳ ŘƻȊǾƻƭǳΣ ŀ ƻǎǘŀƭƛ ōƛ ǎŜ ǊŜƎǳƭƛǊŀƭƛ ǳ ȌǳǇŀƴƛƧǎƪƛƳ όƛƭƛ ƻǇŏƛƴǎƪƛƳ ƛ ƎǊŀŘǎƪƛƳύ ǇǊƻǎǘƻǊƴƛƳ ǇƭŀƴƻǾƛƳŀΦ 
Nadalje se navoŘƛ ƪŀƪƻ ŏŜ ǎǳƎƭŀǎƴƻ ȊŀƘǘƧŜǾƛƳŀ {ǘǊŀǘŜƎƛƧŜΣ ǇƻǾŜȊŀƴƻ Ȋŀ Ǉƭŀƴǎƪƻ ǇǊƻǎǘƻǊƴŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘŜΣ 
wŜǇǳōƭƛƪŀ IǊǾŀǘǎƪŀ ƻōŀǾƛǘƛ ǎǾŜ ǇƻǘǊŜōƛǘŜ ǇǊƻƳƧŜƴŜ ƪŀƪƻ ōƛ ǎŜ ƻǘƪƭƻƴƛƭŀ ƻƎǊŀƴƛőŜƴƧŀΦ 

  ½ŀƪƭƧǳőŀƪ 

Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske postavljeni su ciljevi koji bi se trebali ostvariti do 2020. 
ƎƻŘƛƴŜΦ WŜŘƴƻ ƻŘ ǘŜƳŜƭƧƴƛƘ ƴŀőŜƭŀ ǇǊŜŘƳŜǘƴŜ {ǘǊŀǘŜƎƛƧŜ ƧŜ ƛȊƧŜŘƴŀőŀǾŀƴƧŜ ǳǾƧŜǘŀ ƻǇǎƪǊōŜ ŜƴŜǊƎƛƧƻƳ 
όǳƪƭƧǳőǳƧǳŏƛ ƛ ƻǇǎƪǊōƻƳ ǇǊƛǊƻŘƴƛƳ ǇƭƛƴƻƳύ ƴŀ ŎƧŜƭƻƪǳǇƴƻƳ ǇǊƻǎǘƻǊǳ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜΦ tǊŜŘƳŜǘƴƻƳ 
Strategijom naveden je cilƧ ƛ ƳƧŜǊŀ Ȋŀ ǎƳŀƴƧŜƴƧŜ ǳǘƧŜŎŀƧŀ ƴŀ ƻƪƻƭƛǑ ƴŀ ƭƻƪŀƭƴƻƧ ƛ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴƻƧ ǊŀȊƛƴƛ ǳ ǎƳƛǎƭǳ 
ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧŜ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ƛ ƛȊƎǊŀŘƴƧŜ ƴƻǾƛƘ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ƻōƧŜƪŀǘŀ ǇǊƛƳƧŜƴƻƳ ƴŀƧōƻƭƧƛƘ ǊŀǎǇƻƭƻȌƛǾƛƘ ǘŜƘƴƛƪŀ 
όbw¢ύΣ Ǒǘƻ ǎŜ ƻŘƴƻǎƛ ƛ ƴŀ ƛȊƎǊŀŘƴƧǳ ƴƻǾƻƎ ǇƭŀƴƛǊŀƴƻƎ plinovoda, djŜƭƻƳƛőƴƻ ǳ ƪƻǊƛŘƻǊǳ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀΣ 
koji je predmet ove Studije. 

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske 

¦ {ǘǊŀǘŜƎƛƧƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǊŀȊǾƻƧŀ wIΣ ǳ ǇƻƎƭŀǾƭƧǳ пΦмΦ h5w¿L±h{¢ twh{¢hwb9 hwD!bL½!/LW9Σ ǇƻǘǇƻƎƭŀǾƭƧǳ пΦмΦуΦ 
hŘƳƧŜǊŜƴƻ ƪƻǊƛǑtenje prostora, pod stavkom "Infrastrukturni sustavi" navodi se: 
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ϦΦΦΦtǊƛƧŜ ǇƭŀƴƛǊŀƴƧŀ ƴƻǾƛƘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƴƛƘ ǎǳǎǘŀǾŀ ǘǊŜōŀ ƛǎǇƛǘŀǘƛ ƳƻȌŜ ƭƛ ǎŜ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧƻƳ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ Ǉƻǎǘƛŏƛ 
ǊŀȊƛƴŀ ǳǎƭǳƎŜ Ȋŀ ƪƻƧƻƳ ǇƻǎǘƻƧƛ ǇƻǘǊŜōŀ ǘŜ ǘŀƪǾƛƳ ǊƧŜǑŜƴƧƛƳŀ Řŀǘƛ ǇǊŜŘƴƻǎǘΦ ¢ŀƪƻŚŜǊ ǎŜ ǘǊŜōŀ primjenjivati 
ƴŀőŜƭƻ ƻōƧŜŘƛƴƧŀǾŀƴƧŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƴƛƘ ƪƻǊƛŘƻǊŀ ƎŘƧŜ ƎƻŘ ƧŜ ǘƻ ǳ ǇǊƻǎǘƻǊǳ ƳƻƎǳŏŜΦ 

Planiranje infrastrukturnih, energetskih i ostalih zahvata u prostoru koji mogu imati negativan utjecaj na 
ƪǊŀƧƻōǊŀȊ ƛƭƛ ƪǳƭǘǳǊƴǳ ōŀǑǘƛƴǳ ǇƻǘǊŜōƴƻ je usmjeravatƛ ǳ ƳŀƴƧŜ ƻǎƧŜǘƭƧƛǾŀ ǇƻŘǊǳőƧŀΣ ǇǊƛ őŜƳǳ ǇƻǎŜōƴǳ ǇŀȌƴƧǳ 
ǘǊŜōŀ ǇƻǎǾŜǘƛǘƛ ǾƛȊǳǊŀƳŀΦ ½ŀƘǾŀǘŜ ƪƻƧŜ ƴƛƧŜ ƳƻƎǳŏŜ ƛȊƳƧŜǎǘƛǘƛ ƛȊ ƪǊŀƧƻōǊŀȊƴƻ ǾǊƛƧŜŘƴƛƘ ǇƻŘǊǳőƧŀ ǘǊŜōŀ ƻōƭƛƪƻǾŀǘƛ 
Řŀ ǎŜ ǎǾƻƧƛƳ ǾƛȊǳŀƭƴƛƳ ȊƴŀőŀƧƪŀƳŀ ǇǊƛƭŀƎƻŘŜ ǇǊƻǎǘƻǊǳΦ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƴŜ ǎǳǎǘave u funkciji ƻƳƻƎǳŏŀǾŀƴƧŀ 
ŘƻǎǘǳǇƴƻǎǘƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ ƛȊŘǾƻƧŜƴƛƘ ŜƭŜƳŜƴŀǘŀ ƪǳƭǘǳǊƴŜ ōŀǑǘƛƴŜ ǘǊŜōŀ ǇƭŀƴƛǊŀǘƛ ƪŀƪƻ ōƛ ǎŜ ƛȊōƧŜƎƭƛ ƴŜƎŀǘƛǾƴƛ 
ǳǘƧŜŎŀƧƛ ƴŀ ƴƧƛƘƻǾŜ ǘŜƳŜƭƧƴŜ ȊƴŀőŀƧƪŜ ƛ ǾǊƛƧŜŘƴƻǎǘ ƪǊŀƧƻōǊŀȊŀΦϦ 

U poglavlju 4.4. RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA, potpoglavlju пΦпΦмΦ tƻǾŜŏŀƴƧŜ ƛ ǳƴŀǇǊŜŚŜƴƧŜ ǎƛƎǳǊƴƻǎǘƛ 
ƻǇǎƪǊōŜ ŜƴŜǊƎƛƧƻƳΣ ƛȊƳŜŚǳ ƻǎǘŀƭƻƎŀ ǎŜ ƴŀǾƻŘƛΥ 

"... 5ƻƎǊŀŘƴƧƻƳ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƘ ƛ ƎǊŀŘƴƧƻƳ ƴƻǾƛƘ ǇƭƛƴǎƪƛƘ ƛ ƴŀŦǘƴƛƘ ǇǊŀǾŀŎŀΣ ǎƪƭŀŘƛǑƴƛƘ ƪŀǇŀŎƛǘŜǘŀΣ [bD ǘŜǊƳƛƴŀƭŀΣ 
ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƛƧƻƳ ǳƎƭƧƛƪƻǾƻŘƛƪŀ ƛȊ ǇƻŘƳƻǊƧŀ ƛ ƪƻǇƴŀ ǘŜ ǇƻǾŜŏŀnjem svih hidro i termo potencijala, planira se 
ǎƛƎǳǊƴƛƧŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŀ ōǳŘǳŏƴƻǎǘ ȊŜƳƭƧŜ ƛ ǇƻȊƛŎƛƻƴƛǊŀƴƧŜ ƪŀƻ ƪƭƧǳőƴƻƎ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻƎ őǾƻǊƛǑǘŀΦϦ 

¦ ǇƻǘǇƻƎƭŀǾƭƧǳ пΦпΦнΦ wŀȊǾƻƧ ǇǊƻƛȊǾƻŘƴƧŜΣ ǇǊƛƧŜƴƻǎŀΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀΣ ǎƪƭŀŘƛǑǘŜƴƧŀΣ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƧŜ ƛ ƻǇǎƪǊōŜ ŜƴŜǊƎƛƧƻƳΣ 
pod stavkom "PwLW9bh{bL L ¢w!b{thw¢bL {¦{¢!±LϦΣ ǇƻŘ ǎǘŀǾƪƻƳ ϦtƭƛƴƻǾƻŘƛϦΣ ƛȊƳŜŚǳ ƻǎǘŀƭƻƎŀ ǎŜ ƴŀǾƻŘƛΥ 

ϦΦΦΦω     LȊƎǊŀŘƴƧŀ ƛ ŘƻǾǊǑŜƴƧŜ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǘƭŀƪŀ рлΣ тр ƛ млл ōŀǊŀΣ ƴŀ ǎǾƛƳ ǇƻŘǊǳőƧƛƳŀ wI ƎŘƧŜ ƧŜ ǘƻ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎƪƛ 
ƛ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ƻǇǊŀǾŘŀƴƻΣ ǳƪƭƧǳőǳƧǳŏƛ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛju pojedinih dijelova transportnog sustava radi podizanja 
sigurnosti opskrbe te povezivanje s transportnim sustavima Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, 
LǘŀƭƛƧŜ ƛ aŀŚŀǊǎƪŜΣ ƻŘƴƻǎƴƻ ǇǊŜƪƻ ƴƧƛƘ ƛ ǎ ŘǊǳƎƛƳ ǎǳǎǘŀǾƛƳŀΦ 

ω     LȊƎǊŀŘƴƧŀ ƴŀŘȊŜƳƴƛƘ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ objekata (kompresorske stanice, mjerno-regulacijske stanice, mjerno-
ǊŜŘǳƪŎƛƧǎƪŜ ǎǘŀƴƛŎŜ ƛ Ǉƭƛƴǎƪƛ őǾƻǊƻǾƛύ ƴŀ ǎǾƛƳ ǇƻŘǊǳőƧƛƳŀ wI ƎŘƧŜ ƧŜ ǘƻ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎƪƛ ƛ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛ ƻǇǊŀǾŘŀƴƻΣ ǊŀŘƛ 
osiguranja sigurnog i pouzdanog transporta plina za korisnike transportnih kapaciteta." 

tǊƻƎǊŀƳ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜ 

¦ tǊƻƎǊŀƳǳ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻƎ ǳǊŜŚŜƴƧŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǘǎƪŜΣ ǳ ǘƻőƪƛ оΦнΦнΦ tǊƛƧŜƴƻǎƴƛ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ǎǳǎǘŀǾƛΣ ǇƻŘǘƻőƪŀ όо-
ннύΣ ƴŀǾƻŘƛ ǎŜ ǎƭƧŜŘŜŏŜΥ 

"Prijenosni energetski sustavi 

Intervencije na postƻƧŜŏƛƳ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƳ ǇǊƛƧŜƴƻǎƴƛƳ ǎǳǎǘŀǾƛƳŀ ǘǊŜōŀ ǇǊƻǾƻŘƛǘƛ ǘŀƪƻ Řŀ ǎŜ ȊŀŘǊȌŜ ǇƻǎǘƻƧŜŏŜ 
ƎǊŀŚŜǾƛƴŜ ƛ ǎǳǎǘŀǾƛ ǳ ǾŜŏ ƛȊƎǊŀŚŜƴƛƳ ƪƻǊƛŘƻǊƛƳŀΣ ŀ ƪƻŘ ƛȊǾƻŚŜƴƧŀ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧŀ ƛƭƛ ȊŀƳƧŜƴŀ ǎǳǎǘŀǾŀΣ ȊŀƘǾŀǘŜ 
ƛȊǾƻŘƛǘƛ Ǉƻ ƴŀƧǾƛǑƛƳ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƳΣ ŜƪƻƴƻƳǎƪƛƳ ƛ ŜƪƻƭƻǑƪƛƳ ƪriteǊƛƧƛƳŀ όƴǇǊΦ ȊŀƳƧŜƴŀ ǾƻŘƛőŀ ōƻƭƧƛƘ ǎǾƻƧǎǘŀǾŀΣ 
ǳƎǊŀŘƴƧŀ ȊŀƳƧŜƴǎƪƛƘ ǎǘǳǇƻǾŀ Ȋŀ ǇǊƛƘǾŀǘ ǾƛǑŜ ǎƛǎǘŜƳŀ ǾƻŘƛőŀΣ ƪŀƪƻ ƴŜ ōƛ ǘǊŜōŀƭƻ ǇǊƻǑƛǊƛǾŀǘƛ ƪƻǊƛŘƻǊ ƛ ŘǊǳƎƻύΦ 

¢ǊŜōŀ ȊŀŘǊȌŀǘƛ ǎǾŜ ƪƻǊƛŘƻǊŜ ƪƻƧƛ ǎŜ ƪƻǊƛǎǘŜ ǳ ǇƻǾŜȊƛǾŀƴƧǳ ǎŀ ǎǳǎƧŜŘƴƛƳ ŘǊȌŀǾŀƳŀ ό{ƭƻǾŜƴƛƧŀΣ aŀŚŀǊska, Bosna i 
IŜǊŎŜƎƻǾƛƴŀΣ {ǊōƛƧŀ ƛ /Ǌƴŀ DƻǊŀ κ ƻŘƴƻǎƛ ǎŜ ƴŀ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴŜ ŜƭŜƪǘǊƻŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ƛ ǇƭƛƴǎƪŜ ƳǊŜȌŜύΦϦ 

¦ ǘƻőƪƛ оΦнΦнΦΣ tǊƛƧŜƴƻǎƴƛ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ǎǳǎǘŀǾƛΣ ǇƻŘǘƻőƪŀ όо-ноύΣ ƴŀǾƻŘƛ ǎŜ ǎƭƧŜŘŜŏŜΥ 

"Planiranje novih energetskih prijenosnih sustava temeljiti na ispiǘƛǾŀƴƧǳ ƳƻƎǳŏƴƻǎǘƛ ǇǊƛƳƧŜƴŜ ƴŀƧōƻƭƧŜ 
ŘƻǎǘǳǇƴŜ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧŜ ƛ ǘƻ ŀƪƻ ƧŜ ƳƻƎǳŏŜ Řŀ ǎŜ ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƻƳ ȊŀƳƧŜƴƻƳ ǳ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛƳ ƪƻǊƛŘƻǊƛƳŀ ǇƻǎǘƛƎƴŜ 
ǘǊŀȌŜƴƛ ŜŦŜƪǘ ǇƻǾŜŏŀƴƧŀ ǇǊƛƧŜƴƻǎƴƛƘ ƪŀǇŀŎƛǘŜǘŀ ǎǳǎǘŀǾŀΣ ƻŘƴƻǎƴƻ ǳ ƴƻǾƛƳ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƳ ƪƻǊƛŘƻǊƛƳŀΣ ǇŀǊŀƭŜƭƴƛƳ 
ǇƻǎǘƻƧŜŏim iƭƛ ǳ ƴƻǾƛƳ ȊŀǎŜōƴƛƳ ƪƻǊƛŘƻǊƛƳŀ ƪŀŘŀ ǘƻ ǳǾƧŜǘǳƧǳ ǊŀȊƭƻȊƛ ǘŜƘƴƛőƪŜΣ ŜƪƻƴƻƳǎƪŜ ƛ ǇǊƻǎǘƻǊƴŜ ƴŀǊŀǾƛΣ ǳȊ 
ǇǊƻǾƻŚŜƴƧŜ ƳƧŜǊŀ 

... 

¶ ǇǊƻǑƛǊƛǘƛ Ǉƭƛƴǎƪǳ ƳǊŜȌǳ ǳ wŜǇǳōƭƛŎƛ IǊǾŀǘǎƪƻƧΣ ǘŜ ǳ ǎǳǊŀŘƴƧƛ ǎŀ ȌǳǇŀƴƛƧŀƳŀ ƻǎƛƎǳǊŀǘƛ ƴŀ ȌǳǇŀƴƛƧǎƪƻƧ ǊŀȊƛƴƛ 
ǾƻŚŜƴƧŜ ǇƻƧŜŘƛƴƛƘ ǘǊŀǎŀ ŜnergŜǘǎƪƛƘ ǎǳǎǘŀǾŀ όƻǎƻōƛǘƻ ǇƭƛƴǎƪŜ ƳǊŜȌŜ ƪƻƧŜ ǎŜ ǇǊŜŘǾƛŚŀƧǳ ƛȊƎǊŀŚƛǾŀǘƛ ǳ 
ǇƭƛƴƻƳ ƧƻǑ ƴŜƻǇǎƪǊōƭƧŜƴƛƳ ǇƻŘǊǳőƧƛƳŀ κ LǎǘǊŀΣ [ƛƪŀΣ 5ŀƭƳŀŎƛƧŀύΣ 

..." 
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¦ ǇƻƎƭŀǾƭƧǳ сΦ hǎƴƻǾŜ ƛ ǎƳƧŜǊƴƛŎŜ Ȋŀ ǳǊŜŚŜƴƧŜ ǇǊƻǎǘƻǊŀΣ ƴŀǾƻŘƛ ǎŜ ǎƭƧŜŘŜŏŜΥ 

"(6-6) 

Prostor za razvoj infrastrukture ƛ ǳǾƧŜǘŜ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƧŜ ǘǊŜōŀ ǇƭŀƴƛǊŀǘƛ ƛ ǇǊƻǾƻŘƛǘƛ Ǉƻ ƴŀƧǾƛǑƛƳ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛƳŀ ȊŀǑǘƛǘŜ 
ƻƪƻƭƛǑŀ ǳȊ ǳƎǊŀŚŜƴ ƛƴǘŜǊŜǎ ƭƻƪŀƭƴƻƎ ǎǘŀƴƻǾƴƛǑǘǾŀΦ 

±ƻŚŜƴƧŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ǘǊŜōŀ ǇƭŀƴƛǊŀǘƛ ǘŀƪƻ Řŀ ǎŜ ǇǊǾŜƴǎǘǾŜƴƻ ƪƻǊƛǎǘŜ ǇƻǎǘƻƧŜŏƛ ƪƻǊƛŘƻǊƛ ƛ ŦƻǊƳƛǊŀƧǳ ȊŀƧŜŘƴƛőƪƛ 
Ȋŀ ǾƛǑŜ ǾodovŀΣ ǘŀƪƻ Řŀ ǎŜ ƛȊōƧŜƎƴǳ ǑǳƳŜΣ ƻǎƻōƛǘƻ ǾǊƛƧŜŘƴƻ ǇƻƭƧƻǇǊƛǾǊŜŘƴƻ ȊŜƳƭƧƛǑǘŜΣ Řŀ ƴŜ ǊŀȊŀǊŀƧǳ ŎƧŜƭƻǾƛǘƻǎǘ 
ǇǊƛǊƻŘƴƛƘ ƛ ǎǘǾƻǊŜƴƛƘ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀΣ ǳȊ ǇǊƻǾŜŘōǳ ƴŀőŜƭŀ ƛ ǎƳƧŜǊƴƛŎŀ ƻ ȊŀǑǘƛǘƛ ƪǊŀƧƻƭƛƪŀ ƛȊ ǇƻƎƭŀǾƭƧŀ рΦпΦ ƻǾƻƎ 
Programa." 

  ±ŀȌŜŏŀ ǇǊƻǎǘƻǊƴƻ Ǉƭŀƴǎƪŀ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀcija 

tƭŀƴƛǊŀƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻŘ ōƛǘ ŏŜ ǇƻƭƻȌŜƴ ǇƻŘǊǳőƧŜƳ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ όDǊŀŘ {ƭŀǘƛƴŀΣ hǇŏƛƴŀ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀΣ 
hǇŏƛƴŀ aƛƪƭŜǳǑΣ hǇŏƛƴŀ 2ŀőƛƴŎƛ ƛ DǊŀŘ hǊŀƘƻǾƛŎŀύ ƛ hǎƧŜőƪƻ-ōŀǊŀƴƧǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όhǇŏƛƴŀ CŜǊƛőŀƴŎƛΣ hǇŏƛƴŀ 
7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ ƛ DǊŀŘ bŀǑƛŎŜ όTablica 3.1-2. i ǎƭƛƪŀ ƴƛȌŜύΦ 

Tablica 3.1-2Φ WŜŘƛƴƛŎŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴŜ όǇƻŘǊǳőƴŜύ ƛ ƭƻƪŀƭƴŜ ǎŀƳƻǳǇǊŀǾŜ ƴŀ ǘǊŀǎƛ obuhvata zahvata 

W95LbL/! w9DLhb![b9 όth5w¦2b9ύ L[L [hY![b9 
SAMOUPRAVE 

{¢!/Lhb!¿9 

od do 

±Lwh±L¢L2Yh-th5w!±{Y! ¿¦t!bLW! 0+000 33+540 

Grad Slatina 0+000 8+413 

hǇŏƛƴŀ bƻǾŀ .ǳƪƻǾƛŎŀ 8+413 15+230 

hǇŏƛƴŀ aƛƪƭŜǳǑ 15+230 20+016 

hǇŏƛƴŀ 2ŀőƛƴŎƛ 20+016 25+405 

Grad Orahovica 25+405 33+517 

h{W92Yh-.!w!bW{Y! ¿¦t!bLW! 33+517 47+713 

hǇŏƛƴŀ CŜǊƛőŀƴŎƛ 33+517 39+557 

hǇŏƛƴŀ 7ǳǊŚŜƴƻǾŀŎ 39+557 46+004 

DǊŀŘ bŀǑƛŎŜ 46+004 47+713 
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Slika 3.1-1Φ {ƳƧŜǑǘŀƧ ǳ ǇǊƻǎǘƻǊǳ ǇƭŀƴƛǊŀƴƻƎ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƻƎ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ {ƭŀǘƛƴŀ - Velimirovac DN 200/50 bar u odnosu na jedinicŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭƴŜ όǇƻŘǊǳőƴŜύ ƛƭƛ ƭƻƪŀƭƴŜ ǎŀƳƻǳǇǊŀǾŜ 
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3.1.3.1 tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ 

({ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ т!κллΣ мκлпΣ рκлтΣ мκмлΣ нκмн, 4/12 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe 
odredbe, 2/13, 3/13 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 11/18 i 2/19 ς proőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜ) 

U poglavlju 2.1.1. Razvoj grŀŘƻǾŀ ƛ ȊƴŀőŀƧƴƛƘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƴƛƘ ǎǳǎǘŀǾŀΣ нΦмΦмΦнΦ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƴƛ ǎǳǎǘŀǾƛΣ ǳ ǘƻőƪƛ 
c) Energetski sustav, navodi se da se pƻŘǊǳőƧŜƳ ¿ǳǇŀƴƛƧŜ ǇƭŀƴƛǊŀ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƛ ǇƭƛƴƻǾƻd Slatina ς Velimirovac. U 
poglavlju 3.6. Razvoj infrastrukturnih sustava, 3.6.3. Energetski sustav, navodi se da dƻǾǊǑŜǘŀƪ ƳŀƎƛǎǘǊŀƭƴƻƎ 
razvoda plina na podrǳőƧǳ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ƛȊƎǊŀŘƴƧƻƳ ŘƛƻƴƛŎŜ 2ŀőƛƴŎƛ-Slatina predstavlja 
prioritetnu smjernicu za realizaciju plinoopskrbnog sustava. 

Na slici 3.1-2. Izvod iz kartografskog pǊƛƪŀȊŀ мΦ YƻǊƛǑǘŜƴƧŜ ƛ ƴŀƳƧŜƴŀ ǇǊƻǎǘƻǊŀ tǊƻǎǘƻǊƴƻƎ Ǉƭŀƴŀ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-
podǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ, ǾƛŘƭƧƛǾƻ ƧŜ Řŀ ǘǊŀǎŀ ƴŀƧǾŜŏƛƳ ŘƛƧŜƭƻƳ ǇǊƻƭŀȊƛ ǇƻŘǊǳőƧŜƳ ƻȊƴŀőŜƴƻƳ ǳ ƭŜƎŜƴŘƛ ǇǊƛƪŀȊŀ ƪŀƻΥ 
ostala obradiva tla. 

Na slici 3.1-3. LȊǾƻŘ ƛȊ ƪŀǊǘƻƎǊŀŦǎƪƻƎ ǇǊƛƪŀȊŀ tǊƻǎǘƻǊƴƻƎ Ǉƭŀƴŀ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-podravske ȌǳǇŀƴƛƧŜ нΦ Infrastrukturni 
ǎǳǎǘŀǾƛ ƛ ƳǊŜȌŜ, vidljivo je kaƪƻ ǘǊŀǎŀ ǇƭƛƴƻǾƻŘŀ ǳ ǇƻǘǇǳƴƻǎǘƛ ǇǊŀǘƛ ƭƛƴƛƧǳ ƻȊƴŀőŜƴǳ ǳ ƭŜƎŜƴŘƛ ǇǊƛƪŀȊŀ ƪŀƻ: 
planirani magistralni plinovod. 
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Slika 3.1-2. Izvod iz ƪŀǊǘƻƎǊŀŦǎƪƻƎ ǇǊƛƪŀȊŀ мΦ YƻǊƛǑǘŜƴƧŜ ƛ ƴŀƳƧŜƴŀ ǇǊƻǎǘƻǊŀ tǊƻǎǘƻǊƴƻƎ Ǉƭŀƴŀ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όLȊǾƻǊΥ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-
ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ т!κллΣ мκлпΣ рκлтΣ мκмлΣ нκмнΣ пκмн ς ǇǊƻőƛǑŏŜne odredbe, 2/13, 3/13 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜΣ ммκму ƛ нκмф ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜ)) 
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Slika 3.1-3. Izvod iz kartografskog prikaza нΦ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊƴƛ ǎǳǎǘŀǾƛ ƛ ƳǊŜȌŜ tǊƻǎǘƻǊƴƻƎ Ǉƭŀƴŀ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-podravsƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όLȊǾor: Prostorni plŀƴ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-
ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ т!κллΣ мκлпΣ рκлтΣ мκмлΣ нκмн, 4/12 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 2/13, 3/13 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 11/18 i 2/19 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜ) 
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Slika 3.1-4.. Izvod ƛȊ ƪŀǊǘƻƎǊŀŦǎƪƻƎ ǇǊƛƪŀȊŀ оΦ ¦ǾƧŜǘƛ ƪƻǊƛǑǘŜƴƧŀ ƛ ȊŀǑǘƛǘŜ ǇǊƻǎǘƻǊŀ tǊƻǎǘƻǊƴƻƎ Ǉƭŀƴŀ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ όLȊǾƻǊΥ tǊƻǎǘƻǊƴƛ Ǉƭŀƴ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ό{ƭǳȌōŜƴƛ Ǝƭŀǎƴƛƪ ±ƛǊƻǾƛǘƛőƪƻ-
ǇƻŘǊŀǾǎƪŜ ȌǳǇŀƴƛƧŜ ōǊΦ т!κллΣ мκлпΣ рκлтΣ мκмлΣ нκмн, 4/12 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 2/13, 3/13 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴe odredbe, 11/18 i 2/19 ς ǇǊƻőƛǑŏŜƴŜ ƻŘǊŜŘōŜ)) 
































































































































































































































































































































































































































































































